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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS

NUMERIS PLOTASPAVADINIMAS

101 Paukštidė K-1 1920.00 m²

102

103

104

KATEGORIJA

Koridorius 233.00 m²

105 Tambūras 24.27 m²

106 Sargo patalpa 6.00 m²

107

108

109

Moterų persirengimo kambarys 8.80 m²

Moterų WC 4.60 m²

110 Vyrų WC 4.60 m²

111 Moterų dušinė 5.20 m²

112

113

114

5.20 m²

10.90 m²

115 1.80 m²

116

117 Vadovo kabinetas 19.80 m²

Paukštidė K-2

Paukštidė K-3

Vyrų persirengimo kambarys 8.80 m²

Vyrų dušinė

10.90 m²

Moterų WC

Vyrų WC

Moterų persirengimo kambarys

Vyrų persirengimo kambarys

1.80 m²

1920.00 m²

1920.00 m²

118

119

7.40 m²Pagalbinė patalpa

Virtuvėlė-poilsio patalpa 16.50 m²

120 Katilinė 7.50 m²

121

Koridorius 17.14 m²

123

125

124

Sandėlis 49.55 m²

62.00 m²

Šaldytuvas, gaisro apkrova < 42MJ/m

2

.

Tambūras 37.80 m²

Cg

122

Valytojos patalpa 5.73 m²

Dg

Viso plotas: 6331.15 m²

Paukštidžių plotas: 5772.00 m²

Buitinių patalpų plotas : 171.07 m²

Priestato prie paukštidžių plotas: 559.15 m²

Skalbykla - džiovykla 11.80 m² Eg

126
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128

129

Cg

Cg

Cg

Pagalbinė patalpa

Pagalbinė patalpa

Pagalbinė patalpa

4.00 m²

4.00 m²

4.00 m²

228680 m

3

Viso tūris:

Eg

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS

NUMERIS
PLOTASPAVADINIMAS KATEGORIJA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos lauko sienos:

· Silikatiniai blokeliai

· Apšiltinimas

· Apdaila - struktūrinis tinkas

Trapas.Nuolydis į visus trapus i=0.02

i=0.02 i=0.02

i
=

0
.
0
2

i
=

0
.
0
2

Gipso kartono atitvaros (drėgnose patalpose atsparios drėgmei).

Vandeniui atspari atitvara

Daugiasluoksnės plokštės skirtos šaldytuvų patalpoms

Ugniai atspari atitvara - Silikatinių plytų mūras - 250mm.

Daugiasluoksnės plokštės atsparios ugniai EI45
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PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS

NUMERIS PLOTASPAVADINIMAS

101 Paukštidė K-1 1920.00 m²

102

103

104

KATEGORIJA

Koridorius 233.00 m²

105 Tambūras 24.27 m²

106 Sargo patalpa 6.00 m²

107

108

109

Moterų persirengimo kambarys 8.80 m²

Moterų WC 4.60 m²

110 Vyrų WC 4.60 m²

111 Moterų dušinė 5.20 m²

112

113

114

5.20 m²

10.90 m²

115 1.80 m²

116

117

118

Vadovo kabinetas 19.80 m²

7.40 m²Pagalbinė patalpa

Paukštidė K-2

Paukštidė K-3

Vyrų persirengimo kambarys 8.80 m²

Vyrų dušinė

10.90 m²

Moterų WC

Vyrų WC

Moterų persirengimo kambarys

Vyrų persirengimo kambarys

1.80 m²

1920.00 m²

1920.00 m²

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos lauko sienos:

· Silikatiniai blokeliai

· Apšiltinimas

· Apdaila - struktūrinis tinkas

Grindų danga iš pašiurkštintų akmens

masės plytelių

Trapas.Nuolydis į visus trapus i=0.02

i=0.02 i=0.02

i
=

0
.
0
2

i
=

0
.
0
2

Gipso kartono atitvaros (drėgnose patalpose atsparios drėgmei).

Vandeniui atspari atitvara

Daugiasluoksnės plokštės skirtos šaldytuvų patalpoms

Ugniai atspari atitvara - Silikatinių plytų mūras - 250mm.

Grindų danga iš betono kietiklio su impregnantais. Paukštidėse danga su

spec. priedais

GRINDYS - SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Daugiasluoksnės plokštės atsparios ugniai EI45
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Vadovo kabinetas 19.80 m²

7.40 m²Pagalbinė patalpa

Virtuvėlė-poilsio patalpa 16.50 m²

120 Katilinė 7.50 m²

121

Koridorius 17.14 m²

123

125

124

Sandėlis 49.55 m²

62.00 m²

Šaldytuvas, gaisro apkrova < 42MJ/m

2

.

Tambūras 37.80 m²

Cg

122

Valytojos patalpa 5.73 m²

Vyrų WC 1.80 m²

Dg

Viso plotas: 6331.15 m²

Paukštidžių plotas: 5772.00 m²

Buitinių patalpų plotas : 171.07 m²

Priestato prie paukštidžių plotas: 559.15 m²

Skalbykla - džiovykla 11.80 m² Eg

126

127

128

129

Cg

Cg

Cg

Pagalbinė patalpa

Pagalbinė patalpa

Pagalbinė patalpa

4.00 m²

4.00 m²

4.00 m²

228680 m

3

Viso tūris:

Eg

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS

NUMERIS PLOTASPAVADINIMAS KATEGORIJA
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7.40 m²Pagalbinė patalpa

Virtuvėlė-poilsio patalpa 16.50 m²

120 Katilinė 7.50 m²
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Koridorius 17.14 m²
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Sandėlis 49.55 m²

62.00 m²

Šaldytuvas, gaisro apkrova < 42MJ/m

2

.
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Valytojos patalpa 5.73 m²

Dg

Viso plotas: 6331.15 m²

Paukštidžių plotas: 5772.00 m²

Buitinių patalpų plotas : 171.07 m²

Priestato prie paukštidžių plotas: 559.15 m²

Skalbykla - džiovykla 11.80 m² Eg

126

127

128

129

Cg

Cg

Cg

Pagalbinė patalpa

Pagalbinė patalpa

Pagalbinė patalpa

4.00 m²

4.00 m²

4.00 m²

228680 m

3

Viso tūris:

Eg

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos lauko sienos:

· Silikatiniai blokeliai

· Apšiltinimas

· Apdaila - struktūrinis tinkas

Trapas.Nuolydis į visus trapus i=0.02

i=0.02 i=0.02

i
=

0
.
0
2

i
=

0
.
0
2

Gipso kartono atitvaros (drėgnose patalpose atsparios drėgmei).

Vandeniui atspari atitvara

Daugiasluoksnės plokštės skirtos šaldytuvų patalpoms

Ugniai atspari atitvara - Silikatinių plytų mūras - 250mm.

Daugiasluoksnės plokštės atsparios ugniai EI45

Pakabinamų segmentinių lubų danga.

LUBOS - SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Pakabinamų segmentinių higieninių lubų danga.

Gelžbetoninė perdanga, papildomos apdailos nėra.

Šaldytuvo patalpų lubos iš spec. daugiasluoksnių lubinių plokščių.

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS

NUMERIS PLOTASPAVADINIMAS

101 Paukštidė K-1 1920.00 m²

102

103

104

KATEGORIJA

Koridorius 233.00 m²

105 Tambūras 24.27 m²

106 Sargo patalpa 6.00 m²

107

108

109

Moterų persirengimo kambarys 8.80 m²

Moterų WC 4.60 m²

110 Vyrų WC 4.60 m²

111 Moterų dušinė 5.20 m²

112

113

114

5.20 m²

10.90 m²

115 1.80 m²

116

117

118

Vadovo kabinetas 19.80 m²

7.40 m²Pagalbinė patalpa

Paukštidė K-2

Paukštidė K-3

Vyrų persirengimo kambarys 8.80 m²

Vyrų dušinė

10.90 m²

Moterų WC

Vyrų WC

Moterų persirengimo kambarys

Vyrų persirengimo kambarys

1.80 m²

1920.00 m²

1920.00 m²

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PATALPOS

NUMERIS
PLOTASPAVADINIMAS KATEGORIJA
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3.300 3.300

PJŪVIS 1-1

Sutankintas gruntas

Smėlis 300mm

Žvyras - 120mm

PROJEKTUOJAMŲ GRINDŲ KONSTRUKCIJA:

Hidroizoliacinė plėvelė (LDPE)

Armuotas metal.fibra betonas (C25/30) - 150mm

0.000

0.800

-0.150

0.800

Teptinė hidroizoliacija

Gelžbetoninė sienutė (SK dalyje)

Cokolinis tinkas su armavimu ir armuotu tinkleliu

Ekstrūdinis polistirolas (XPS)

Polistireninis putplastis EPS100- 100mm

Polistireninis putplastis EPS100- 50mm

Sandwich  sienų danga

Metalinė sija

Sandwich stogo danga

6.200
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42 3

2.500

2.900

2.100

2.500

Sutankintas gruntas

Smėlis 300mm

Žvyras - 120mm

PROJEKTUOJAMŲ GRINDŲ KONSTRUKCIJA:

Hidroizoliacinė plėvelė (LDPE)

Armuotas tinklais betonas (C25/30) - 150mm

Polistireninis putplastis EPS100- 150mm

PJŪVIS 2-2

Vidaus apdaila - tinkanti pagal kiekvienos patalpos paskirtį

Ilginiai

Vėjo izoliacija iš spec. kietos akmens vatos - 30mm 

Vėdinama pastogė

Medinė stogo konstrukcija

PROJEKTUOJAMO  STOGO KONSTRUKCIJA:

Garo izoliacija

Apšiltinimo sluoksnis minkšta mineralinė vata - 200mm

Eternit stogo danga

Vidaus apdaila - plastikinės lubos lengvai plaunamos

Silikatinių blokelių mūras - 250mm

PROJEKTUOJAMOS  SIENOS KONSTRUKCIJA:

Spec. klijų sluoksnis

Kieta šilumos izoliacija (analogas polistirenas) - 200mm

Armavimo sluoksnis + armuotas tinklelis

Apdailos tinko sluoksnis

Grebėstai/ ilginiai

Hidroizoliacija

Vėdinamas oro tarpas/ grebėstai

Apšiltinimo sluoksnis minkšta mineralinė vata tarp tašų - 50mm

Detalė ST-2

ST-1

SN-1

Detalė ST-3

Detalė ST-4

2.700

 REI 120

Silikatinių

plytų mūras

REI 45

Perdanga

EW30-C0

2.050

2.050
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FASADAS TARP AŠIŲ F-A

3.300

0.000

3.300
3.3003.300

3.300 3.300

Pašarų bokštas

V-2V-2

V-2V-2

V-2V-2

6.126

3.750

2.400

6.126 6.126

2.400
2.400

Pašarų bokštas Pašarų bokštas

A D/1 EDCB

FASADAS TARP AŠIŲ A-F

Pašarų

bokštas

2.500

2.400

0.900

2.100

0.000

LD-2

L-1 L-1 L-1 L-1 L-1V-1

5.735

0.000

4.715

6.126

Pašarų bokštas

Pašarų

bokštas

FF

6.126 6.126

441 2 3

FASADAS TARP AŠIŲ 1-4

2.100

0.000

Pašarų bokštas

-1.000

Lietvamzdis - 110mm Lietvamzdis - 110mm

Lietvamzdis - 110mm

Lietvamzdis - 110mm Lietvamzdis - 110mm Lietvamzdis - 110mm Lietvamzdis - 110mm Lietvamzdis - 110mm Lietvamzdis - 110mm

Lietvamzdis - 110mm

2.600

LD-2LD-2

0.000

6.126

5.304

4.000

LD-3

4 14

FASADAS TARP AŠIŲ 4-1

2.400

0.900

0.000

-1.000

2.100

0.000

2.400

2.600 2.600

LD-2LD-1 LD-3

L-1 L-1 L-1 L-2

5.304

6.126

0.000

3.070

6.126

  Cokolio apdailos spalva pilka, artima RAL-9022

  Fasadų apdailos spalva švies. pilka, artima RAL -9002

  Langų PVC spalva balta, artima RAL -9016

 Stogų apdailos daugiasl. plokš. spalva t. pilka, artima RAL -9006

  Parašų bokštų spalva, pagal gamintojo spalvyną.

  Durų ir vartų spalva švies. pilka, artima RAL -9002

  Kaminų apdailos spalva tam. pilka, artima RAL -9006

  Išor.lietaus surinkimo sistem. spalva t. pilka, artima RAL -9006

Kitų ant fasadų montuojamų įrenginių spalvos, pagal gamintojo

spalvyną. Rengiamu TP nenumatytas įrenginių spalvas, Rango-

vui statybos arba DP rengimo metu privaloma derinti su SPV ir

SA architektu.

  Fasadų apdaila daugiasl.plokštėmis spl. šv.pilka, artima RAL-9002

  Eternit tipo stogų apdailos spalva tam. pilka, artima RAL -9006

Vivo LTPRO

AutoCAD SHX Text
VARDAS, PAVARDĖ

AutoCAD SHX Text
PROJ. DALIS

AutoCAD SHX Text
PARAŠAS

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
LAIDA

AutoCAD SHX Text
IŠLEIDIMO DATA

AutoCAD SHX Text
LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AutoCAD SHX Text
DOKUMENTO ŽYMUO

AutoCAD SHX Text
PAREIGOS

AutoCAD SHX Text
VARDAS, PAVARDĖ

AutoCAD SHX Text
DOKUMENTO PAVADINIMAS

AutoCAD SHX Text
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

AutoCAD SHX Text
PARAŠAS

AutoCAD SHX Text
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

AutoCAD SHX Text
LAPŲ

AutoCAD SHX Text
LAPAS

AutoCAD SHX Text
LAIDA

AutoCAD SHX Text
I n ž i n e r i n ė s   p a s l a u g o s

AutoCAD SHX Text
KVAL PATV. DOK. NR.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
2018

AutoCAD SHX Text
LT

AutoCAD SHX Text
ŽŪB "AGROROMEGA"

AutoCAD SHX Text
Kitos(fermų)paskirties pastato ir pagalbinio ūkio paskirties pastato Pašilių km. 1A, Sangrūdos sen., Kalvarijos sav.,  statybos projektiniai pasiūlymai

AutoCAD SHX Text
Paukštidės pastatas K-1; K-2; K-3

AutoCAD SHX Text
Fasadai

AutoCAD SHX Text
450-01-PP-SA.B-6301

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A1633

AutoCAD SHX Text
SPV

AutoCAD SHX Text
Aušra Kondratavičienė

AutoCAD SHX Text
A1633

AutoCAD SHX Text
SPDV

AutoCAD SHX Text
Aušra Kondratavičienė

AutoCAD SHX Text
A1885

AutoCAD SHX Text
Arch

AutoCAD SHX Text
Vita Rusteikienė

AutoCAD SHX Text
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

AutoCAD SHX Text
A4x4 (297x841)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A



E

F

D

C

B

A

E

F

A

1 2 3 4

0.5%

0.5%

1
1

1
1

1
1

D1

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=12°

i=15°i=15°

i=15°

i=15°

i=15°

i=15°

Lietvamzdis - Ø110mm

Detalė ST-2Detalė ST-2

Detalė ST-2

Detalė ST-2Detalė ST-2

Detalė ST-2Detalė ST-2

Detalė ST-3

Detalė

ST-4

Detalė

ST-4

Detalė

ST-4

Lietvamzdis - Ø110mm

i=15°i=15°

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Stoginis ašinis vent.

L=24000 m³/h; Δp=40 Pa; P=0,95kW

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis -Ø 110mmLietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis -Ø 110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm
Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis -Ø 110mmLietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - 110mm

Lietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm
Lietvamzdis -Ø 110mm

Lietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mmLietvamzdis - Ø110mm

Lietvamzdis - Ø110mm

Stogelis nuo kritulių

Stogelis nuo kritulių

Stogelis nuo kritulių

Stogelis nuo krituliųStogelis nuo kritulių

Sniego gaudyklė

Sniego gaudyklė

ETERNIT STOGO DANGA

ETERNIT STOGO DANGA

ETERNIT STOGO DANGA

ETERNIT STOGO DANGA

ETERNIT STOGO DANGA

Apskardinta ugniasienė

FASADŲ SPALVINIS SPRENDIMAS

  Stogų apdailos spalva tam. pilka, artima RAL -9006

  Parašų bokštų spalva, pagal gamintojo spalvyną.

  Kaminų apdailos spalva tam. pilka, artima RAL -9006

  Išor.lietaus surinkimo sistem. spalva t. pilka, artima RAL -9006

Kitų ant fasadų montuojamų įrenginių spalvos, pagal gamintojo

spalvyną. Rengiamu TP nenumatytas įrenginių spalvas, Rango-

vui statybos arba DP rengimo metu privaloma derinti su SPV ir

SA architektu.

  Stogų danga- daugiasluoksnės stogų plokštės su užpildu

  Stogų danga- Eternit tipo

Vivo LTPRO

Pastaba:

· Stogo dangą prie pagrindo tvirtinti pagal gamintojo nurodymus;

· Remiantis  STR 2.05.02:2008 „STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. STOGAI“, V. skyriumi "BENDRIEJI REIKALAVIMAI", 15 punktu paukštidžių

stogams lietvamzdžiai nenumatyti. (Išskyrus ašyje "3")

· Banguoto plaušacemenčio lakštais dengtų šlaitinių stogų dangos įrengimo reikalavimai:

· banguoto plaušacemenčio lakštų pritvirtinimo vietos turi būti ant bangos viršaus;

· plaušacemenčio dangoje stogo nuolydžio kryptimi kas 18 m turi būti įrengtos deformacinės siūlės. Kai pastato ilgis iki 25 m, deformacinės

siūlės nebūtinos;

· antenos ir įvairios atotampos turi būti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijų ir pereiti pro stogo dangą per skyles plaušacemenčio lakštų

bangų paviršiumi. Šios skylės turi būti užsandarintos;

· esant galimybei, vėdinimo šachtos, deflektoriai, vamzdžiai ir kita inžinerinė įranga turi būti stogo kraigo dalyje;

· stogo plokštumų susikirtimo vietos turi būti sustiprintos papildomais hidroizoliacinės dangos sluoksniais;

· stogo sandūros prie sienų turi būti padengtos skarda. Skarda turi būti užleista ant vertikalaus paviršiaus ne mažiau kaip 150 mm. Prie

vertikalaus paviršiaus tvirtinamos skardos kraštas turi būti užsandarintas, kad į stogo konstrukcijas nepatektų vanduo. Skarda ant banguoto

plaušacemenčio lakštų turi uždengti bent vieną visą lakšto bangą;

· Stoginių įrenginių išdėstymą tikslinti pagal ŠV projektą;

· Išmatavimai duoti milimetrais;

· Brėžinį žiūrėti su kitų projekto dalių bėžiniais;

· visi stogo konstrukcijų sujungimo, tvirtinimo, sandarinimo elementai turi būti sertifikuoti, o stogas padengtas vadovaujantis gamintojo

rekomendacijomis;

· stogas įrengiamas pagal STR 2.05.02:2008 (nauja redakcija 2014) "Statinių konstrukcijos. Stogai" reikalavimus.

· Stogas ir visi kiti pastato elementai turi būti tikslinami darbo projekto metu.
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STOGO PLANAS M1:100

Eternit stogo

danga

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamos lauko sienos:

· Plytų mūras

· Apšiltinimas kieta akmens vata

· Apdaila - struktūrinis tinkas

Daugiasluoksnės sieninės plokštės

Vivo LTPRO
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Stogo danga - Eternit tipo

FASADAS TARP AŠIŲ A-C M 1:200

A CB
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0.000

5.340

21

3.500

PJŪVIS 1-1

Ilginiai

Vėjo izoliacija

Vėdinama pastogė

Medinė stogo konstrukcija

PROJEKTUOJAMO  STOGO KONSTRUKCIJA:

Garo izoliacija

Apšiltinimo sluoksnis minkšta mineralinė vata - 150mm

Eternit stogo danga

Silikatinių plytų arba keraminių blokelių mūras - 250mm

PROJEKTUOJAMOS  SIENOS KONSTRUKCIJA:

Spec. klijų sluoksnis

Kieta šilumos izoliacija - 150mm

Armavimo sluoksnis + armuotas tinklelis

Apdailos tinko sluoksnis

Grebėstai/ ilginiai

Hidroizoliacija

Vėdinamas oro tarpas/ grebėstai

Apšiltinimo sluoksnis minkšta mineralinė vata tarp tašų - 50mm

ST-1

Vidaus apdaila - cinkuotos dažytos skardos lengvai

plaunamos tinkamos paukštidžių patalpoms

Vidaus apdaila - plastikinės arba cinkuotos dažytos skardos lubos lengvai

plaunamos tinkamos paukštidžių patalpoms

0.000=114.20

  Cokolio apdailos spalva pilka, artima RAL-9022

  Fasadų apdailos spalva švies. pilka, artima RAL -9002

  Stogų apdailos spalva tam. pilka, artima RAL -9004

  Durų ir vartų spalva švies. pilka, artima RAL -9002

  Išor.lietaus surinkimo sistem. spalva t. pilka, artima RAL -9004

Vivo LTPRO
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