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 I. Tekstiniai dokumentai     

1. Antraštinis lapas  0 1  

2. Dokumentų žiniaraštis 07- 01/01- 155- PP.DŽ-01 0 2  

3. Aiškinamasis raštas 07- 01/01- 155- PP.AR-01 0 5  

4. PP rengimo užduotis. Kaišiadorių rajono 
savivaldybės administracija 

2020 m. kovo 4 d. Reg. Nr. 
SIU1-33 

 2  

 II. Grafiniai  dokumentai     

1. Situacijos schema 07- 01/01- 155- PP.BR-01 0 1  

2. Sklypo planas.  M1:500 07- 01/01- 155- PP.BR-02 0 1  

3. Kuro stoginės planas. M1:100 07- 01/01- 155- PP.BR-03 0 1  

4. Kuro stoginė. Pjūvis1-1. M1:50 07- 01/01- 155- PP.BR-04 0 1  

5. Kuro stoginė. Pjūvis 2-2. M1:50 07- 01/01- 155- PP.BR-05 0 1  

6. Akumuliacinės talpos pamatas. 
planas. Gręžtinių polių planas. 
M1:50 

07- 01/01- 155- PP.BR-06 0 1  

7. Atraminė sienutė. Planas. Pjūvis 
1-1. M1:100.  

07- 01/01- 155- PP.BR-07 0 1  

8. Vizualizacija. 

 

07- 01/01- 155- PP.BR-08 0 1  



07- 01/01- 155- PP.DŽ-01 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Dokumento žymuo Laida Lapų 
skaičius 

Pastabos 

9. Šilumos gamybos įrenginių 
principinė schema. 

07- 01/01- 155- PP.BR-09 0 1  

10. Katilinės planas. Demontuojama 
įranga. M1:100. 

07- 01/01- 155- PP.BR-10 0 1  

11. Katilinės planas.  Naujų įrenginių 
išdėstymo planas. M1:100. 

07- 01/01- 155- PP.BR-11 0 1  

 III. Priedai. Statytojo pateikti 
dokumentai 

    

1. Žemės sklypo RC duomenų 
banko išrašas. 

Registro Nr. 44/2344290  3  

2. Statinių RC duomenų banko 
išrašas. 

Registro Nr. 20/260980  4  

3. Kadastro duomenų byla. Registro Nr. 20/260980  70  

4. Topografinis planas. M1:500 Objektas: Triliškių g. 12, 
Triliškių k., Žiežmarių 
apyl. sen., Kaišiadorių r. 

 3  

5. Inžineriniai geologiniai  tyrimai. UAB ,,Žiežmarių gėlės” 
Kaišiadorių raj. 

 25  

6.  Aplinkos apsaugos agentūra. 
Atrankos išvada. 

Atrankos išvada dėl 
biokuru kūrenamų katilų 
įrengimo Triliškių g. 12, 
Triliškių k., Žiežmarių 
apyl. sen., Kaišiadorių 
rajone, poveikio aplinkai 
vertinimo. 

2019-12-27 Nr. (30.3)-
A4E-6906 

 8  

 

Viso  PP byloje yra      lapai 

 



 

                                                                            

 

   
   

0 2020-03 VISUOMENĖS INFORMAVIMUI 
LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS 

KVAL. 
DOK. 

NR 

 
 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 
KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS IR 
ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMO 
TRILIŠKIŲ G. 12, TRILIŠKIŲ K., ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SEN., 
KAIŠIADORIŲ R. SAV., PROJEKTAS. 

25006 SPV G. Čiulkevičius  
DOKUMENTO PAVADINIMAS 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

LAIDA 

    
0 

    
 

KALBOS 
TRUMP. 

LT 

STATYTOJAS 
 

UAB ,,ŽIEŽMARIŲ GĖLĖS” 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 
 

07- 01/01- 155- PP.AR-01 

LAPAS LAPŲ 

1 5 

 

  
1. Projektinių pasiūlymų  rengimo  teisiniai pagrindai.  

1.1. Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis LR  Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, 
reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, 
reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus, normatyviniais statinio saugos ir 
paskirties dokumentais. 

1.2. Statytojo parengta ir Kaišiadorių rajono savivaldybės  administracijos Statybos, 
infrastruktūros ir urbanistikos skyriaus vyriausios architektės (patarėjos) 2020m. kovo 4 d. 
pritarta Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. 

1.3. Statinių kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro 
dokumentai. 

1.4. Žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų dokumentas- Topografinė nuotrauka  M1:500. 
Techninė ataskaita.  

 
 
2. Projektinių pasiūlymų tikslas.  

2.1. Projektinių pasiūlymų tikslas- išreikšti Statytojo sumanytų projektuoti statinių  
architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių įdėją. 

2.2. Informuoti visuomenę apie statinio žemės sklype, kuriam Teritorijų olanavimo įstatymo 
20 str. nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai bet statyba gali būti 
vykdoma, numatomą projektavimą. 

2.3. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. 
2.4. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų 

planavimo įstatymo 20 str. nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai 
bet statyba gali būti vykdoma. 

 
 
3. Bendrieji duomenys. 

3.1. Statytojas- UAB  ,,Žiežmarių gėlės”, im. k. 300578797, Triliškių k., Žiežmarių apylinkės 
sen., Kaišiadorių r. sav., LT- 56236, tel. +370 34658257, el. p. 
ziezmariugeles@gmail.com. 

3.2. Projektuotojas- UAB ,,Gaeta”,  Laisvės pr. 88,  LT-06125  Vilnius, įm. kodas   
123008982,  tel. 868608263, el. paštas  info@gaeta.lt 

3.3. Statinio projekto pavadinimas - ,,Kitos paskirties inžinerinių statinių  statybos ir šilumos 
gamybos įrenginių rekonstravimo Triliškių g. 12,  Triliškių k.,  Žiežmarių   apylinkės sen., 
Kaišiadorių r. sav.,   projektas.” 

3.4. Statinio adresas- Triliškių g. 12,  Triliškių k.,  Žiežmarių   apylinkės sen., Kaišiadorių r. 
sav. (žemės skl. kad. Nr. 4955/0002:161 Stasiūnų k.v.). 

           3.5.  Statybos finansavimo šaltiniai- UAB ,,Žiežmarių gėlės” lėšos. 
           3.6.  Planuojama statybos pradžia- 2020 m. 
           3.7.  Planuojama statybos pabaiga- 2020 m. 



07-01/01- 155- PP.AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 5 0 

 

 
  4. Statybos vieta ir žemės sklypo teritorijos naudojimo paskirtis. 
          4.1. Žemės sklypas, kuriame projektuojami statiniai  yra   Kašiadorių r. sav., Žiežmarių apylinės     
sen., Triliškių k., Triliškių g. 12. Registro Nr.: 44/2344290. 
          4.2.  Unikalus Nr.: 4400-5211-0137 
          4.3.  Kadastrinis Nr.: 4955/0002:161 Stasiūnų k.v. 
          4.4.  Pagrindinė naudojimo paskirtis: Žemės ūkio. 
          4.5.  Naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.  
           4.6.  Žemės sklypo plotas: 14,2578 ha. 
          4.7.  Užstatyta teritorija: 4,7897 ha.  Sklypas  užstatytas negyvenamaisiais pastatais- gamybos, 
pramonės paskirties (katilinė), sandėliavimo, kitos  (šiltnamių) paskirties pastatais.  Sklype yra 
inžineriniai tinklai,  kietos dangos privažiavimai prie pastatų. Žemės sklypo teritorija nesiriboja ir 
nepatenka į požeminio vandens vandenviečių bei vandenviečių apsaugos zonas. Sklypo teritorija 
nepatenka į saugomų ar ekologinio tinklo ,,Natura 2000” teritorijų ribas. Sklype vandens telkinių nėra. 

Savininkas  UAB  ,,Žiežmarių gėlės”, įm. k. 300578797. 
 

    5. Projektuojamų statinių pagrindinė naudojimo paskirtis. 
          5.1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.). 
 
    6. Projektuojamų statinių sąrašas. 
 

Eil. 
Nr. 

Statinio pavadinimas ir žyma 
sklypo plane 

Pagrindinė 
naudojimo 
paskirtis 

Kategorija Statybos rūšis 

1. Kuro stoginė (01) Kitos paskirties 
inžinerinis statinys 

Neypatingasis Nauja statyba 

2. Akumuliacinė talpa (02) Kitos paskirties 
inžinerinis statinys 

Neypatingasis Nauja statyba 

3. Aikštelė pelenų konteineriui (03) Kitos paskirties 
inžinerinis statinys 

Nesudėtingasis I 
grupė 

Nauja statyba 

4. Atvira kuro saugojimo aikštelė 
(04) 

Kitos paskirties 
inžinerinis statinys 

Nesudėtingasis II 
grupė 

Nauja statyba 

5. Atraminė sienutė (04.1) Kitos paskirties 
inžinerinis statinys 

Nesudėtingasis I 
grupė 

Nauja statyba 

 
    Pastaba: Projekto sudėtyje yra šilumos gamybos įrenginių (katilų) rekonstravimo sprendiniai. 
Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 2 str. 19 d., Energetikos įstatymo 2 str. 8 d. nuostatomis katilas, 
skirtas energijai gaminti yra įrenginys (energijos gamybos įrenginys) ir kilnojamas daiktas.  
Atsižvelgus į esamą padėtį, kad katilinės pastate neatliekami jokie statybos darbai (naujai 
montuojamiems katilams pamatai  yra esami) ir LR Energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. Nr.1-
172  (galiojanti redakcija 2011-07-29) ,,Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių 
(šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių 
įrengimo darbų rūšių aprašas”  II dalies  p.p. 23, 23.1, 23.5 ir 23.6 nuorodomis, turi būti parengti 
šilumos gamybos įrenginių įrengimo projektas. Statytojo sprendimu  naujai statomų statinių ir  šilumos 
gamybos įrenginių įrengimo sprendiniai  yra vieno bendro  projekto apimtyje.  Projekto sprendiniams 
yra parengtas Planuojamos ūkinės veiklos projektas ir gauta Aplinkos apsaugos agentūros atrankos 
išvada 2019-12-27 Nr. (30.3)-A4E-6906. 

          4.8. Nuosavybės teisė: 
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    6. Statinių  ir šilumos gamybos įrenginių techniniai ir paskirties rodikliai. 
 
Eil.
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Kiekis esamas          Kiekis po 
statybos         

1. I. SKLYPAS 

1.1. sklypo plotas 

1.2. sklypo užstatymas 

1.3. sklypo užstatymo tankis 

 

ha 

ha 

% 

 

14,2578 

4,7897 

33,59 

 

14,2578 

4,8017 

33,68 

2. II. PASTATAI 

2.1. Negyvenamieji pastatai 

2.2. Gyvenamieji pastatai 

 

 

 

 

Esami 

- 

 

Esami 

- 

3. III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS  Esami Esami 

4. IV. INŽINERINIAI TINKLAI  Esami Esami 

5. V. KITI STATINIAI- KITOS 
PASKIRTIES INŽINERINIAI 
STATINIAI  

5.1.  Kuro stoginė 

5.1.1. plotas  

5.1.2. aukštis 

5.2.  Akumuliacinė talpa 

5.2.1. plotas 

5.2.2. aukštis 

5.2.3. tūris 

5.3.  Aikštelė pelenų konteineriui 

5.3.1. plotas 

5.4.  Atvira kuro saugojimo aikštelė 

5.4.1. plotas 

5.5.  Atraminė sienutė 

5.5.1. aukštis 

 

 

 

 

m2  

m 

 

m2  

m 

m3 

 

m2 

 

m2 

 

m 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

98,40 

8,0 

 

21,24 

15,0 

210 

 

96,20 

 

135,0 

 

1,0 
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Eil.
Nr. 

Pavadinimas Mato 
vnt. 

Kiekis esamas          Kiekis po 
statybos         

6. VI. ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ 
REKONSTRAVIMAS ESAMAME 
KATILINĖS PASTATE 

6.1. katilų kiekis 

6.2. bendras šiluminis galingumas 

6.3. kuro rūšis 

6.4. darbinis slėgis 

6.5. vandens temperatūrinis grafikas 

 

 

vnt 

MW 

 

 

bar 

 

oC 

 

 

 

3 

10,745 

g. dujos 

 

1,0 

 

95/70 

 

 

 

4 

7,135 

g. dujos ir 

biokuras 

1,0 

 

95/70 

 
7. Projektinių pasiūlymų sprendiniai ir paaiškinimai. 
     Žemės sklypo teritorijoje numatoma statyti kuro stoginę (plane 01), akumuliacinė talpą (plane 02), 
aikštelę pelenų konteineriui (plane 03), atvirą kuro saugojimo aikštelę (plane 04) ir atramininę sienutę 
(plane 04.1).  
      Kuro stoginė skirta biokuro saugojimui. Kuro stoginė statoma šalia esamo katilinės pastato rytinėje 
pusėje. Kuro stoginės monolitinio g/b konstrukcijos įrengiamos ant gręžtinių polių  500 mm 
skersmens, 2,5 m ir 3,5 m ilgio. Poliai iš armuoto betono. Soginės konstrukcijos iš metalinio karkaso- 
kolonos iš kvadratinio profilio vamzdžių 150x150x6, sijos iš metalinių dvitėjinio profilio IPE220 ir 
IPEI160 sijų. stogo ilginiai iš metalinių dvitėjinio profilio IPE120 sijų.  Kolonų sujungimas su 
gelžbetoninėmis sienomis lankstus, su sijomis – standus. Metalinių konstrukcijų antikorozinė apsauga 
numatyta pagal LST EN ISO 12944-2 lent.1 C2 klimato agresyvumo klasę, bendras antikorozinės 
dangos sluoksnių storis 160 mkm. Stogo atitvaras - profiliuotas stoginis paklotas h=45mm, t=0,6mm, 
cinkuoto plieno padengto atmosferiniam poveikiui atsparia danga. Sienų atitvaras (prie kolonų MK-
3;4) - plieninė profiliuota sienų skarda t=0,6 mm, bangos aukštis 20 mm (montavimas vertikalus). 
Kuro stoginės plieninių atitvarų spalva RAL7040. 

        Šalia esamo katilinės pastato šiaurinėje pusėje numatoma statyti vandens akumuliacinę talpą.  
Numatomas 5,20 m skersmens akumuliacinės talpos pamatas. Pamatas įrengiamas ant gręžtinių 600 
mm  skersmens ir 4,0 m ilgio polių. Poliai iš armuoto betono.  Polių jungimas su pamato plokšte- 
standus.  Talpos paviršiaus apsauga- cinkuoto plieno, padengto atmosferiniam poveikiui atsparia 
danga, lakštai. Akumuliacinės talpos plieno spalva RAL9006.  
 
       Šalia esamo katilinės pastato pietinėje pusėje numatoma pelenų konteinerio aikštelė. Aikštelės 
danga- betonas. 
         
        Katilinės pastato šiaurės- rytų pusėje  numatoma atvira kuro saugojimo aikštelė ir atraminė 
sienutė.  Atraminė sienutė ,,L” formos. Kuro aikštelės danga- betonas. 
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         Sklype esama vandens šildymo katilinė naudojama tik statytojo nuosavybės teise priklausančių 
statinių šilumos poreikiams tenkinti. Pagaminta šilumos energija kitiems vartotojams neparduodama. 
         Esamo katilinės pastato patalpoje išmontuojamas 6500 kW  vandens šildymo katilas Buderus 
SB825,  kūrenantis gamtines dujas.  Numatoma sumontuoti du (2vnt) vandens šildymo katilus, 
kūrenančius biokurą.  Numatomi sumontuoti katilai yra ,,Kalvis”- 2000 M-1, kurio galia 2000 kW, ir  
,,Kalvis”- 950 M-2, kurio galia 890 kW.  Nauji šilumos gamybos įrenginiai- ,,Kalvis” katilai 
montuojami ant esamų pamatų katilinės pastate. Naujų pamatų  katilams nenumatoma.  Esamas 
katilinės galingumas yra 10,745 MW, po naujų katilų įrengimo bus 7,135 MW. 
        Įvertinus  LR Energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. Nr.1-172  (galiojanti redakcija 2011-07-
29) ,,Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens 
sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių 
aprašas”  II dalies ,,Šilumos gamybos ir perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšys” p.p. 23, 23.1, 23.5 
ir 23.6 nuostatas,  daugiau kaip 5 MW galios katilo keitimas nauju ar jo demontavimas, arba jo galios 
keitimas  ir/ ar kuro rūšies keitimas priskiriama šilumos gamybos įrenginių rekonstravimo darbams, 
kuriems statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, tačiau būtinas šilumos gamybos įrenginių 
įrengimo techninis projektas.   
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