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1. BRĖŽINIŲ, TEKSTINIŲ IR PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Eil.Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 2019-104-PP-SA-BDŽ Brėžinių žiniaraštis  

2. 2019-104-PP -SA-AR Aiškinamasis raštas  

 

 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapo 
nr. 

Lapų Laida Statinio projekto dalies pavadinimas Pastabos 

2019-104-PP-SP01 1 1 0 Sklypo planas  

2019-104-PP-SA04 1 1 0 Gamtinių dujų su kolnėlėmis planas  

2019-104-PP-SA02-03 1 2 0 Gamtinių dujų su kolnėlėmis pjūviai  

2019-104-PP-SA04-07 1 4 0 Gamtinių dujų su kolnėlėmis fasadai  

2019-104-PP-SA08 1 1 0 Operatorinė. Planas, stogo planas  

2019-104-PP-SA09 1 1 0 Operatorinė. Pjūvis, fasadai  

2019-104-PP-SA10 1 1 0 Vizualizacija  

 

PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai: 

1. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-5631-2566 

2. Žemės sklypo kadastro Nr. 7914/0004:616 Balceriškių k.v. 

3. Naudojimo paskirtis kita 

4. Naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos 

5. Žemės sklypo plotas 0.6515 ha 

6. Nuosavybės teisė UAB "SG Dujos HOLDING" 

7. Esamas sklypo užstatymo plotas, m2 - 

8. Planuojamas sklypo užstatymo plotas, m2 91.15 

9. Esamas sklypo užstatymo tankumas, % - 

10. Planuojamas sklypo užstatymo tankumas, % 1 

11. Esamas sklypo užstatymo intensyvumas - 

12. Planuojamas sklypo užstatymo intensyvumas, % 1 

13. Projektuojamas automobilių stovėjimo vietų skaičius 3 

 

Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas: 

1. Operatorinė (nesudėtingas statinys, prekybos paskirties pastatas) 

 Bendrasis plotas ~ 40,95m2 

Užstatymo plotas ~ 47.66 m2  
Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~2.8m 
Tūris ~ 133.4 m3 

 

2. SkGD saugyklos antžeminis rezervuaras su dviem kolonėlėm (modulis) (ypatingasis statinys, kitos 
paskirties inžineriniai statiniai) 

 Užstatymo plotas ~ 7.06 m2  
Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~20m 
Tūris ~ 80 m3 

 

3. Valdymo blokas (nesudėtingas I gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 

 Bendrasis plotas ~ 20.23m2 

Užstatymo plotas ~ 23 m2  
Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~3m 
Tūris ~ 69m3 

 

4. CNG kolonėlės stoginė (nesudėtingas I gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 

 Užstatymo plotas ~ 8.1 m2  
Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~2.78m 

 

5. LNG kolonėlės stoginė (nesudėtingas I gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 



 

 Užstatymo plotas ~ 8.1 m2  
Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~2.78m 

 

6. Tvora (nesudėtingas II gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 

 Ilgis ~ 37.6 m2  
      Aukštis ~3.1m 

 

7. Specialus stendas skirtas nurodyti kainas ir kuro rūšį (nesudėtingas I gr. statinys, kitos paskirties 
inžineriniai statiniai) 

 Aukštis 6m  
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PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS, SĄRAŠAS: 

 
• LR Statybos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2021-01-01) 

• LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 1992-01-30 (aktuali redakcija nuo 2021-01-01) 

• LR Žemės įstatymas. 1994-07-01 (aktuali redakcija nuo 2021-01-01) 

• LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. 2006-07-13 (aktuali redakcija nuo 2021-01-

01) 

• STR 1.01.02:2016  „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 

• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 

• STR 1.02.09:2011„Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ 

• STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 

• STR 1.04.03:2012„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ 

• STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas“ 

• STR 1.06.01:2016 “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra” 

• STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro 

objektų formavimo tvarka” 

• STR 1.12.06:2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė” 

• STR 2.01.01(1):2005 “Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

• STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” 

• STR 2.01.01(3):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” 

• STR 2.01.01(4):2008 “Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga” 

• STR 2.01.01(5):2008 “Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo” 

• STR 2.01.01(6):2008 “Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” 

• STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 

• STR 2.01.06:2009 “Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” 

• STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo” 

• STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai” 

• STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas” 

• STR 2.04.01:2018 “Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys” 

• STR 2.05.03:2003 “Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai” 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A2DA94909FF/OGWGlVFgMQ
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.851ACB305E06/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1EDDE8D55E07
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5109e80ce8811e69e09f35d37acd719/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FCD9602FAB5D/fiJjCKQyrd
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C5B83FAC73D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6CA64A9DFF4C/KAVXmUaMCM
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19AD91BDE89C/fyGLhcgtUt
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6D95BE25633B
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8F81F7F8F40
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7D230DA0E41F
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.361470957F85
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BEFE83252B3B/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7AFE0723734/NdvLDQQoGT
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/103022d0ffbe11e99681cd81dcdca52c
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1aa5acc055ce11e9975f9c35aedfe438
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EB554E4C6BFA/KnETqyqgfX
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• STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” 

• STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas” 

• STR 2.05.06:2005 “Aliumininių konstrukcijų projektavimas” 

• STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” 

• STR 2.05.13:2004 “Statinių konstrukcijos. Grindys” 

• STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” 

• STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai 

tinklai“” 

• STR 2.09.02:2005 “Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas” 

• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (2016-03-02 įsakymas Nr. 1-65 (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108) 

• Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės (2011-01-17 įsakymas Nr. 1-14 (Žin., 2011, Nr. 8-378) 

• Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (2012-06-29 įsakymas Nr. 1-186 

(Žin., 2012, Nr. 78-4085)) 

• Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės (2011-04-20 įsakymas Nr. 1-

138 (Žin., 2011, 48-2343)) 

• Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės (2013-10-04 įsakymas Nr. 1-250 

(Žin., 2013, Nr. 106-5265)) 

• Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės (2013-10-04 įsakymas Nr. 1-249 

(Žin., 2013, Nr. 106-5264)) 

• RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (aktuali redakcija nuo 2020-05-01) 

• Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatos 2008-01-15, Nr. A1-22/D1-34 (aktuali redakcija nuo  

2009-05-27) 

• DT 5-00. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (aktuali redakcija nuo 2011-07-01) 

• HN 24:2003 ”Geriamojo vandens saugos ir kokybės  reikalavimai“ (aktuali redakcija nuo 2020-05-14) 

• ”Dėl darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo” Nr.85/233 (aktuali redakcija 2019-07-09) 

•  Paviršinių (lietaus ) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių ir paviršinių (liatus) nuotekų 

tvarkymo paslaugų kainos Nr. 1-126 (aktuali redakcija 2016-01-28) 

• „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos“, patvirtintos LR Respublikos vyriausybės  nutarimu Nr. 343 (aktuali 

redakcija nuo 2021-01-01) 

• Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas,  patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 balandžio 02d. Nr. D1-193 

(aktuali redakcija nuo 2019-11-01) 

• Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2006 rugsėjo 11d. Nr. D1-

412 (aktuali redakcija 2018-07-01) 

• Nuotekų tvarkymo reglamentas,  patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 spalio 8d. Nr. D1-515 (aktuali 

redakcija nuo 2019-11-01) 

• Atliekų tvarkymo taisyklės,  patvirtintos LR aplinkos ministro 2011 gegužės 3d. Nr. D1-368 (aktuali redakcija 

nuo 2018-12-06) 

• Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.D1-63 

(aktuali redakcija nuo 2018-07-01) 

• Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas Nr. VIII-529 (aktuali redakcija nuo 2021-01-01) 

• Lietuvos standartas „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ LST 1569:2000 

http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E5D5DC3C496B/QggipAbUWC
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8C4EF7FF7AE/rTLfZhDSux
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.25D2DA737B0D
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B040391D530/glIZafXdtX
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E737DAE7AF62
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DB4BDB4B44C/asr
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFD8078E42A8/yqWNgmVDCv
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EFD8078E42A8/yqWNgmVDCv
http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=WjZ6RzFKV2JsOWxwazhTbG1aS2MwWnpFeVppWHkyJTJCam1wMlkxcFJoeGFwbG5KWE5tNkJveXB6WHdtZG55WnJOYXRISGwycVZiR2lWYjVpVXdtQ1psNWVseU1mSGI1ZXNtcmVUaUcyMWNZUnVzOG1uWnRHWlY4VnFiNU9WWThScGFXUEVsSmhuWlpKdWxNUnJiWU9hakoyWHltS1hrNXRueFZodmxKZG1sbW1YWTVlYnlHbVVsbkNVd21TYWc1eVdjWlhKWTJ1WWJGZVliRzZVeG1MR2E1aGZscExFbUpiVWJNZkNjMnVlY1ElM0QlM0Q=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bG1XVzJzaVZadGVjazVtdm1OcWMyNW1VeUtocTBwcWVtYXlha3NTb21xT1duY2JZbW1PVjBwcVR4YVdXd25ES2E4NmRucFhIYWFyRlo1cmF4SmpIbkdtaXg4bkVwMnFVbU1xWm9aYlBiY2x1bUpkamFKbWJhWmxtYnNmRW9jaVdscTZhbjhhSWxxYWF0c1ZrbG9PY2xwdVZ4bU9abUdsa21XaHBsc1JmbW1OcGFKZVFsMVJuczI3V21HYVlnNXVZbkpiSFlwZWFiMlhFbkczU3dwV2FxNVZ4bTUlMkJW
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YW1XWTJzU1ZhdGVhazVPdmFOcHMyM0NVeHB0b3hwcVl4YVZxeE1LbGwySnNyTVRVeFp1VjJXeVRrNlZya3A3UmI4VEltRzNMYUtQRm5aZld3bUdXcXBpY3g4MmNvSmZLbk5mQ1o1YkpjYzF1MGNhWGE1T2JhSmR0bDVhVVlNYVhhYVhIeDVWdmxidHByWlNMYWJpYXM1dXl5SGRxc0ptQW1JWnJrY1pneEdGb1ZwYTRtbldXcnB1M2xaR2FycHF3bXluS3lKYTFiV1hFbkpuU3haWElibVp4bWclM0QlM0Q=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YkdXYTJzYVZadGVhazVhdmJkcHUyMnlVbVp0bXhteVltYVdieE1hbHgySnByTWZVeEp0cjJXJTJCVHhxV1lrbkRSYk1TWm1HM0xsNlBDblp2V2syR1hxbW1jeDgyV29HVEtiOWZDWjJqSmJNMXQwWjJYbUpOdWFKUnRtWmZFWUp1WFo2V2F4NVZ2WmlsdkVwaXJhc1J0ejVuZW01OXF3MjZxbDVkcWtjSmd4MkZtbFphV3hHU1dscHFWdzJWcGs1eVZjSkxKWTVlWmFXWEZuR2pTbFpYRWJtVnhtdyUzRCUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bUdYRTJzaVZaTmVjazVldmF0cHUyMjZVeWFodDBtbWV4S3hva3Bpb2xxT1luWnZZbVdObDBtNlRrNlZud25IS204N0lucGZIYmFxVloyN2F4cGlabkd1aWxzbWNwNU9VbU1xVm9XalBuTWx0bHNwb2w1WnVic0ptYnNlWG9jZVdsM0hIbHB0aVo1WnRsSlJZYUtweHBYQzRsNFZyZ202bHhLMXUwcFJTbDJWcFpzYVZsV2FVa3BxVWsyJTJCWGtHNlViNXJLVXBXS2JtbkdhSm1Vd21TY1U1ZHRsWnpJWVdTWm5KU1ZjSm1Zbm8xc2s1eVdtZEdhbXBoemFKNlg=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bUdYRTJzaVZaTmVjazVldmF0cHUyMjZVeWFodDBtbWV4S3hva3Bpb2xxT1luWnZZbVdObDBtNlRrNlZud25IS204N0lucGZIYmFxVloyN2F4cGlabkd1aWxzbWNwNU9VbU1xVm9XalBuTWx0bHNwb2w1WnVic0ptYnNlWG9jZVdsM0hIbHB0aVo1WnRsSlJZYUtweHBYQzRsNFZyZ202bHhLMXUwcFJTbDJWcFpzYVZsV2FVa3BxVWsyJTJCWGtHNlViNXJLVXBXS2JtbkdhSm1Vd21TY1U1ZHRsWnpJWVdTWm5KU1ZjSm1Zbm8xc2s1eVdtZEdhbXBoemFKNlg=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bUdYRTJzaVZaTmVjazVldmF0cHUyMjZVeWFodDBtbWV4S3hva3Bpb2xxT1luWnZZbVdObDBtNlRrNlZud25IS204N0lucGZIYmFxVloyN2F4cGlabkd1aWxzbWNwNU9VbU1xVm9XalBuTWx0bHNwb2w1WnVic0ptYnNlWG9jZVdsM0hIbHB0aVo1WnRsSlJZYUtweHBYQzRsNFZyZ202bHhLMXUwcFJTbDJWcFpzYVZsV2FVa3BxVWsyJTJCWGtHNlViNXJLVXBXS2JtbkdhSm1Vd21TY1U1ZHRsWnpJWVdTWm5KU1ZjSm1Zbm8xc2s1eVdtZEdhbXBoemFKNlg=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=Ykt6RTFNYWJhZGx1azhTbFo1S2QwV3ZFbnBpV3kyJTJCamw1MXExcE5oeUtwc25NZk54cUNXeXByWHhHZHN5VzNOYXRHZGwyZVRiV21XYlptVW1HQ2JsMldsbThmSWI1YXhuTVdYcldqT25kTnFoWmVaWjhPWm9NS3JsNUdXWUp4aGwyZVprTVpVbDVsdG5NUmxaNVZ2bDV1WmwyV1hpMjVseFp5WDBzS1ZtVzZVY1pVJTNE
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=Ykt6RTFNYWJhZGx1azhTbFo1S2QwV3ZFbnBpV3kyJTJCamw1MXExcE5oeUtwc25NZk54cUNXeXByWHhHZHN5VzNOYXRHZGwyZVRiV21XYlptVW1HQ2JsMldsbThmSWI1YXhuTVdYcldqT25kTnFoWmVaWjhPWm9NS3JsNUdXWUp4aGwyZVprTVpVbDVsdG5NUmxaNVZ2bDV1WmwyV1hpMjVseFp5WDBzS1ZtVzZVY1pVJTNE
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=Ykt6RTFNYWJhZGx1azhTbFo1S2QwV3ZFbnBpV3kyJTJCamw1MXExcE5oeUtwc25NZk54cUNXeXByWHhHZHN5VzNOYXRHZGwyZVRiV21XYlptVW1HQ2JsMldsbThmSWI1YXhuTVdYcldqT25kTnFoWmVaWjhPWm9NS3JsNUdXWUp4aGwyZVprTVpVbDVsdG5NUmxaNVZ2bDV1WmwyV1hpMjVseFp5WDBzS1ZtVzZVY1pVJTNE
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=YVdXWDJwYVZhOWR3azVTdmw5cHgyM0dVbDZpWDBtcWVtS3hva3Bhb202TnBuWnZZeG1PWDBwaVR3cVZyd20lMkZLbTg2Ym5wakhtS3JHWjV2YWw1akduSmVpbWNuSHAyU1Vtc3JEb1piUG5zbWJsNTFpYkpwdGI4Wm1iOGZDb2NlV1pxNmJuOGFLWnNwdXlKcWhtTkdhelhIU3hxRm1ncGVxazZGdTFzS21tSmhwbzViWm1sU1R6SnpGazZGbzFweldjYzdLb0diSGFLckNXR3ZXd3BPWnFHYWR4dFBIcDJlRmFkaVptWm5NbnRkcTNzYWRsODVxbkpPcm1vT1RXcHRsbFdiRWxjZG5sNUdjaE1hR2x0V2VrcDJGbldPVmtwdHR4V1dYbUpSa2wybVdhNXFObVdKcnFaeXprM3R1dTNHZm02Q2M=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bUdXVjJzYVZadGR0azVXdmJOcWUyNTJVeUtpWDBwZWV4cXhxa3Blb21LTnBuWmJZbTJObTBtbVRsYVZwd3AzS2JzNmJubWZIbTZxYVo1ZmF4WmpJbkdlaW04bVlwNWVVYjhxWW9aclBuY2x0bDhaaVpwcHVic1ZtYjhlWm9aV1dsNjZYbjhSOWxkaHB4WlNqbWR5ZTBadkd4cVZwZ21scHcyaHVsSlpsbFdDV1o4YVVtMkZtbFp1WWxGaG5zWnJXYTVPWFVteVRiV1NZYW1pWWsyS2FVMnRlbUphV1pKT1dtcGVWWkphRGJMSnExNWRnYTRKdWFNSm9hcG5HWDhob2xHakltcHRwbDQ2YWtwaWNsdEp2eDIlMkZkbDIyWm5acyUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=bUdXVjJzYVZadGR0azVXdmJOcWUyNTJVeUtpWDBwZWV4cXhxa3Blb21LTnBuWmJZbTJObTBtbVRsYVZwd3AzS2JzNmJubWZIbTZxYVo1ZmF4WmpJbkdlaW04bVlwNWVVYjhxWW9aclBuY2x0bDhaaVpwcHVic1ZtYjhlWm9aV1dsNjZYbjhSOWxkaHB4WlNqbWR5ZTBadkd4cVZwZ21scHcyaHVsSlpsbFdDV1o4YVVtMkZtbFp1WWxGaG5zWnJXYTVPWFVteVRiV1NZYW1pWWsyS2FVMnRlbUphV1pKT1dtcGVWWkphRGJMSnExNWRnYTRKdWFNSm9hcG5HWDhob2xHakltcHRwbDQ2YWtwaWNsdEp2eDIlMkZkbDIyWm5acyUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=Wm1YSDJwbVZaOWVZazVXdmFkcHMyMiUyQlVtcWlWMG0yZXdxeG9rcG1vbTZObW5aYllsMk5tMHBpVG1hVnB3cHpLYjg2Y25wakhtNnFYWjIzYW1KakluSmlpeHNuSXAyV1VhY3FYb1duUGJjbVpsOGhpYkpwdWJaVm1hTWVVb2NhV2w2NlluOGlLYWNadDBNS3JaOWR3M1p2SHlQYVYlMkJaZXF4VmhzS0pyd3hweGxwSlhOeEtPVzJHJTJCUXhWaG5sWnFVbkpiSVpaV1BtV2pDYUptUXhtUEhZMlZpbFlTWWdtVFhtSktYV0dxVWI1UnNtNXRmWnBlYmFjVnVicGZFWUpXWGFhWEl4OGVzYUtCcG44SSUzRA==
http://www.vpgt.lt/get_file.php?file=Wm1YSDJwbVZaOWVZazVXdmFkcHMyMiUyQlVtcWlWMG0yZXdxeG9rcG1vbTZObW5aYllsMk5tMHBpVG1hVnB3cHpLYjg2Y25wakhtNnFYWjIzYW1KakluSmlpeHNuSXAyV1VhY3FYb1duUGJjbVpsOGhpYkpwdWJaVm1hTWVVb2NhV2w2NlluOGlLYWNadDBNS3JaOWR3M1p2SHlQYVYlMkJaZXF4VmhzS0pyd3hweGxwSlhOeEtPVzJHJTJCUXhWaG5sWnFVbkpiSVpaV1BtV2pDYUptUXhtUEhZMlZpbFlTWWdtVFhtSktYV0dxVWI1UnNtNXRmWnBlYmFjVnVicGZFWUpXWGFhWEl4OGVzYUtCcG44SSUzRA==
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PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Statinio pavadinimas. PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO- OPERATORINĖS  IR KITOS PASKIRTIES 

INŽINERINIO STATINIO- SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ (SkGD) TALPYKLOS SU KOLONĖLĖMIS 

(MODULIO) ELEKTRĖNŲ SAV, VIEVIO SEN., LAZDĖNŲ K. PELĖDOS G. 15, STATYBOS PROJEKTAS 

Statybos geografinė vieta.: Elektrėnų sav, Vievio sen., Lazdėnų k. Pelėdos g. 15 

Statytojas (užsakovas).  UAB "SG Dujos HOLDING" 

Projektuotojas. UAB “Rusnė”, atestato Nr. 0137 

Statybos rūšis. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 statinio statybos rūšys, statybos rūšis yra nauja statyba 

Statinių kategorija. Ypatingasis (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ) 

Statinių paskirtis: 7.3. prekybos paskirties pastatas, 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai (pagal STR  

01.03:2017) 

Žemės sklypo plotas: 0,6515 ha  

Žemės sklypo Unikalus Nr.: 7914-0004-2566 

Žemės sklypo Kadastrinis Nr.: 7914/0004:616 Balceriškių k.v  

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita  

Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos 

 

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Aplinkinis užstatymas 

Sklypas ribojasi su neužstatytais sklypais. Šiaurės rytų pusėje- magistralinis kelias A1 Vilnius-Kaunas- 

Klaipėda. Pietų pusėje- rajoninis kelias Rykantai- Lazdėnai 

Sklype esantys statiniai 

Statiniai projektuojami neužstatytame sklype.  

Sklype esantys želdiniai 

Sklype esančių želdinių plotas numatomas 35%  

Žemės sklypo infrastruktūra 

Sklype esamos inžinerinės infrastruktūros nėra 

Sklypas nepatenka ir nesiriboja su Natura 2000 teritorijomis 

Sklypas, kuriame projektuojamas pastatas, į Kultūros vertybių apsaugos zonas nepatenka.  

Specialiosios naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos; kelių apsaugos 

zonos; viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 

Klimatinės sąlygos.  

Pagal RSN 156-94 “Statybinė klimatologija” duomenis Vilniaus m. (užmiestis) yra sekančios klimatinės 

sąlygos: 

▪ vidutinė metinė oro temperatūra  +(6,0) 0C; 

▪ santykinis metinis oro drėgnumas 80%; 

▪ vidutinis metinis kritulių kiekis  683 mm; 

▪ maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 55,8 mm. 

▪ Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, PV, P; liepos mėn. – iš V, PV,ŠV,  

▪ vidutinis metinis vėjo greitis ~3,6 m/s; 

▪ skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų ~18 m/s;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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▪ Pagal STR 2.05.04:2003 Panevėžio m.. priskiriamas I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine 

vėjo greičio reikšme 24 m/s. 

 

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Projektuojamoje degalinėje numatoma įrengti: 

• SkGD saugyklos antžeminis rezervuaras (modulis) (ypatingasis statinys, kitos paskirties 

inžineriniai statiniai) 

Užstatymo plotas ~ 7.06 m2  

Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~20m 

Tūris ~ 80 m3 

• LNG garintuvai 2 vnt. 

• Suskystintų gamtinių dujų išdavimo kolonėlė – 1vnt; 

• LNG kolonėlės stoginė (nesudėtingas I gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 

Užstatymo plotas ~ 8.1 m2  

Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~2.78m 

• Suslėgtų gamtinių dujų išdavimo kolonėlė – 1vnt; 

• CNG kolonėlės stoginė (nesudėtingas I gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 

Užstatymo plotas ~ 8.1 m2  

Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~2.78m 

• Atsiskaitymo terminalas – 2 vnt; 

• Valdymo blokas (nesudėtingas I gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 

Bendrasis plotas ~ 20.23m2 

Užstatymo plotas ~ 23 m2  

Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~3m 

Tūris ~ 69m3 

• Operatorinė (nesudėtingas statinys, prekybos paskirties pastatas) 

Bendrasis plotas ~ 40,95m2 

Užstatymo plotas ~ 47.66 m2  

Aukštis (nuo 0.00 altitudės) ~2.8m 

Tūris ~ 133.4 m3 

• Tvora (nesudėtingas II gr. statinys, kitos paskirties inžineriniai statiniai) 

Ilgis ~ 37.6 m2  

Aukštis ~3.1m 

• Specialus stendas skirtas nurodyti kainas ir kuro rūšį (nesudėtingas I gr. statinys, kitos 

paskirties inžineriniai statiniai) 

Aukštis ~6m 

 

PROJEKTO SPRENDINIAI 

Projektuojami statiniai: 

           SkGD modulis su dviem salelėmis su kolonėlėmis, kurių vienoje bus išduodamos skystos fazės 

gamtinės dujos, kitoje – suslėgtos gamtinės dujos. Šalia kolonėlių numatomi atsiskaitymo terminalai. Įranga į 

objektą bus pristatyta moduliais, sukomplektuotais gamykloje. 
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SKGD modulis sudarytas iš 80m³ talpyklos 20m aukščio ir dviejų LNG garintuvų. Šie įrengimai statomi ant 

9x9m aikštelės, aptveriami 1.1 m betonine ir 2m aukščio tinkline tvora. Iš dviejų modulio pusių statomos dvi 

CNG ir LNG  kolonėlės su mokėjimo terminalais ir stoginėmis. Kolonėlės atitveriamos apsauginiais atitvarais. 

Taip pat projektuojamas valdymo blokas- atvežamas į vietą surinktas konteinerinis gaminys, 9,2x2,5m 

gabaritų, kuris turi tris patalpas- kompresorinę, CNG saugyklą, ir valdymo patalpą. 

Projektuojama operatorinė iš trijų konteinerinio tipo pastatų, kurių kiekvieno gabaritai būtų ~2.5 x 

6.0 m. Pastatas papildomai apšiltinamas 100mm daugiasluoksne sienine plokšte su poliuretano užpildu. 

Pastate numatoma operatorinės patalpa, taip pat buitinės patalpos darbuotojams ir pagalbinės patalpos. 

Pastato bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų, todėl STR 

2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ nėra taikomas. Konteinerių 

vidaus patalpos aukštis ne mažesnis nei 2,5m. 

 

DARBO REŽIMAS 

Projektuojamame objekte nenumatoma pastovių darbo vietų. Degalinė veiks 24 valandas per parą, 

ištisus metus. Aptarnaujantis personalas objekte bus tik vykdant techninį aptarnavimą, atsiradus įrangos 

gedimams ir priimant suskystintas gamtines dujas iš autocisternų. Numatomos dvi  galimos darbo vietos (2 

darbuotojai/ viena pamaina). Darbuotojai objekte bus tik sunkiojo transporto plovyklos ir dujinių įrenginių 

priežiūros bei periodinio aptarnavimo darbo metu. Operatorinės pastate darbuotojams projektuojamos  

buitinės patalpos 

 

DEGALINĖS VALDYMAS 

Technologinis procesas pilnai automatizuotas su nuotolinio valdymo galimybe. 

 

TECHNOLOGINIS PROCESAS 

            Degalinės technologinis procesas vyksta vadovaujantis Lietuvoje patvirtintais europiniais standartais. 

Gamtinių dujų degalinės technologinis procesas susideda iš kelių pagrindinių procesų: 

▪ Suskystintų gamtinių dujų priėmimas; 

▪ Suskystintų gamtinių dujų saugojimas; 

▪ Suskystintų gamtinių dujų išdavimas; 

            Suskystintų gamtinių dujų priėmimas. Dujų perpylimui iš autocisternos į degalinės cisterną, numatyta 

priėmimo mova, prie kurios per lanksčią žarną pajungiama autocisterna. Perpumpavimas vyksta siurblio 

pagalba. 

            Suskystintų gamtinių dujų saugojimas. Suskystintos dujos laikomos termiškai izoliuotame slėginiame 

inde, kuris yra pritaikytas naudoti esant kriogeninėms temperatūroms. Dujos rezervuare laikomos -140 °C - -

160°C temperatūros. Rezervuaras turi atvamzdžius atitinkamose vietose, kad, priklausimai nuo atvežtų ir 

saugomų dujų slėgio ir temperatūros, būtų galima užpildyti rezervuarą skystas dujas paduodant iš apačios 

arba iš viršaus. 

             Suskystintų gamtinių dujų išdavimas. Abejais atvejais tiek išduodant suskystintas dujas, tiek suslėgtas 

dujas, dujų priėmimas ir jų saugojimas nesikeičia. Užpilant suskystintas dujas, iš rezervuaro, siurblio pagalba 

skysta dujų fazė perpumpuojama į išdavimo kolonėlę ir toliau į autotransporto kuro baką. Išduodant suslėgtas 

gamtines dujas, pirmiausiai suskystintos dujos garinamos. Dujų garinimui skirti garintuvai. Garinant dujas 

garintuvai stipriai apšąla, dėl to yra numatomi keli garintuvai, kad jie galėtų veikti vienas kitą pakeičiant. 
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Išgarintos dujos odoruojamos ir saugomos aukšto slėgio talpyklose, iš kurių prireikus paduodamos į suslėgtų 

dujų išdavimo kolonėlę ir toliau į autotransporto kuro baką.  

 

TREČIŲJŲ ASMENŲ GYVENIMO IR VEIKLOS SĄLYGŲ UŽTIKRINIMAS 

Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos 

nesuvaržomos.  

Rekonstruojamas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, elektros 

tiekimo trikdymo.  

Kiti triukšmo šaltiniai 

Statybos darbų metu galimas laikinas triukšmo lygio ir vibracijos padidėjimas artimiausioje 

gyvenamojoje teritorijoje dėl teritorijoje vykdomų darbų, veikiančios statybinės technikos. Statybvietėje 

naudojama įranga turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis 

naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 (Žin., 2003, Nr. 90-4086), nustatytus reikalavimus. 

 

STATYTOJAS-UŽSAKOVAS ATSAKO DĖL TREČIŲJŲ ASMENŲ  TEISIŲ IŠSAUGOJIMO LR STATYBOS 

ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 DALIES IR KITŲ LR  ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA. 

APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO 

Įrengiamas teritorijos apšvietimas tamsiu paros metu. Prieigos prie statinių atviros, apžvelgiamos iš 

toliau. 

 

KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, URBANISTIKOS SPRENDINIAI. APSAUGOS IR SANTARINĖS 

ZONOS 

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo ir kitas apsaugines zonas.  

 

UNIVERSALUS DIZAINAS. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PROJEKTINIAI 

SPRENDINIAI 

Projektuojama 1 „A“ tipo automobilių stovėjimo vieta neįgaliesiems. 

Taip pat ŽN pritaikomas įėjimas į operatorinę ir WC. Kadangi pagal darbo specifiką objekte neįgalūs 

darbuotojai dirbti negali, buitinės patalpos jiems nepritaikytos  

 

STATYBOS SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR 

ATSTATYMAS 

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.  

 

TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 

Projektuojamam statiniui energinio naudingumo reikalavimai netaikomi 

 

APLINKOS APSAUGA 

Suskystintų gamtinių dujų saugojimo ir perpylimo technologinė įranga įrengiama uždarame 

gelžbetoniniame baseine, kurio tūris yra toks, kad išsiliejusios suskystintos dujos iš talpyklos skystoje fazėje 

nesklistu po teritoriją.  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=218192&b=
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Susikaupusio lietaus vandens pašalinimui numatyti priemones, kurios užtikrintų, kad išsiliejusių dujų 

skysta fazė nepatektų į nuotekų šalinimo sistemą 

 

ESMINIŲ STATINIO REIKALAVIMŲ IŠPILDYMAS. 

MECHANINIS PATVARUMAS IR PASTOVUMAS.  

Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio 

naudojimo metu. Statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, 

nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų. 

 

NAUDOJIMO SAUGA.  

Pastatas suprojektuotas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.  

 

HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA 

Statyboje panaudotos medžiagos ir inžinerinė įranga atitinka higienos reikalavimus. 

Rekonstruojamas pastatas atitinka STR 2.01.01(3):1999;(5;6):2008;  HN 36:2002; HN42:2004; HN 69:2003. 

Pastatas rekonstruotas  taip,  kad atitiktų  pastate ir prie jo esančių žmonių higienos sąlygas ir nekiltų grėsmė 

žmonių sveikatai. 

Pastatas neigiamų veiksnių, galinčių turėti neigiamą įtaką aplinkai (oro, vandens ,grunto tarša, 

triukšmas, elektromagnetinės bangos, radioaktyvumas ir kt.) neturės. Visos statybinės atliekos – įvairios 

nuobiros ir likučiai pristatomi į kietų atliekų sąvartyną.   Prieš statybos pradžią privaloma pasirašyti sutartį su 

atliekas tvarkančia įmone. 

 

INŽINERINIAI TINKLAI 

Projektuojami vietiniai vandentiekio (artezinis gręžinys), lietaus nuotekų, gaisrinio vandentiekio (gaisriniai 

rezervuarai, elektros, gaisrinės signalizacijos tinklai.  
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