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PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS PRITARIU:                                                                            TVIRTINU: 

                                                                                      UAB „SIGARTA“        
 
 
 
                                                                                                                             STR 1.05.06:2010 5 priedas 

1.  BENDRIEJI TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI 

 

 Unik. Nr. 4400-5793-4631 

 kad. Nr. 1901/0089:244 Kauno m. k.v.. 

 Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1 Žemės sklypo plotas  ha 0.1800 

2 Užstatytas sklypo plotas m
2
 703,00 

3 Sklypo užstatymo intensyvumas % 70,00 

4 Sklypo užstatymo tankumas % 39,00 

7 Automobilių stovėjimo vietų skaičius  35 

2. ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS SU GAMYBOS (SIUVYKLA) PATALPOS  

1. Lankytojų ir darbuotojų skaičius  20 Iki 30 

2. Bendrasis plotas m
2
 1264,30 

3. Administracinės paskirties patalpų  m
2
 665,87          52,66% 

4.  Gamybos paskirties patalpų  m
2
 526,99           41,68% 

5. Sandėliavimo paskirties patalpų m
2
 71,44              5,65% 

6. Tūris m
3
 5274 

7. Aukštų skaičius vnt. 2 

8. Pastato aukštis nuo kintamo žemės paviršiaus iki kraigo  m 7,85 

9. Statinio užimtas žemės plotas  m
2
 702,23 

. 
ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ 

 A++,  

1. Pastato atsparumas ugniai  III 

2. Akustinio komforto sąlygų klasę.   C 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. Projektas: ADMINISTRACINƯS PASKIRTIES SU GAMYBOS PASKIRTIES PATALPOMIS PASTATO KAUNE, TAIKOS 
PR.127K,  STATYBOS PROJEKTAS 
Statinio pavadinimas: 
              Administracinơs paskirties pastatas su gamybinơmis patalpomis; 
Statinio adresas: 
 Kauno m. sav., Taikos pr. 127K 
Statinio paskirtis:  
              Administracinơ 
Statinio kategorija: 
 Neypatingas statinys 
Statybos rǛšis: 

Nauja statyba 
Projekto laida: 
               O 
Projektavimo etapas: 
              Projektiniai pasiūlymai (PP) 
Statytojas: 
  UAB įSigarta” 
Projekto rengưjas: 
               MB GREITAS PROJEKTAS  
Projektavo: arch.:  
               Raimonda Alksnienơ 
Projekto vadovas:  
               Erikas Klinavičius atest Nr. A1924 
 

     2. PAŢINTINIAI DUOMENYS APIE ŢEMƯS SKLYPē: 
•  Adresas:  Kauno m. sav., Kauno m., Taikos pr. 127K,  
•  Ţemưs sklypo Kadastrinis Nr. 1901/0089:244 Kauno m. k.v,  
•  .Ţemưs sklypas Unikalus daikto Nr: 4400-5793-4631 
•   Ţemưs sklypo naudojimo paskirtis–kita.  
•  Ţemưs sklypo naudojimo bǛdas Komercinưs paskirties objektǟ teritorijos  

•  Ţemưs sklypo plotas: 0.1800 ha  
 

2.1.  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
Projektuojamǟ statiniǟ sĔrašas. Vadovaujantis STR 1.01.09:2003, „Statiniǐ klasifikavimas pagal jǐ naudojimo paskirtƳį: Nr. 1 – 
Administracinơs paskirties pastatas, [7.2.] neypatingas statinys. Nr. 2 – Nuotekǐ tinklai, [10.5] paskirtis – nuotekǐ išvadai (inţineriniai tinklai; 
nuotekǐ šalinimo tinklai), kategorija – nesudơtingas. Nr. 3 – Vandentiekio tinklai, [10.3] paskirtis – Ƴvadiniai tinklai (inţineriniai tinklai, 
vandentiekio tinklai), kategorija – nesudơtingas. Nr. 4 – paviršiniǐ lietaus nuotekǐ  tinklas  [10.5] paskirtis –lietaus surinkimo tinklai, 
kategorija – nesudơtingas. 
 

2.2. Pagal RSN 156-94 įStatybinơ klimatologija” duomenis Kauno mieste yra šios klimatinơs sąlygos: 
vidutinơ metinơ oro temperatūra +(6,3÷6,6) 0C; 
šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -(22÷24) 0C; 
santykinis metinis oro drơgnumas 80%; 
vidutinis metinis krituliǐ kiekis 630 mm; 
maksimalus paros krituliǐ kiekis (absoliutus maksimumas) 73,4 mm. 
Vyraujančios stipriausiǐ vơjǐ kryptys: sausio mơn. – iš PR, P, PV, V; liepos mơn. – iš P, PV, V,ŠV; 
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Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno m. sav. priskiriama I-jam vơjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vơjo greičio reikšme 24 m/s. 
Skaičiuojamasis vơjo greitis (galimas 1 kartą per 10 metǐ) H-10m nuo ţemơs pav. 27m/s, (galimas 1 kartą per 50metǐ) 34m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno m. sav. priskiriama II–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antţeminơs apkrovos charakteristinơ reikšme 
1,6 kN/m2 (160 kg/m2 ). Maksimalus sniego svoris per ţiemą -114kg. 
 

3. STATYBOS SKLYPO APIBǚDINIMAS: 
3.1. Taikos pr. 127K sklypo plotas 0.1800 ha. Sklypo unikalus numeris 4400-5793-4631 Kauno m.k.v.. Sklypo pagrindinơ naudojimo 

paskirtis -kita, naudojimo būdas - komercines paskirties objektu teritorijos nuosavybơs teisơ priklauso) UAB įSigarta”. 
Sklype Ƴregistruotos specialiosios ţemơs naudojimo sąlygos: Elektros tinkle  apsaugos zonos (IIIskyrius, ketvirtasis skirsnis- 43,00 kv. m; 
Vandens tiekimo ir nuotekǐ, paviršiniǐ nuotekǐ tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (IIIskyrius, devintasis skirsnis - 16.00 kv. m;  
Aerodromo apsaugos zonos - 1800.00 kv. m. 
Sklype Ƴregistruoti servitutu –neara. 
Sklypo paviršius aplink projektuojamą pastatą sąlyginai lygus. Sklypo altitudơs svyruoja nuo alt. 70,71 iki alt. 70.50. Dominuojanti vidutinơ 
sklypo altitudơ 70,60. 
 

 
 

3.2. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI: 
Susisiekimas. Pagal ţemơs sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinius ir registro duomenis Ƴvaţiavimas Ƴ Taikos pr. 127K 
sklypą iš Taikos pr. pro eanti keliuką iš šiaurinơs sklypo dallies. 
Ʋvaţiavimo/išvaţiavimo Ƴ sklypą zonose, stovơjimo aikštelơse numatoma asfaltbetonio arba trinkeliǐ danga. 
Aptvưrimas. Sklypo aptverti nenumatoma. 
Automobiliǟ parkavimas. Automobiliǐ išdơstymas sklype sprendţiamas vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvơs ir vietinơs reikšmơs 
keliai. Bendrieji reikalavimai". Numatomas projektuojamǐ lengvǐjǐ automobiliǐ parkavimo vietǐ skaičius Taikos pr. 127K sklype -30 vnt. 
Skaičiavimai: 
Administracinơs paskirties patalpos (1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto) 665,87m2 / 25 = 26,5; 26 vietos. 
Gamybos pramonơs patalpos (1 vieta 60 m2 salơs ploto) 526,99m2/ 60 = 8.78; 9 vietos. 
Sandơliavimo paskirties patalpos (1 vieta 200 m2 salơs ploto) 71,44 m2 / 200 = 0,35 ;  
Pagal patalpǐ naudojimo paskirtis pastate skaičiuojamas automobiliǐ parkavimo vietǐ skaičius 35. 
Numatoma vieta ţmonơms su negalia, dviračiu laikymo vietos, vietos elektromobiliams. 
 

4.STATINIO ARCHITEKTǚROS PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.  
4.1. Bendrieji architektǛros projektiniai.  

Statinio funkcinis zonavimas: pirmas aukštas –administracinơs, gamybos ir sandơliavimo paskirties patalpos. 
Administracinưs paskirtie patalpos skirtos -  665,87 m2, 52,66%  
Gamybinưse patalpose bus siuvykla – 526,80 m2,  Sandưliavimo paskirties patalpǟ – 71,44 m2 - 47,29% 
Siuvykloje numatoma, kad dirbs nuo 20 iki 30 ţmoniǐ. 
Administracinơs paskirties pastate numatomas darbo laikas – standartinơ darbo diena –nuo 8 iki 17 valandos. 
Sandơlyje bus laikomos smulkios buitinơs prekơs ir siuvimo medţiagos.  
Pastate projektuojama šilumos punkto patalpa ir elektros Ƴvado patalpa su atskirais patekimais. 
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Pagrindinis Ƴơjimas Ƴ pastatą iš rytinơs pastato pusơs ir vakarinơs. Virš pagrindiniǐ Ƴơjimǐ Ƴrengiami stikliniai stogeliai. 
Pagrindiniai privaţiavimai prie sandơlio projektuojami iš statinio Šiaurinơs pusơs, pastate planuojami dveji garaţo vartai. 
Pastate projektuojamos keturios sanitarinơs (WC) patalpos. Sanitarinơs Ƴrangos skaičius paskaičiuojamas taip 1 unitazas 12 ţmoniǐ. 
40/12=3,33. Pastate numatomos 4 wc patalpos su unitazais ir praustuvais. 
Projektuojamame pastate maitinimas nenumatomas.  
Pastate sudơtingos ar taršios gamybos procesai nenumatomi. Vykdoma veikla pastate neuţterš kūno, darbo drabuţiǐ kenksmingomis 
cheminơmis medţiagomis, nesusidarys šilumos perteklius arba nepalankios oro sąlygǐ. 
Pastato statyba planuojama atlikti dviem etapais (nurodyta brưţiniuose). Atlikus darbus pirmuoju apie (720,00 m2) etapu pastato 
funkciniai, architektūriniai, inţinieriniai, statybinia ir sprendimai nesikeis. 

4.2. Apdailos medţiagǟ sprendiniai 
Stogas – Stogas metalo santvarǐ konstrukcija. Stogas sutapdintas, apšiltintas, danga prilydoma bituminơ.  
Sandưlio fasadai – Lauko sienos, daugiasluoksniǐ plokščiǐ su PIR termoizoliaciniu sluoksniu. Daugialuoksnơs plokštơs. Vidinơs sienos 
skiriančios sandơliǐ patalpas – daugiasluoksniǐ plokščiǐ. Pertvaros –gipskartonio plokščiǐ.  
Grindys -armuoto betono su termoizoliacijos sluoksniu. Grindǐ danga – betonas ir plytelơs.  
Pietvakariǐ fasadas stiklo aliuminio konstrukcijǐ. Pastato atitvaros ir medţiagos parenkamos tokios, kad būtu uţtikrinta pastato 
architektūrinơ išraiška ir kad būtu tenkinami A+ +klasơs pastatams keliami energetiniai reikalavimai. 
Langai - Pastato langai plastiko konstrukcijǐ su stiklo paketu, kuriǐ šilumos laidumo koeficientas 1,4W/(m2*K). 

4.3. Trumpas technologinio proceso, technologiniǟ inţineriniǟ sistemǟ ir kitǟ sprendiniǟ pagal projekto dalis aprašymas 
4.4. Patalpǟ insoliacijos ir natǛralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai, jǟ norminiǟ lygiǟ uţtikrinimo sprendiniai 

Patalpǐ insoliacijos ir natūralaus apšvietimo rodikliai uţtikrinami per langus ir stiklines atitvaras bei duris. Langai išdơstyti visuose 
fasaduose.  
Apšvietimo tinklǐ aprašymas: 
Patalpǐ apšvietimas turi būti atliktas pagal Lietuvoje galiojančias higienines normas HN 98:2014 "Natūralus ir dirbtinis apšvietimas darbo 
vietose. Apšvietos ribinơs vertơs ir bendrieji matavimo reikalavimai", taip pat pagal Lietuvos standartus LST EN 12464-1:2011 "Šviesa ir 
apšvietimas. Darbo vietǐ apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpǐ viduje" ir LST EN 12464-2:2007 "Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietǐ 
apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statiniǐ išorơje", bei vadovaujantis uţsakovo projektavimo uţduotimi. 
Elektros apšvietimas suprojektuotas šviestuvais su LED tipo lempomis. Apšvietimo elektros Ƴranga parinkta pagal patalpǐ apšviestumą, 
paskirtƳ ir pobūdƳ, bei Ƴtampos nuostolius. 
Pastate numatoma Ƴrengti bendrąjƳ ir evakuacinƳ apšvietimą. Evakuacinis apšvietimas prie išơjimǐ.  
Apšvietimo ir jơgos skydeliai nuomininkams numatyti su automatiniais jungikliais, turinčiais apsaugas nuo trumpo jungimo sroviǐ, atkirtos 
charakteristika "C".  
Jơgos tinklǐ aprašymas: 
Statinio elektros Ƴranga suprojektuota pagal technologijos, šildymo, vơdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio, kanalizacijos, automatikos 
ir ryšiǐ projekto daliǐ uţduotis, remiantis galiojančiomis taisyklơmis, standartais ir normomis. 
Objekto pagrindiniai elektros vartotojai yra technologinơ Ƴranga, apšvietimas, kompiuteriai, ventiliatoriai, kondicionieriai, Ƴlajǐ, stogo latakǐ ir 
lietvamzdţiǐ elektrinis šildymas savireguliuojančiais šildymo kabeliais. 
Pastato Ƴvadinis paskirstymo skydas ƲPS projektuojamas pastato techninơje patalpoje. 
Vơdinimo sistemos aprašymas: 
Projektuojamas pastatas yra suskirstytas Ƴ tris atskiras zonas. 
Projektuojami vidaus išpildymo, palubiniai, rotaciniai vơdinimo Ƴrenginiai. Vơdinimo Ƴrenginiai numatomi kiekvienos aptarnaujamos zonos 
virtuvơlơje, prie lubǐ. 
Oras Ƴ patalpas tiekiamas ir iš patalpǐ šalinamas cinkuotos skardos ortakiais, patalpose paskirstomas apvaliais lubiniais skirstytuvais bei 
kanalinơmis grotelơmis, ištraukiamas lubiniais difuzoriais bei kanalinơmis grotelơmis. 
Vơdinimo sistemos triukšmui sumaţinti projektuojami triukšmo slopintuvai. 
Šildymo sistemos aprašymas: 
Šilumos punktas bus projektuojamas atskiroje šilumos gamybos ir tiekimo projekto dalyje. 
Projektuojamas pastatas bus padalintas Ƴ energetiškai nepriklausomas zonas  ir turơs atskirą šilumos subapskaitą. Magistraliniai vamzdynai 
iš šilumos punkto planuojami antro aukšto palubơje su atsišakojimais Ƴ kiekvieną pastato zoną. Antro aukšto sandơliuose, ant sienos 
numatomi apskaitos ir temperatūros sumaţinimo mazgai bei radiatorinơs šildymo sistemos kolektoriai.  
Pastato pirmo ir antro  aukšto buitinơse patalpose planuojama radiatorinơ kolektorinơ šildymo sistema.  
Vơsinimo sistemos aprašymas 
Lauko blokas planuojami  ant pastato stogo.  

.4.5. Numatoma pastato (pastatǟ) vidaus aplinkos garso klasư (klasưs) 
Numatoma projektuojamo pastato vidaus garso klasơ - C. 

4.6. Informacija apie numatomǟ statybos darbǟ poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninưms 
teritorijoms 
Sklype sprogiǐ, teršiančiǐ ar kitaip aplinką galinčiǐ paveikti Ƴrenginiǐ nenumatoma. Visos atliekos numatomos tvarkyti Ƴstatymǐ numatyta 
tvarka. Buitines ir komunalinơs atliekas numatoma surinkti Ƴ konteinerius (numatytas buitiniǐ atliekǐ rūšiavimas) ir išveţti Ƴ sąvartyną. Sklypo 
vakarinơje sklypo dalyje numatoma vieta buitiniǐ atliekǐ konteineriǐ laikymui. 

4.5. Prevencinưs civilinưs saugos, apsaugos nuo vandalizmo priemonưs 
Aplinka formuojama lygi, atvira, gerai perţvelgiama. Ʋơjimǐ Ƴ pastatą niekas neslepia ir nedengia. Nơra vietǐ slơptis ar kliūčiǐ matyti Ƴơjimo 
duris iš toliau. Ʋơjimai iš lauko Ƴ pastatą yra rakinami. Pastato tūris saugomas vaizdo stebơjimo kameromis. Projektuojama apsauginơ 
signalizacija, gaisro pavojaus signalizacijos sistema perduodant gedimo ir pavojaus signalus. 
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4.6. Statybos sklype esamǟ pastatǟ, inţineriniǟ tinklǟ griovimas, perkưlimas ar atstatymas 
Sklype esamǐ pastatǐ ir inţineriniǐ statiniǐ nơra.  

4.7. Trumpas energinio naudingumo klasưs aprašymas.  
Projektuojamas paslaugǐ paskirties pastatas A++ energetinio naudingumo klasơs. 
Stogas U- 0,10 W/m²K 
Grindys Rf=0,12m²K 
Lauko sienos U- 0,11 W/m²K 
Vitrina (skaidri dalis) U – 0,85 W/m²K. Su stiklo paketu, 1 stiklas selektyvinis 
Durys ir langai vitrinoje U- 0,85 W/m²K. Su stiklo paketu, 1 stiklas selektyvinis 
Langai plastiko konstrukcijǐ U- 0,85 W/m²K. Su stiklo paketu, 1 stiklas selektyvinis 
Vartai U- 1,20 W/m²K 
 

5. ESMINIǞ STATINIO REIKALAVIMǞ IŠPILDYMAS PROJEKTE 
5.1. Projektiniǟ sprendiniǟ atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijǟ planavimo dokumentams, 

esminiams statiniǟ ir statinio architektǛros, aplinkos, kraštovaizdţio, nekilnojamǟjǟ kultǛros paveldo vertybiǟ reikalavimams, 
trečiǟjǟ asmenǟ interesǟ apsaugos reikalavimams 
Pastatas suprojektuotas vadovaujantis teritorijǐ planavimo dokumentais, esminiais statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdţio, 
trečiǐjǐ asmenǐ interesǐ apsaugos reikalavimais bei kitais projekto rengimo norminiais dokumentais. Projektuojant ir vykdant statybos 
darbus trečiǐjǐ asmenǐ interesai nơra ir nebus paţeidţiami. 

5.2. Statinio mechaninis patvarumas ir pastovumas Statinio konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai uţtikrina statinio mechaninƳ patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu. 
Statinys suprojektuotas taip, kad statybos ir naudojimo metu galinčios veikti apkrovos nesukeltǐ viso statinio ar jo dalies griūties, didesniǐ 
uţ leistinas, deformacijǐ. 

5.3.Statinio naudojimo sauga. Pastatas suprojektuotas taip, kad būtǐ išvengta nelaimingǐ atsitikimǐ, (dơl paslydimo, kritimo, sniego 
nuošliauţǐ, varvekliǐ kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar susiţalojimo elektros srove, sprogimo) rizikos. 

5.4. Susisiekimo komunikacijos. Statybos metu vietinơs reikšmơs kelias nebus uţblokuotas. 
5.5. Apsauginiǟ priemoniǟ nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas. Tamsiu paros metu sklypas ir namas apšviečiami 

proţektoriais, kurie Ƴsijungia nuo judesio davikliǐ. Erdvơ uţ lauko durǐ turi būti apšviesta nuolat. Pastato langai ir durys turi būti iš patikimai 
sukonstruotǐ gaminiǐ, naudojami tik sertifikuoti uţraktai. Visi Ƴơjimai Ƴ pastatą iš lauko turi būti rakinami ir rekomenduot ina naudoti technines 
priemones, padedančias kontroliuoti Ƴơjimus (video kameros, papildomas apšvietimas). Rekomenduojama name Ƴsirengti signalizaciją. 
Pastato techninio projekto sprendimai turi padơti išvengti smurto ir vandalizmo namo gyventojǐ atţvilgiu (Ƴơjimǐ apšvietimas, prieigǐ 
apţvelgiamumas iš pastato vidaus, patikimos langǐ, durǐ konstrukcijos ir spynos, apsauginơ signalizacija ir kt.). Taip pat turi būti 
sprendţiamas teritorijos aptvơrimo klausimas. Statybos metu rangovas visǐ statybos darbǐ metu turi uţtikrinti reikiamą apsaugą, Ƴskaitant 
nepritvirtintǐ medţiagǐ ir Ƴrenginiǐ apsaugą. Rangovas turi imtis visǐ būtinǐ apsaugos priemoniǐ, siekiant apsisaugoti nuo galimos ţalos 
nuostoliǐ, vagysčiǐ, tame tarpe rangovas turi organizuoti budơjimą bei Ƴrengti apšvietimą darbo ir visuomenơs saugumo tikslams. 

5.6. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, gretimoms teritorijoms. Pastatas – poveikio aplinkai neturơs. Statybinơs medţiagos 
sandơliuojamos ţemơs sklypo ribose. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančiǐ pastatǐ naudotojai nepatogumǐ nepatirs. Priơjimai 
ir privaţiavimai nebusapriboti. Kaimyniǐ sklypǐ Ƴvadiniai inţineriniai tinklai nebus paliesti. Eksploatacijos metu statiniai neigiamos Ƴtakos 
gretimoms teritorijoms neturơs.  
Vykdant statybos darbus naudotis tik sklypo teritorija. Vykdant statybos - montavimo darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos 
Ƴstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis, Kauno miesto tarybos 2017 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T-693 ir taisyklơmis bei 
kitais normatyviniais dokumentais.  
Tarp projektuojamo statinio ir gretimuose ţemơs sklypuose esančiǐ statiniǐ išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai atstumai. 
Iš statybvietưs išvaţiuojantis transportas turi bǛti tvarkingas – nuvalyti ratai ir pan. Privaloma organizuoti išvaţiuojančiǐ automobiliǐ 
ratǐ nuvalymą ir (ar) nuplovimą tam tikslui pastatant vandens talpą ratǐ nuplovimui. 
Prieš pradedant darbus, būtina tinkamai paruošti statybos aikštelę. Sklypo paruošimas statybai detalizuotas dalyje Statybos darbų 
organizavimas ir Techninės specifikacijos. Mechanizmai, statybinis ir krovininis transportas turi būti techniškai tvarkingi, medţiagǐ 
iškrovimo darbai turi būti organizuoti taip, kad netrukdytǐ kitam transportui. Visas statybines medţiagas sandơliuoti tik ţemơs sklypo ribose, 
specialiai tam paruoštose aikštelơse. Statybos darbǐ metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis atliekǐ 
tvarkymo Ƴstatymu ir atliekǐ tvarkymo taisyklơmis. Tara, skirta laikyti skystas statybines medţiagas ir cheminius preparatus, turi būti 
sandari, kad pastarieji nepatektǐ Ƴ gruntą. Statybines atliekas, galimai susidarysiančias statybos darbǐ metu, privaloma surūšiuoti Ƴ: 

• tinkamas naudoti vietoje (betono, keramikos, medienos, metalo gaminiǐ, termoizoliaciniǐ medţiagǐ ir kt. nedegiǐ gaminiǐ), kurias 
planuojama panaudoti aikšteliǐ, privaţiavimǐ, takǐ dangǐ pagrindams Ƴrengti ir teritorijos tvarkymui; 

• tinkamos perdirbti atliekos (betonas, keramika, bituminơs medţiagos) baigiantis statybai, pristatomos Ƴ perdirbimo gamyklas 
perdirbimui; 

• netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines šiukšles ir atliekas, jǐ tarpe tara ir pakuotơs). Susidarančios atliekos turi būti 
atiduotos Ƴmonei, turinčiai nustatyta tvarka išduotą taršos integruotos prevencijos ir kontrolơs leidimą, suteikiantƳ teisę tvarkyti atliekas ir kuri 
yra uţregistravusi atliekas tvarkančiǐ Ƴmoniǐ registre  
 

6.HIGIENA, SVEIKATA, APLINKOS APSAUGA. 
Pastatas atitinka STR 1.01.03:2017, STR 1,05,06:2010, STR2.01.01(3):1999 HN 36:2009; HN42:2009. Pastatas suprojektuoti taip, kad 

atitiktǐ pastate dirbančiǐ ir prie jo esančiǐ ţmoniǐ higienos sąlygas ir nekiltǐ grơsmơ ţmoniǐ sveikatai 
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6.1. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga Pastate sudaromos normalios darbo sąlygos, uţtikrinamas optimalus temperatūros ir 
drơgmơs rơţimas, geriamos kokybơs vandens tiekimas, nuotekǐ šalinimas, patalpǐ šildymas, natūralus vơdinimas, natūralus ir dirbtinis 
apšvietimas. Patalpos natūraliai apšviečiamos pro langus lauko sienose. Dirbtinis apšvietimas sprendţiamas atskiru elektrotechninơs dalies 
projektu. Tamsiu paros metu naudojamas elektrinis apšvietimas, insoliacija ir natūrali apšvieta paskaičiuota pagal STR 2.02.09:2005. 
Pastatas suprojektuotas taip, kad nekeltǐ grơsmơs statinyje ar prie jo būnantiems ţmonơms dơl šiǐ prieţasčiǐ: 
• Kenksmingǐ dujǐ išskyrimo; 
• Pavojingǐ daleliǐ ar dujǐ buvimo ore; 
• Vandens ir dirvoţemio taršos ir gyvǐjǐ organizmǐ nuodijimo; 
• Netinkamo nuotekǐ, dūmǐ, kietǐjǐ ar skystǐjǐ atliekǐ pašalinimo; 
• Drơgmơs statinio dalyse ir jo daliǐ vidaus paviršiuose. 

6.2. Duomenys apie statinio atitiktį visuomenưs sveikatos saugos teisưs aktǟ reikalavimams  
Pastatas suprojektuotas vadovaujantis teritorijǐ planavimo dokumentais, esminiais statinio ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdţio, 
trečiǐjǐ asmenǐ interesǐ apsaugos reikalavimais, higienos normomis bei kitais projekto rengimo norminiais dokumentais. Projektuojant ir 
vykdant statybos darbus trečiǐjǐ asmenǐ interesai nơra ir nebus paţeidţiami. Statinys atitinka visuomenơs sveikatos saugos teisơs aktǐ 
reikalavimus. 
Administracinơs paskirties pastate numatomas darbo laikas – standartinơ darbo diena –nuo 8 iki 17 valandos. Pastate vykdoma veikla – 
administravimas, darbas su klientais, siuvykla, produkcijos ir medţiagǐ priơmimas ir sandơliavimas. Prekơs Ƴ pastatą atveţamos 
mikroautobusais. Prekơs iškraunamos rankomis. Per dieną planuojama iškrauti ne daugiau kaip 3 mikroautobusus. Vakaro ir nakties metu 
pastate ir teritorijoje darbas nevyks, todơl triukšmas nuo transporto nebus skleidţiamas. 

6.3. Apsauga nuo triukšmo . Atitvarinơs konstrukcijos uţtikrina normine garso izoliaciją. Langai Ƴrengiami su stiklo paketais Langǐ 
garso izoliacijos rodiklis turi atitikti 3 klasei pagal patalpomis besiribojančiomis išorinơmis atitvaromis (fasadais) triukšmo ribiniai dydţiai gali 
būti viršijami ne daugiau, kaip 10 dB, kai pastatǐ išorinơs atitvaros, jose esantys langai ir durys atitinka ne ţemesnę kaip C  akustinio 
komforto garso klasę (priimtino akustinio komforto sąlygǐ klasę) pagal statybos techninƳ reglamentą STR 2.01.07:2003 „Pastatǐ vidaus ir 
išorơs aplinkos apsauga nuo triukšmo. 
Vertinant triukšmą vertinama visa pastate vykdoma veikla. Numatomi triukšmo šaltiniai pastate (transportas, oro kondicionavimo Ƴrenginiai ir 
pastate Ƴrengiama vơdinimo sistema). 
Pastate Ƴrengiama vơdinimo ir oro kondicionavimo sistemos. Vơdinimo ir kondicionavimo Ƴrenginiǐ veikimas numatomas dieną, darbo metu 
nuo 8:00 ryto iki 17:00 valandos. 
Iišoriniǐ šaldymo blokǐ, kuriǐ kiekvieno skleidţiamas triukšmo slơgio lygis – 53 db. Išoriniai šaldymo blokai numatomi ant projektuojamo 
pastato stogo. 
Oro išmetimo grotelơs, kuriǐ kiekvienos skleidţiamas triukšmo slơgio lygis – 35dB. 
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose kaip ūkinơs veiklos triukšmo šaltiniai Ƴvertintas autotransporto priemoniǐ atvykimas ir išvykimas, bei jǐ 
judơjimas teritorijoje: 
Projektuojant pastatą ir jame vykdant veiklą, taršos rodikliai, nurodyti Lietuvos higienos normoje HN 35:2007 „didţiausia leidţiama cheminiǐ 
medţiagǐ (teršalǐ) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninơs paskirties pastatǐ patalpǐ oreį neviršijami. Padidơjęs eismo intensyvumas 
neigiamo poveikio neturơs, kadangi esama Ƴvaţa ir pravaţiavimas išsidơstę tarp komercinơs paskirties sklypǐ. Pravaţiavimas 
nenumatomas pro gyvenamuosius pastatus. Padidơjęs eismo intensyvumas neviršys teisơs aktuose nustatytǐ oro taršos nustatytǐ ribiniǐ 
verčiǐ gyvenamǐjǐ ir visuomeniniǐ pastatǐ aplinkoje. 

6.4. Geriamojo vandens tiekimas.  
Geriamasis atitinka Lietuvos higienos normas HN 24:2003 įGeriamojo vandens saugos ir kokybơs reikalavimai į ir pagal STR 1.05.01: 2017 
neviršyja geriamojo vandens ribiniǐ verčiǐ ir atitinka geriamojo vandens tiekimo kokybę. Vanduo, vartojamas gơrimui, buities reikmơms, 
maisto produktams gaminti, neturi kelti grơsmơs ţmoniǐ sveikatai. Geriamojo vandens kokybơ turi atitikti HN 24:2003 [3.30] ir HN 48-2001 
[3.34] reikalavimus. Pastato vandentiekio inţinerinơs sistemos atitinka vadovaujantis STR 2.07.01:2003 [3.17]. 
Naudojamas buityje karštas vanduo (toliau - karštas vanduo) turi būti ruošiamas iš Higienos normos reikalavimus atitinkančio geriamojo 
vandens. Karšto vandens sauga ir kokybơ turi būti uţtikrinama iki jo vartojimo vietǐ. 
Gaminamas karštas vanduo ir tiekiamas karšto vandens vartotojams turi būti apsaugotas nuo bet kokios taršos: 
Karšto vandens temperatūra vartotojǐ čiaupuose turi būti ne ţemesnơ kaip 50 0C sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje 
vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojǐ čiaupuose ji būtǐ ne ţemesnơ kaip 65 0C. 
 

7.GAISRINƯ SAUGA 
7.1. Bendrieji reikalavimai. Pastato pagrindiniai priešgaisriniai reikalavimai pateikiami remiantis 2010 m. gruodţio 7 d. Ƴsakymas Nr.1-

338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai ir 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264 Šildymo sistemos, naudojančios kietąjį kurą, 
gaisrinės saugos taisyklės, Gaisro prevencijai keliami bendrieji reikalavimai: 
Gaisrinơs saugos aprašo pagrindinơs funkcijos Ƴrodyti, kad pastatas bus pastatytas iš tokiǐ statybos produktǐ, kuriǐ savybơs per 
ekonomiškai pagrƳstą statinio naudojimo trukmę uţtikrins esminius statinio 
reikalavimus. Esminis statinio reikalavimas „Gaisrinơ saugaį nustato, kad kilus gaisrui: 
- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikys apkrovas; 
- yra ribojamas ugnies bei dūmǐ plitimas statinyje; 
- yra ribojamas gaisro plitimas Ƴ gretimus statinius; 
- ţmonơs gali saugiai išeiti iš statinio arba galima juos gelbơti kitomis priemonơmis; 
- pradơs veikti gaisrinơs saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo, evakuacijos valdymo ir informavimo sistemos; 
- ugniagesiai gelbơtojai galơtǐ saugiai dirbti. 
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7.2. Statiniǟ grupưs 
Remiantis GSPR taisykliǐ 3 priedu projektuojamas pastatas pagal funkcinę grupę yra priskiriamas P.3.5 statinio grupei. 
Gaisrinơs saugos poţiūriu aukščiau minơti pastatas yra III ugniai atsparumo laipsnio. 

7.3. Gaisro apkrovos kategorija 
Projektuojamos pastato patalpos priskiriamos Cg kategorijai. 

7.4. Gaisriniǟ skyriǟ ir patalpǟ kategorijos pagal sprogimo ir (ar) gaisro pavojǟ 
Statiniǐ sprogimo ir gaisro pavojaus kategorija - Cg. Techninơs patalpos (elektros skydinơ, šilumos punktas, vandens Ƴvado patalpa) 
nekategorizuojamos. 

7.5. Statiniǟ gaisriniǟ skyriǟ atsparumo ugniai laipsniai 
Reikalavimai statybiniǐ konstrukcijǐ atsparumui ugniai ir statybos produktǐ, iš kuriǐ tos konstrukcijos pagamintos, degumui, pateikiami 
ţemiau esančioje lentelơje. 

 
Pastabos: 
RN- reikalavimai netaikomi. 

7.6. Perspưjimo apie gaisrĔ ir evakuavimo(si) valdymo sistemos 
Projektuojamuose pastatuose nenumatomas daugiau kaip 100 ţmoniǐ buvimas, todơl perspơjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo 
sistema neƳrengiama. 

7.7. Gaisro plitimo iš gaisrinio skyriaus ribojimas 
Bendri reikalavimai 
Šachtos, kanalai, nišos, kuriose tiesiamos komunikacijos ir inţineriniai tinklai einantys tranzitu per kitas patalpas, atskiriamos atsiţvelgiant Ƴ 
priešgaisriniǐ uţtvarǐ, kurias kerta ar kitaip jungia išvardytos komunikacijos, atsparumą ugniai. Bendras angǐ plotas priešgaisrinơse 
uţtvarose, neviršyja 25% uţtvaros ploto. 
Inţinerinơs komunikacijos, kertančios priešgaisrines pertvaras ir perdangas, sandarinamos priešgaisrinio sandarinimo sistemomis, kurios 
suteikia ne maţesnƳ ugniai atsparumą uţ kertamos pertvaros. Kiekvienai inţinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) 
sandarinti turi būti naudojamos specialiai šiai inţinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos. 

7.8.Pastate numatomos priešgaisrinưs sienos, perdangos ir kitos priemonưs ugnies plitimo ribojimui 
Pastate esančios techninơs patalpos nuo kitǐ patalpǐ atskiriamos ne maţesnio nei EI 45 atsparumo ugniai sienomis ir perdangomis, ir EW 
30-C3 priešgaisrinơmis durimis. Pastate esančios Cg kategorijos patalpos nuo kitǐ patalpǐ atskiriamos ne maţesnio nei EI 45 atsparumo 
ugniai sienomis ir perdangomis, ir EW 30-C3 durimis. 
Angǐ uţpildǐ priešgaisrinơse uţtvarose atsparumas ugniai(1) 

 

7.9. Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijǟ elementais. 
Projektuojamo pastato konstrukcijoms ir (arba) jǐ apdailai panaudoti statybos produktai, nedidina statinio gaisrinio pavojingumo. 
Vidinơms sienoms, luboms ir grindims Ƴrengti naudojami statybos produktai tenkina reikalavimus, pateiktus ţemiau esančioje lentelơje. 
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Pastabos: 
(1) Sienǐ paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo 
reikalavimai nekeliami. 
RN – reikalavimai nekeliami. 
Pastate panaudoti statybos produktai atitinka visus keliamus reikalavimus. 

7.10. gaisro plitimo į gretimus pastatus ribojimas 
Saugūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatǐ, priklausomai nuo jǐ ugniai atsparumo laipsnio pateikiami ţemiau esančioje lentelơje. 
Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp pastatǐ. 

 

Atstumai iki kitǐ pastatǐ išlaikomi. 
7.11. Ţmoniǟ evakuacija 

Durǐ angoje slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakuacijos keliuose leidţiamas grindǐ aukščiǐ skirtumas – ne maţesnis 
kaip 45 cm, Ƴrengiant ne maţiau kaip 3 pakopas, grindǐ nuolydis leidţiamas ne didesnis kaip 1:6. 
Evakuaciniǐ išơjimǐ iš pastatǐ išorinơs durys privalo turơti uţraktus arba uţdarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus. Evakuaciniǐ 
išơjimǐ durǐ spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindǐ, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 
Naudojant dvivơres evakuaciniǐ išơjimǐ duris, atidaromos dalies - varčios plotis turi būti ne maţesnis kaip 1200 mm. Dvivơriǐ durǐ 
pagrindinơs varčios plotis turi būti ne maţesnis kaip 900 mm. 
Pastate Ƴrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išơjimai, ne maţesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. 
Sandơliavimo patalpose leidţiama evakavimo(si) keliuose praeigos aukštƳ sumaţinti iki 1,8 m, jei patalpose Ƴrengti technologiniai Ƴrenginiai, 
komunikacijos ar inţinerinơs sistemos, veikiančios be prieţiūros personalo 
Evakuacija iš administracinơs paskirties patalpǐ numatoma per 2 tipo vidiniais, atvirai laiptais. Laiptǐ plotis turi būti ne siauresni nei 0,9 m 
(jei ţmoniǐ maţiau nei 15).Evakuaciniai išơjimai iš patalpǐ, kai pro juos evakuojama(si), ne siauresni kaip: - 0,8 m – 15 ir maţiau ţmoniǐ; 
Evakuacijai iš paslaugǐ paskirties patalpǐ numatoma tiesiai Ƴ lauką per vartuose Ƴrengiamas duris. Durǐ plotis turi būti ne maţiau kaip 0,85 
m (ţmoniǐ iki 15). iki išơjimo turi būt ne didesnis kaip ţemiau nurodytas evakuacinis atstumas: 

 

III atsparumo pastatams atstumai maţinais 50 proc. Kai patalpǐ aukštis didesnis kaip 6 m, 
Iš antrsolơs patalpǐ evakuacijos atstumai turi būti: 
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7.12. Gaisro gesinimas ir gelbưjimo darbai 
Priešgaisriniǐ automobiliǐ pravaţiavimǐ plotis priimamas atsiţvelgiant Ƴ kompaktinƳ keliǐ, inţineriniǐ tinkle išdơstymą ir yra ne toliau kaip 25 
m nuo pastato ir ne siauresnis kaip 3,5 m pločio uţtikrinant galimybę ugniagesiǐ technikai manevruoti bei patekti iš vienos statinio pusơs. 
Privaţiavimai prie pastato uţtikrinami kietos dangos keliais. 
Aikštelơs ir keliai gaisrǐ gesinimo ir gelbơjimo automobiliams privaţiuoti turi būti visada laisvi, tam uţtikrinti būtina statyti specialius ţenklus 
ir aptvarus (iki 20 cm aukščio). 
Tarp pastato ir keliǐ gaisrǐ gesinimo ir gelbơjimo automobiliams privaţiuoti negali būti sodinami medţiai ar statomos kitos kliūtys. 
Atstumas iki artimiausios Kauno apskrities priešgaisrinơs gelbơjimo valdybos 3- osios ugniagesiǐ gelbơtojǐ komandos, kuri yra adresu 
Elektrơnǐ  g. 12, Kaunas yra apie 2,55 km. Vidutinis gaisriniǐ gelbơjimo automobiliǐ vaţiavimo greitis mieste yra 40 km/val. Gaisrinơ 
gelbơjimo komanda yra aprūpinta visa gaisrine gelbơjimo Ƴranga reikalinga gaisrǐ gesinimo ir gelbơjimo darbams (gaisrinơs automobilinơs 
cisternos, autokopơčios ir k.t.). 
Gaisro gesinimo ir gelbơjimo darbǐ sprendiniai atitinka keliamus reikalavimus. 

7.13. Rizikos vertinimas 
Nagrinơjamo statybos projekto gaisrinơs saugos sprendiniai atitinka normatyvines reikšmes, todơl rizikos 
vertinimas nơra atliekamas. 

7.4. Pastato vưdinimo ir dǛmǟ šalinimo sistemos 
Patalpose kuriǐ plotas daugiau kaip 50 kv. m ir jos yra Cg kategorijos, numatomi ranka atidaromi langai lauko fasaduose ( 
Reikalingas minimalus atidaromǐ angǐ (langǐ) plotas patalpose: 
Dūmǐ šalinimas vyksta per langus fasade ir per pakeliamus vartus. 

7.5. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai 
Projektuojami VN dalyje. 
Lauko gesinimas numatomas iš dviejǐ gaisriniǐ hidrantǐ esančiǐ ne toliau kaip 200 m. nuo tolimiausiopastato gaisro ţidinio. 

7.6. Pirminưs gaisro gesinimo priemonưs 
Projektuojamame pastate kilus gaisrui, kurƳ galima priskirti Ƴvairioms klasơms, pirmenybơ turi būti teikiama universaliam gesintuvui. 
Nešiojamǐjǐ gesintuvǐ skaičiaus nustatymas pateiktas ţemiau esančiose lentelơje. 
Nešiojamieji gesintuvai turi atitikti LST EN 3 standartǐ serijos reikalavimus ir patalpose išdơstomi tolygiai. 
Pastate kilusƳ gaisrą, galima priskirti Ƴvairioms klasơms, todơl pirmenybơ turi būti teikiama universaliam gesintuvui (parenkamas ABC tipo 
gesintuvas). Numatomi 8 vnt. 6 kg gesintuvai. 
Gesintuvai: 
- laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arčiau kaip per 1 m nuo šildymo prietaisǐ; 
- kabinami ne aukščiau kaip per 1,5 m nuo grindǐ iki gesintuvo apačios ir taip, kad atidarytos patalpos durys netrukdytǐ jǐ paimti; 
- laikomi taip, kad būtǐ matyti uţrašai. 
Nešiojamǐjǐ gesintuvǐ skaičiaus nustatymas pagal patalpǐ paskirtƳ. 

 

 

7.7. Pastato ţaibosaugos sistemos 
Pastatui turi būti projektuojama apsaugos nuo ţaibo sistema. 
Statinio ţaibosaugos sistema projektuojama elektros dalyje, vadovaujantis STR 2.01.06:2009 „Statiniǐ apsauga nuo ţaibo. Išorinơ statiniǐ 
apsauga nuo ţaibo. 

7.8. gaisro ir gelbưjimǟ operacijǟ mastas ir pasekmưs avarijos atveju (avarijǟ likvidavimo planas) 
Objektas nơra priskiriamas prie ypatingos svarbos objektǐ, kuriuose gali būti saugomos ypač kenksmingos ar kitaip pavojingos medţiagos 
viršijant leistinus ribinius kiekius, todơl kilęs incidentas gali būti pavojingas lokaliai, gretimǐ teritorijǐ apsaugai nepadarant esminiǐ nuostoliǐ. 
Incidento likvidavimui pakanka valstybinơs priešgaisrinơs gelbơjimo tarnybos pajơgǐ. 
Projektuojamas pastatas atitinka gaisrinưs saugai keliamus reikalavimus. 
 

Projektuotoja R. Alksnienơ  
 






















