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Lapų suvedimas

Atestato
Nr.

TIRKŠLIAI, TIRKŠLIŲ SEN., MAŽEIKIŲ R. SAV.

KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO (12.) SAULĖS ŠVIESOS
ELEKTRINĖ NAUJOS PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

37877 PDV G.Girdvainis

A1478 PV A.Latakas

SE ELEKTRINĖS ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO

PLANAS M1:500

Laida

0

Kalba

UAB "AREA ENERGY" MA-2022-AE-PP-B1

Lapas Lapų

Lt 1 2

Sutartiniai žymėjimai:

Žvyruota danga-

MV

10/0,4kV MT
 transformatorinė
(kilnojamas daiktas)-
10kV kabelio linija
(kilnojamas daiktas)-
0,4kV kabelio linija
(kilnojamas daiktas)-

Fotovoltiniai moduliai-
Tinklinė Tvora

Pastaba:
Kabelio klojimo darbus vykdyti vadovaujantis LR
norminių dokumentų reikalavimais.
Kabelį kloti ne mažesniame nei 1,5m gylyje.
Atsargiai / dėmesio! RAIN šviesolaidinė kabelinė linija.
Darbus vykdyti rankiniu būdu

Koordinačių sistema:LKS -94
Aukščių sistema: LAS07

Suderinta per TIIIS1
Paraiškos Nr.TIIIS1-20220328-021931

>

AutoCAD SHX Text
X=6237760.87

AutoCAD SHX Text
Y=396215.99

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x4

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x5

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
4x3

AutoCAD SHX Text
X=6237766.26

AutoCAD SHX Text
Y=396172.61

AutoCAD SHX Text
    2,5 Ω        proj.

AutoCAD SHX Text
Projektuojama žeminimo-potencialų išlyginimo sistema

AutoCAD SHX Text
Projektuojama MT 1000kVA

AutoCAD SHX Text
X=6237756.45

AutoCAD SHX Text
Y=396195.10

AutoCAD SHX Text
X=6237714.02

AutoCAD SHX Text
Y=396160.86

AutoCAD SHX Text
X=6237724.48

AutoCAD SHX Text
Y=396163.45

AutoCAD SHX Text
X=6237734.92

AutoCAD SHX Text
Y=396165.73

AutoCAD SHX Text
X=6237745.38

AutoCAD SHX Text
Y=396168.52

AutoCAD SHX Text
X=6237755.84

AutoCAD SHX Text
Y=396171.23

AutoCAD SHX Text
X=6237703.62

AutoCAD SHX Text
Y=396158.69

AutoCAD SHX Text
X=6237693.20

AutoCAD SHX Text
Y=396156.12

AutoCAD SHX Text
X=6237682.78

AutoCAD SHX Text
Y=396153.70

AutoCAD SHX Text
X=6237672.35

AutoCAD SHX Text
Y=396151.16

AutoCAD SHX Text
X=6237661.91

AutoCAD SHX Text
Y=396149.09

AutoCAD SHX Text
X=6237651.45

AutoCAD SHX Text
Y=396146.51

AutoCAD SHX Text
X=6237641.00

AutoCAD SHX Text
X=6237766.26

AutoCAD SHX Text
Y=396206.88

AutoCAD SHX Text
X=6237755.84

AutoCAD SHX Text
Y=396218.34

AutoCAD SHX Text
X=6237745.38

AutoCAD SHX Text
Y=396215.63

AutoCAD SHX Text
X=6237734.92

AutoCAD SHX Text
Y=396212.85

AutoCAD SHX Text
X=6237724.48

AutoCAD SHX Text
Y=396210.57

AutoCAD SHX Text
X=6237714.02

AutoCAD SHX Text
Y=396207.98

AutoCAD SHX Text
X=6237703.62

AutoCAD SHX Text
Y=396205.81

AutoCAD SHX Text
X=6237693.20

AutoCAD SHX Text
Y=396203.24

AutoCAD SHX Text
X=6237682.78

AutoCAD SHX Text
Y=396200.82

AutoCAD SHX Text
X=6237672.35

AutoCAD SHX Text
Y=396198.28

AutoCAD SHX Text
X=6237661.51

AutoCAD SHX Text
Y=396193.43

AutoCAD SHX Text
X=6237659.11

AutoCAD SHX Text
Y=396193.42

AutoCAD SHX Text
X=6237669.55

AutoCAD SHX Text
Y=396197.81

AutoCAD SHX Text
X=6237679.98

AutoCAD SHX Text
Y=396200.35

AutoCAD SHX Text
X=6237690.39

AutoCAD SHX Text
Y=396202.77

AutoCAD SHX Text
X=6237700.80

AutoCAD SHX Text
Y=396205.34

AutoCAD SHX Text
X=6237711.22

AutoCAD SHX Text
Y=396207.51

AutoCAD SHX Text
X=6237721.67

AutoCAD SHX Text
Y=396210.10

AutoCAD SHX Text
X=6237732.11

AutoCAD SHX Text
Y=396212.38

AutoCAD SHX Text
X=6237742.58

AutoCAD SHX Text
Y=396215.16

AutoCAD SHX Text
X=6237753.04

AutoCAD SHX Text
Y=396217.87

AutoCAD SHX Text
X=6237648.64

AutoCAD SHX Text
Y=396147.35

AutoCAD SHX Text
X=6237659.11

AutoCAD SHX Text
Y=396149.93

AutoCAD SHX Text
X=6237669.55

AutoCAD SHX Text
Y=396152.00

AutoCAD SHX Text
X=6237679.98

AutoCAD SHX Text
Y=396154.54

AutoCAD SHX Text
X=6237690.39

AutoCAD SHX Text
Y=396156.96

AutoCAD SHX Text
X=6237700.81

AutoCAD SHX Text
Y=396159.53

AutoCAD SHX Text
X=6237711.22

AutoCAD SHX Text
Y=396161.70

AutoCAD SHX Text
X=6237721.67

AutoCAD SHX Text
Y=396164.29

AutoCAD SHX Text
X=6237732.11

AutoCAD SHX Text
Y=396166.57

AutoCAD SHX Text
X=6237742.58

AutoCAD SHX Text
Y=396169.35

AutoCAD SHX Text
X=6237753.04

AutoCAD SHX Text
Y=396172.06

AutoCAD SHX Text
X=6237763.45

AutoCAD SHX Text
Y=396173.45

AutoCAD SHX Text
X=6237796.23

AutoCAD SHX Text
Y=396219.69

AutoCAD SHX Text
X=6237812.75

AutoCAD SHX Text
Y=396117.64

AutoCAD SHX Text
X=6237814.63

AutoCAD SHX Text
Y=396105.90

AutoCAD SHX Text
X=6237818.68

AutoCAD SHX Text
Y=396105.44

AutoCAD SHX Text
X=6237804.61

AutoCAD SHX Text
Y=396164.28

AutoCAD SHX Text
X=6237802.98

AutoCAD SHX Text
Y=396178.43

AutoCAD SHX Text
2022

AutoCAD SHX Text
2022

AutoCAD SHX Text
alt. 76.65

AutoCAD SHX Text
alt. 75.85

AutoCAD SHX Text
 -0,8m

AutoCAD SHX Text
 ->1,3m1,3m

AutoCAD SHX Text
alt. 75.35

AutoCAD SHX Text
X-6237812.75, Y-396117,64

AutoCAD SHX Text
 10kV kabelio linija

AutoCAD SHX Text
 RAIN(placiajuostis internetas)

AutoCAD SHX Text
 HDPE32

AutoCAD SHX Text
4x5


	Sheets and Views
	planas1


