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1 BENDRIEJI DUOMENYS  

1.1 Įvadas 

UAB „HILL Group“ planuoja pastatyti tepimo alyvos gamyklą, kurioje iš naudotos alyvos būtų gaminamos 

bazinės alyvos bei įvairių rūšių tepimo alyvos.  

Numatomas gamyklos pajėgumas: 

• naudotos alyvos perdirbimo (regeneracijos) pajėgumas: 60 tūkst. t/metus; 

• tepimo alyvų gamybos pajėgumas: 80 tūkst. t/metus. 

Planuojamoje gamykloje numatoma įdarbinti apie 260 darbuotojų. 

1.2 Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas 

Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių projektavimą. 

1.3 Išeities duomenys 

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis: 

Klaipėdos raj. Savivaldybės patvirtintu detaliuoju planu-„Žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0007:310; kad. Nr. 

5544/0007:311; kad. Nr. 5544/0007:312; kad. Nr. 5544/0007:313) esančių Dovilų sen., Laistų k. detalusis 

planas“ 

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi 

1.4   Geografinė vieta 

Objektas planuojama statyti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos vakarinėje dalyje apie 12,9152 ha 

bendro loto sklypuose adresais Laistų g. 37, 39, 41 ir 42, Laistų kaime, Dovilų seniūnijoje, Klaipėdos 

rajono savivaldybės teritorijoje ( grafinis priedas).  
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1 pav. teritorijos vieta 

Netoli teritorijos, kurioje planuojama statyba (615 m. atstumu, šiaurės kryptimi) yra Draugystės 

geležinkelio stotis, taip pat įsikūrusios ir veikia logistikos, automobilių prekybos, sandėliavimo, transporto 

paslaugų ir kitos įmonės 

1.5   Žemės sklypo apibūdinimas. Projekto įgyvendinimo strategija. Privažiavimo keliai. 

Planuojamoje teritorijoje galiojančiu Detaliuoju planu žemės sklypams kadastro Nr. 5544/0007:310, 

5544/0007:311, 5544/0007:313 ir 5544/0007:314 (toliau – Žemės sklypai) nustatytas teritorijos naudojimo 

tipas – pramonės ir sandėliavimo teritorija. Šiuo dokumentu buvo nustatyta užstatymo zona ir kiti rodikliai 

kiekvienam sklypui atskirai. 

Techninis projektas rengiamas keturiuose sklypuose. Bendrieji statinio rodikliai bus nustatyti kiekvienam 

sklypui atskirai. Tuo pačiu bus gauti keturi atskiri statybos leidimai kiekvienam sklypui. Atsižvelgiant į tai, 

jog šiuo metu galiojančiu detaliuoju planu buvo nustatyta užstatymo zonos kiekvienam sklypui atskirai ir 

tai neatitiko planuojamos gamyklos užstatymo poreikių -dėl technologinių ypatumų, paraleliai su techninio 

projekto rengimu buvo parengtas detaliojo plano pagrindinio brėžinio keitimas techninio projekto rengimo 

metu tikslu pakoreguoti statybos zoną, statybos ribas, statybos liniją, susisiekimo komunikacijų išdėstymo 

principus ir joms funkcionuoti reikalingus servitutus. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu įsakymu 2023 vasario 20 d. Nr. AV-453 šis pakeitimas buvo patvirtintas. 
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Tuo pačiu yra rengiamas detaliojo plano koregavimas kurio metu bus apjungti visi keturi sklypai į vieną. 

Atitinkamai vėliau, turimi keturi statybos leidimai bus pakeisti į vieną statybos leidimą teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Šiuo metu iki esamų logistikos sandėlių kurie priklauso VPA Logistic galima privažiuoti iš Klaipėdos 

miesto pusės per Stariškės gatvę. Laistų gatvės projektas yra rengiamas atskiru projektu kartu su 

geležinkelio privažiavimo projektu. Projektuotojas UAB Sweco Lietuva. Projektuojama Laistų gatvės 

atkarpa einanti per VPA Real estate nuosavybės teise esantį žemės sklypą bus sujungta su anksčiau 

suprojektuotu keliu. Tuo tikslu yra pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp UAB VPA Real Estate, 

UAB Hill Group ir UAB JPE Project dėl susisiekimo komunikacijų įrengimo ir Šalims priklausančių žemės 

sklypų formavimo suformuojant naujus žemės sklypus. 

Projektuojamo privažiavimo kelio ir Laistų gatvės sprendiniai nepažeidžia Pietinio išvažiavimo iš 

Klaipėdos uosto trasos (Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX transporto koridoriaus) 

detaliojo plano sprendinių. Yra palikta galimybė pratęsti Laistų gatvę ir ją įjungti į Pietinį išvažiavimą.  

 

 

2 pav.  

Detaliajame plane numatyta, kad vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 

„Statinių klasifikavimas“, patvirtintu LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713, 

planuojamuose žemės sklypuose gali būti projektuojami, statomi ir eksploatuojami: 

• gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, 

produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir gamybos 

pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, kūrybinės 

dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau 

kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita);  

• sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti: 

saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir 

saugoti. 
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Detaliuoju planu Žemės sklypams, nustatytas leistinas pastatų aukštis – 30 m. 

Detaliuoju planu Žemės sklypams nustatytas leistinas užstatymo tankis – 60 proc., leistinas tūrio tankis – 

18. 

Detaliuoju planu planuojamai teritorijai nustatytas pramonės ir inžinerinės infrastruktūros užstatymo tipas. 

 

1.6 Kultūros paveldas 

Dalis sklypo Nr. 5544/0007:314 patenka į Laistų Liliškių piliakalnio vizualinės apsaugos zoną. Rengiant 

projektinius pasiūlymus į tai buvo atsižvelgta ir ši zona yra neužstatoma statiniais, kurie galėtų sumažinti 

vizualinę piliakalnio apžvalgą. 

 

1.7 Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai 

Žemiau pateikiami pagal galiojantį detalųjį planą nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai. 

Sklypas Nr.2. 
 

 

Teritorijos dalies Nr. pagal detalųjį planą/ 
 

2 

Unikalus Nr./ 
 

4400-1751-9890  

Kadastrinis adresas/Nr./ 
 

5544/0007:310  

Žemės naudojimo paskirtis/ 
 

Kita/ 
 

Žemės naudojimo būdas/ 
 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų 
užstatymas./ 
 

Užstatymo tankis/ 
 

60% 

 
Sklypas Nr.3. 
 

Teritorijos dalies Nr. pagal detalųjį planą/ 
 

3 

Unikalus Nr./ 
 

4400-1752-0013  

Kadastrinis adresas/Nr./ 
 

5544/0007:311 

Žemės naudojimo paskirtis/ 
 

Kita/ 
 
 

Žemės naudojimo būdas/ 
 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų 
užstatymas./ 
 

Užstatymo tankis/ 60% 
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Sklypas Nr.5. 
 

Teritorijos dalies Nr. pagal detalųjį planą/ 
 

5 

Unikalus Nr./ 
 

4400-1752-0368  

Kadastrinis adresas/Nr./ 
 

5544/0007:313 

Žemės naudojimo paskirtis/ 
 

Kita/ 
 

Žemės naudojimo būdas/ 
 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų 
užstatymas./ 
 

Užstatymo tankis/ 
 

60% 

 
 
 
 

Sklypas Nr.6  
 

Teritorijos dalies Nr. pagal detalųjį planą/ 
 

6 

Unikalus Nr./ 
 

4400-1752-0457  

Kadastrinis adresas/Nr./ 
 

5544/0007:314 

Žemės naudojimo paskirtis/ 
 

Kita/ 
 

Žemės naudojimo būdas/ 
 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; 
Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros teritorijų 
užstatymas./ 
 
 

Užstatymo tankis/ 
 

60% 
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1.8 Projektuojamų statinių sąrašas ir jų preliminarūs rodikliai 

1 lentelė 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

I. SKLYPAS 

Žemės sklypas        

1.1. sklypo plotas m2 27135 29303 39190 33524  

1.2. sklypo užstatymo tūrio rodiklis koef. 0,27 2,82 2,07 2,42  

1.3. sklypo užstatymo tankis % 12,60 36,81 36,14 23,06  

1.4. apželdintas teritorijos (sklypo) plotas % 58,05 35,06 29,12 48,86  

1.5. Automobilių stovėjimo vietų skaičius 
sklype 

Vnt. 
- - 32 

74 
 

II. PASTATAI 

Administracinis pastatas (01) Ypatingasis statinys. 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius) 

vnt.   48/52 
 

vienoje pamainoje / 
viso 
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4. Aukštų skaičius    2   

5. Pastato aukštis m   10.25 
 

Nuo vidutinės 
žemės paviršiaus 
altitudės 

9. Užstatymo plotas m2   1102   

Tepimo alyvų gamybos pastatas (02) Ypatingasis statinys. 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius). 

vnt.   39/114 39/114 vienoje pamainoje / 
viso 

4. Aukštų skaičius    1 su antresole 1 su antresole  

5. Pastato aukštis m   20.0;12.80;14.60 20.0;12.80;14.60  

9.1 Užstatymo plotas m2   10392.90 788.15  

Skirstykla ir valdymo pastatas (03) Neypatingasis statinys 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų             
skaičius). 

vnt  14/38   
vienoje pamainoje / 
viso 

4. Aukštų skaičius   1    

5. Pastato aukštis m  7.00; 5.45    

9. Užstatymo plotas m2  1067    
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Dirbtuvių, laboratorijos pastatas (04) Neypatingasis statinys 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius) 

vnt.   22/43  
vienoje pamainoje / 
viso 

4. Aukštų skaičius    2   

5. Pastato aukštis m   8.55 
 

Nuo vidutinės 
žemės paviršiaus 
altitudės 

9. Užstatymo plotas m2   767 

 

 

  

Sandėlis (05) Neypatingasis statinys 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius) 

vnt.  -    

4. Aukštų skaičius   1    

5. Pastato aukštis m  6.80    

9. Užstatymo plotas m2  264,53    
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Katilinė (07) Ypatingasis statinys 

4. Aukštų skaičius  1 1    

5. Pastato aukštis m 11 11    

9.1 Užstatymo plotas m2 508.90 65.20    

Regeneracijos rezervuarų parko siurblinė 
(14.1) 

Neypatingasis statinys 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius) 

vnt.    
 

 

4. Aukštų skaičius    1   

5. Pastato aukštis m   5.35 
 

Nuo vidutinės 
žemės paviršiaus 
altitudės 

9. Užstatymo plotas m2   198,25   

Alyvų gamybos rezervuarų parko siurblinė 
(15.1) 

Neypatingasis statinys 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius) 

vnt.   - 
 

 

4. Aukštų skaičius    1   
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5. Pastato aukštis m   5,88 
 

Nuo vidutinės 
žemės paviršiaus 
altitudės 

9. Užstatymo plotas m2   197,43   

Sunkvežimių kontrolės postas (16) II grupės nesudėtingasis statinys 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius) 

vnt.  4/4  
 

pamainoje/viso 

4. Aukštų skaičius   1    

5. Pastato aukštis m  4.6   
nuo vidutinės žemės 
paviršiaus altitudės 

9. Užstatymo plotas m2  89.5    

III SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Privažiavimo kelias (36) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.1 kelio kategorija  D2 C2 C2 / D2 C2  

1.2 kelio ilgis*  m     Viso: 178 m2 

1.3 kelio juostos plotis  6.0 nuo 10.5 iki 14 7.0 / 6.0 10.5  

1.4 eismo juostos plotis  3.0 3.5 3.5 / 3.0 3.5  
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Geležinkelio kelias (35) Neypatingasis statinys 

Tame tarpe:       

Geležinkelio kelias 106 (35.1) Neypatingasis statinys 

1.1. Kategorija kat. - - VI VI  

1.2. Ilgis* m - -   Bendras statinio ilgis 
292,14 m. 

Priklausiniai: 

Pervaža (2 vnt.); 

Drenažas (249,29 
m). 

 

Geležinkelio kelias 107 (35.2) Neypatingasis statinys 

1.1 Kategorija kat. - VI VI VI  

1.2 Ilgis* m -   

 

Bendras statinio ilgis 
330,68 m. 

Priklausiniai: 

- Iešmas Nr. 298; 

- Pervaža (2 vnt.); 

Drenažas 
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(306,89m). 

Geležinkelio aklakelis 107A (35.3) Neypatingasis statinys 

1.1 Kategorija kat. - VI - -  

1.2 Ilgis* m - 50 - 
- 

Bendras statinio ilgis 
50 m. 

Geležinkelio kelias 108 (35.4) Neypatingasis statinys 

1.1 Kategorija kat. - - VI VI  

1.2 Ilgis* m - -   Bendras statinio ilgis 
189,06 m. 
Priklausiniai: 
- Pervaža (1 vnt.); 

Drenažas (63,08 m). 

IV INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1 Geriamojo vandentiekio (V1*) tinklas 

 
Neypatingasis statinys 

4.1.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     

Pagal Statybos 
infrastruktūros 
sutartį. Ilgis bus 
nustatytas 
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projektavimo metu. 

4.1.2 Vamzdžio skersmuo 

mm 

200/225 200/225 200/225 200/225 

Pagal Statybos 
infrastruktūros 
sutartį. . Ilgis bus 
nustatytas 
projektavimo metu. 

4.1.3 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.1.4 Vamzdžio skersmuo 
mm 32, 50, 80, 160, 

200/225 
32, 40, 160, 

200/225 
32, 63, 110, 160, 

200/225, 355 
110, 200/225  

4.2 Gaisrinio vandentiekio (V2*) tinklas 

 
Neypatingasis statinys 

4.2.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.2.2 Vamzdžio skersmuo 

mm 
80, 150, 200, 250, 

300 
50, 60, 80, 100, 

150, 250 
50, 60, 100, 150, 200, 

250, 450 

60, 80, 100, 150, 
250, 355, 450 

 

 

4.3 Techninio vandens vandentiekio (V31*) 
tinklas 

 

I grupės nesudėtingasis statinys 
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pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 17 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

4.3.1 Inžinerinių tinklų ilgis m 60    
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.3.2 Vamzdžio skersmuo mm 50     

4.4 Ūkio-buitinių nuotekų (F1*) tinklas 

 
II grupės nesudėtingasis statinys 

4.4.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.4.2 Vamzdžio skersmuo 
mm 

110, 160, 200 160, 200 
110, 160, 200, 

 
160, 200  

4.4.3 Tame tarpe tinklo priklausinys     
Naftos atskirtuvas 

Prie pastato 02 
 

4.4.4 Tame tarpe tinklo priklausinys     

Ūkio – buities 
nuotekų siurblinė 

(1vnt, Q=6,3 l/s) 

Sklypo plano 
eksplikacijos Nr. 28 

 

4.4.5Tame tarpe tinklo priklausinys     

Ūkio – buities 
nuotekų rezervuaras 

(1x60m3) 

Sklypo plano 
eksplikacijos Nr. 
28.1 

 

 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 18 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

4.5 Gamybinių nuotekų (F31*) tinklas 

 
I grupės nesudėtingasis statinys 

4.5.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.5.2 Vamzdžio skersmuo mm   110   

4.5.3 Tame tarpe tinklo priklausinys    
Riebalų atskirtuvas 

prie pastato 01 
  

4.6 Gamybinių nuotekų (F32*) tinklas 

 
II grupės nesudėtingasis statinys 

4.6.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.6.2 Vamzdžio skersmuo mm   110, 160   

4.6.3 Tame tarpe tinklo priklausinys    
Naftos atskirtuvas 

Prie pastato 04 
  

4.7 Gamybinių nuotekų (F33*) tinklas 

 
I grupės nesudėtingasis statinys 

4.7.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 19 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

4.7.2 Vamzdžio skersmuo mm   110   

4.8 Gamybinių nuotekų (F34*), užterštas 
chemikalais) tinklas 

 

I grupės nesudėtingasis statinys 

4.8.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.8.2 Vamzdžio skersmuo mm    160  

4.9 Slėginis ūkio-buities nuotekų (FS1*) 
tinklas 

 

I grupės nesudėtingasis statinys 

4.9.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.9.2 Vamzdžio skersmuo mm    160  

4.9.3 Inžinerinių tinklų ilgis m     

Pagal Statybos 
infrastruktūros 
sutartį. Ilgis bus 
nustatytas 
projektavimo metu. 

4.9.4 Vamzdžio skersmuo mm    160 Pagal Statybos 
infrastruktūros 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 20 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

sutartį 

 

 

4.10 Apyšvarių gamybinių nuotekų (LG1*) 
tinklas 

 

I grupės nesudėtingasis statinys 

4.10.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.10.2 Vamzdžio skersmuo mm 110, 160     

4.11 Lietaus vandens (L1*, nuo stogų) tinklas 

 

 

Ypatingasis statinys 

4.11.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.11.2 Vamzdžio skersmuo 
mm 

110, 160, 200, 300 110, 160, 200, 300 
110, 160, 200, 250, 

300, 400 
200,300,400, 500  

4.11.3 Tame tarpe tinklo priklausinys     

Paviršinių nuotekų 
kaupimo rezervuaras 

(1x186m3) 

Sklypo plano 
eksplikacijos Nr. 26 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 21 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

4.12 Lietaus vandens nuotekų (L2*, nuo 
teritorijos) tinklas 

 

 Ypatingasis statinys 

4.112.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.12.2 Vamzdžio skersmuo 
mm 

110, 160, 200, 300 200, 300 
200, 300, 400, 500, 

600 
110, 160, 200, 300, 

500, 600 
 

4.12.3 Tame tarpe tinklo priklausinys     

Paviršinių nuotekų 
naftos produktų 

atskirtuvas 

(2x50 l/s) 

Sklypo plano 
eksplikacijos Nr. 29 

4.13 Lietaus vandens nuotekų (L11*, 
išvalytas) tinklas 

 

Ypatingasis statinys 

4.13.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.13.2 Vamzdžio skersmuo mm    200, 300,400,500  

4.14.3 Tame tarpe tinklo priklausinys     

Paviršinių nuotekų 
kaupimo rezervuarai 

(2x186m3) 

Sklypo plano 
eksplikacijos Nr. 26 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 22 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

4.13.4 Tame tarpe tinklo priklausinys     

Paviršinių nuotekų 
siurblinė 

(1vnt. Q=20 l/s) 

Sklypo plano 
eksplikacijos Nr. 
26.1 

 

 

4.14 Slėginis paviršinių nuotekų tinklas LS11 

 
I grupės nesudėtingasis statinys 

4.14.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.14.2 Vamzdžio skersmuo mm    110  

4.15 Užteršto lietaus vandens nuotekų (L21*) 
tinklas 

 

Ypatingasis statinys 

4.15.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.15.2 Vamzdžio skersmuo mm 200, 250 100, 200, 300, 500 100, 200, 300, 500   

4.16 Drenažo (LD1*) tinklas 

 
Neypatingasis statinys 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 23 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

4.16.1 Inžinerinių tinklų ilgis m 
   

 
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.16.2 Vamzdžio skersmuo mm 
50/60; 80/90; 
113/126, 180; 

180/200 
180; 200 200; 315 

315 

 

 

 

 

 

4.17 Statinio drenažo (LD11*) tinklas 

 
Neypatingasis statinys 

4.17.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.17.2 Vamzdžio skersmuo mm  160/138 160/138   

4.18 Kelio drenažo (LD12*) tinklas 

 
Neypatingasis statinys 

4.18.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.18.2 Vamzdžio skersmuo mm 160/138 160/138 160/138 160/138  

4.19 Drenažo (LD13*, rinktuvas) tinklas Neypatingasis statinys 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 24 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

 

4.19.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.19.2 Vamzdžio skersmuo mm 160 160 160 160  

4.20 Didelio slėgio dujotiekio tinklas (D4*) 
(požeminis) 

 

Neypatingasis statinys 

4.20.1 Inžinerinių tinklų ilgis  m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.20.2 Vamzdžio skersmuo mm  125 20, 63, 125, 160   

4.21 Šilumos tinklai (T1*, T2*) 

 
Neypatingasis statinys 

4.21.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.21.2 Vamzdžio skersmuo mm 25,100 25,100 25,100   

4.22 Ryšių kabelių kanalizacija (R0*)  

4.22.1 Inžinerinių tinklų ilgis  m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 25 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

4.22.2 Vamzdžio skersmuo mm 110 110 110 110  

4.23 Įvadinės 10kV elektros kabelinės linijos 
(E4) 

 

4.23.1 Inžinerinių tinklų ilgis m     
Ilgis bus nustatytas 
projektavimo metu. 

4.23.2 Elektros tinklų laidininkų skaičius ir 
skerspjūvis 

vnt.; mm2  

1x240/25 

 

 

   

V KITI STATINIAI 

Degimo produktų šalinimo įrenginys (02.1) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio bendrasis plotas*  m2   Bus nustatytas 
projektavimo metu.  

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

Priešgaisrinio vandens rezervuaras (02.2) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio bendrasis plotas*  m2    Bus nustatytas 
projektavimo metu. 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

Vandens cheminio valymo įrenginiai (06) Neypatingasis statinys 

Našumas m3/d 96     



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 26 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

VŠK degimo produktų šalinimo įrenginys 
(07.1) 

I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu. 

 

 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

 

Garo katilo degimo produktų šalinimo 
įrenginys (07.2) 

I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu. 

 
 

Technologinis 
priklausinys. 

Įrenginio pamatas 

Vandens aušinimo įrenginiai (08) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu. 

 

 

Technologiniai 

įrenginiai. Įrenginių 
pamatai 

Priešgaisrinė siurblinė (09) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 34.6   

 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 
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Lapas 27 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Dyzelino bakas (09.1) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu. 

  
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

Priešgaisrinio vandens rezervuaras (10) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 
Bus nustatytas 

projektavimo metu. 
   

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

Hidrinimo įrenginių aikštelė (11) Ypatingasis statinys 

1. Užstatymo plotas m2     Viso 5135.5 m2 

Regeneracijos įrenginių aikštelė (12) Ypatingasis statinys 

1. Užstatymo plotas m2  1846.5    

Žvakė (13) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  

 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

 

 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 28 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Regeneracijos rezervuarų parkas (14) 

(bendras galimas sukaupti medžiagų kiekis 
parke 13600 m3)  

Ypatingasis statinys 

1. Užstatymo plotas m2  1957 1785  Viso 3742 m2 

Alyvų gamybos rezervuarų parkas (15) 

(bendras galimas sukaupti medžiagų kiekis 
parke 7000 m3). 

Ypatingasis statinys 

1.Užstatymo plotas m2   2791   

Paviršinių nuotekų naftos produktų gaudyklė 
(17) 

II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2   Bus nustatytas 
projektavimo metu  

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas  

Traukinio cisternų pakrovimo/ iškrovimo 
stotis (18) 

Neypatingasis statinys 
Stoginė 

1. Statinio aukštis 
 

  10.20; 

13.70 
 

nuo vidutinės žemės 
paviršiaus altitudės 

3. Užstatymo plotas 
 

  825 

 
 

 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 29 Lapų 54 Laida 0 

 

Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

18.1 Technologinės įrangos konteineris I grupės nesudėtingasis statinys  

 
m2 

  Bus nustatytas 
projektavimo metu  

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas  

Sunkvežimių cisternų pakrovimo/iškrovimo 
stotis (19) 

Neypatingasis statinys 
Stoginė 

Pastato paskirties rodikliai (žmonių, darbo vietų 
skaičius). 

 
 - - 

 
 

1. Statinio aukštis 
 

 9.95; 

10.80 

9.95; 

10.80 
 

nuo vidutinės žemės 
paviršiaus altitudės 

3. Užstatymo plotas   287.85 351.39   

Svarstyklės Nr.1 (20.1) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

Svarstyklės Nr.2 (20.2) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
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5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.1 (21.1) Neypatingasis statinys 

1.Statinio ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.2 (21.2) Neypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.3 (21.3) Neypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.4 (21.4) Ypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.5 (21.5) Neypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.6 (21.6) Neypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
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5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.7 (21.7) Neypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.8 (21.8) Ypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Inžinerinių tinklų estakada Nr.9 (21.9) Neypatingasis statinys 

1.Statinio Ilgis  m    
 

Bus nustatytas 
projektavimo metu 

Termoalyvos šildymo katilas su stogine (22) Neypatingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  42.25   Stoginė 

2. Statinio aukštis m  11.10    

Termoalyvos šildymo katilo degimo 
produktų šalinimo įrenginys (22.1) 

I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 

 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 
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Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Termoalyvos siurblys (22.2) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 

 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

 

Termoalyvos siurblys (22.3) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

Maitinimo vandens siurblys (23.1) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  
 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

Maitinimo vandens siurblys (23.2) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  

 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 
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Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Terminis oksidatorius (24) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

Terminio oksidatoriaus siurblys (24.1) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

Terminio oksidatoriaus degimo produktų 
šalinimo įrenginys (24.2) 

I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

Ventiliacinių dujų talpa (24.3) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2  Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
 

Technologinis 
priklausinys. 
Įrenginio pamatas 

Technologinio vandens siurblys (25.1) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
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Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

pamatas 

Technologinio vandens siurblys (25.2) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  

 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

 

 

Panaudoto gaisrinio vandens  

rezervuaras Nr.1 (27.1) 
Ypatingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2    
Bus nustatytas 

projektavimo metu 

L2 tinklo 
priklausinys,280 m3 
tūrio 

2. Statinio įgilinimas m    Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 

Panaudoto gaisrinio vandens  

rezervuaras Nr.2 (27.2) 
Ypatingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2    
 

L2 tinklo 
priklausinys, 650 m3 
tūrio 
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Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 
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Nuotekų rezervuaras su stogine (30) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2   13.85  Stoginė 

2. Statinio aukštis m   3.05 
 

Nuo žemės 
paviršiaus 

Rūgštinės žvakės išjungimo talpa (38) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

Žvakės išjungimo siurbliai (39) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  
 

2x2.73 m2 

Angliavandenilių žvakės išjungimo talpa (40) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 

Kondensato siurblys (45) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas* m2 Bus nustatytas 
projektavimo metu 

  
 

Technologinis 
įrenginys. Įrenginio 
pamatas 
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Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Atraminė sienutė (31) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio ilgis  m   Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
Sienutės aukštis 
nuo 0,30 iki 1,35 m 

Atraminė sienutė (42) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio ilgis*  m   Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
Sienutės aukštis 
nuo 0,60 iki 0,65 m 

Atraminė sienutė (43) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio ilgis*  m   Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
Sienutės aukštis 
nuo 1,12 iki 1,22 m 

Atraminė sienutė (44) I grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio ilgis*  m   Bus nustatytas 
projektavimo metu 

 
Sienutės aukštis 
nuo 0,20 iki 1,00 m 

Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė (32) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio bendrasis plotas*  m2   Bus nustatytas 
projektavimo metu  

 
 

Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelė (33) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2    1772  
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Pavadinimas Mato vienetas 

Sklypo kadastrinis numeris / Kiekis 

Pastabos 
5544/0007:310 

 

5544/0007:311 

 

5544/0007:313 

 

5544/0007:314 

 

Krovininių automobilių stovėjimo aikštelė 
(34) 

II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2    1265  

Kiemo aikštelė (37) II grupės nesudėtingasis statinys-dvi turi būti dvi aikštelės 

1.Statinio užstatymo plotas*  m2     Viso: 17492 m2 

Technologinių įrenginių aikštelė (46) II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio užstatymo plotas* m2     Viso: 1220 m2 

41. Tvora II grupės nesudėtingasis statinys 

1.Statinio ilgis*  m    

 

Tvoros  

aukštis 2,03 m. 

Viso: 1586.1 m 

Pastaba. Lentelėje nurodyti rodikliai yra preliminarūs ir turi būti tikslinami techninio projekto rengimo metu. 
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1.9 Duomenys apie pastatus 

Teritorija suplanuota atsižvelgiant į sklypo reljefą ir technologinio proceso reikalavimus - atstumai tarp 

pastatų ir atvirų gamybos zonų, estakadų, pastatų tarpusavio ryšys. 

Pastatų funkcinė paskirtis : 

 - 7.2. administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas,  

valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai 

pastatai);(01) 

- 7.8. gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, 

produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir gamybos 

pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, kūrybinės 

dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau 

kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita); pagal STR 

1.01.03:2017(objektai: 03; 04; 07; 11; 12) 

 - 7.9. sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami 

sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami 

produkcijai laikyti ir saugoti; pagal STR 1.01.03:2017 (objektai:  02; 05) 

- 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai [3.26] − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai 

stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai 

(vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), 

transporterių galerijos, estrados, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios 

funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo 

aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, 

aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai). pagal STR 1.01.03:2017 (objektai: 02.1; 06; 07.1;08; 09; 10; 13; 

17; 18.1; 18.2; 18.3; 19; 19.1; 19.2; 20.1; 20.2; 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5; 21.6; 21.7; 21.8; 21.9;22; 23; 

24; 25; 26; 27; 28;) 

             Statybos rūšis - Nauja statyba 

             Statinių kategorija – yra nurodyta 1 lentelėje. 

 

1.10 Funkcinio ryšio ir zonavimo, pastatų planiniai sprendiniai 

Gamyklos teritorija aptverta. Patekimas į teritoriją griežtai kontroliuojamas. Teritorija turi keturis  

įvažiavimus/ išvažiavimus. Trys technologiniai į gamyklos teritoriją ir vienas pagrindinis  įvažiavimas/ 

išvažiavimas prie administracinio pastato,  kur visi dirbantieji ir lankytojai, praėję kontrolę,  gali patekti į 

administracinį pastatą ir gamyklos teritoriją, taip pat numatytas privažiavimas prie valgyklos virtuvės 

patalpų. Šiaurinėje sklypo pusėje yra geležinkelio atkarpa su projektuojamu privažiavimu prie pastato 

(numatyta rampa su stogine). Šalia  administracinio pastato numatyta pagrindinė parkavimo aikštelė 

darbuotojams ir lankytojams. Dalis parkavimo vietų numatyta neaptvertoje kairėje sklypo pusėje, iš kurios 

darbuotojai turi ateiti iki administracinio pastato. Darbuotojų kontrolė vykdoma administracinio pastato 

vestibiulio zonoje (įrengti turniketai ir apsaugos postas). Administracinio pastato (01) pirmame aukšte  



  
  

  
 

Tepimo alyvos perdirbimo ir gamybos, sandėliavimo ir administracinės paskirties 
pastatų Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. 37; 39; 41; 43, statybos 
projektas 

 

19215-XX-PP-01.AR-01 

Lapas 39 Lapų 54 Laida 0 

 

suprojektuotas vestibiulis, 70 vietų valgyklos salė, svečių salė, virtuvės patalpos, medicinos punktas, 

apsaugos patalpa, instruktažo kambarys, personalo skyriaus kabinetas, techninės patalpos, laiptinės, 

sanitarinės patalpos. Antrame aukšte suprojektuoti administracijos personalo kabinetai, pasitarimų 

kambariai, poilsio patalpos, sanitarinės patalpos. Atvykę visi darbuotojai praėję kontrolę, pasiskirsto į 

savo darbo vietas administraciniame pastate, kiti išėję į uždarą gamyklos teritoriją, eina į savo darbo 

vietas, kurios yra suprojektuotos kituose pastatuose. Teritorijoje  suprojektuoti pėsčiųjų takai ar ant asfalto 

sužymėtos judėjimo zonos saugiam darbuotojų patekimui į darbo vietas.  

Gamyboje dirbantys darbuotojai eina į dirbtuvių pastatą (04), kurio pirmo aukšto vienoje pusėje 

suprojektuotos gamyklos dirbančiųjų rūbinės, sanitarinės patalpos, poilsio patalpa su virtuvėle, darbo 

drabužių skalbykla, o kitoje dirbtuvės, elektrikų, santechnikų patalpos, sandėliai, techninės patalpos. 

Pirmame aukšte numatyta atvykstančių vairuotojų palaukimo patalpa su atskiru WC. Antrame pastato 

aukšte projektuojamos laboratorijos patalpos su sandėliavimo patalpomis, serverinė, ventkameros. 

Persirengę darbuotojai, eina dirbti į teritorijoje esančius pastatus. 

 Pagrindinis didžiausias sandėliavimo paskirties su gamybos linijomis pastatas šiaurinėje teritorijos dalyje 

yra  Tepimo alyvų gamybos pastatas (02). Pastate suprojektuotos sandėliavimo – pakavimo patalpa, 

taros gamybos patalpa, tepimo alyvų gamybos patalpa, valdymo patalpa, techninės patalpos, kokybės 

kontrolės skyriaus patalpos, technologų, energetikų patalpos. Šiaurinėje pusėje prie pastato yra 

suprojektuota geležinkelio rampa su stogine.  

Kitas technologiškai svarbus pastatas – Skirstykla ir valdymo pastatas (03). Jis yra netoli pagrindinio 

sunkvežimių įvažiavimo į teritoriją. Pastate suprojektuotos: valdymo patalpa, žemos ir aukštos įtampos 

elektros skirstyklų patalpos, poilsio patalpa, biuro patalpa, techninės patalpos, sanitariniai mazgai. 

Prie sunkvežimių įvažiavimo suprojektuotas Sunkvežimių kontrolės postas (16). Pastate suprojektuotos 

priimamojo, budėtojo patalpos, poilsio patalpa, sanitarinė patalpa, techninės patalpos. Pastate dirbantys 

darbuotojai kontroliuoja sunkvežimių judėjimą. Šalia yra suprojektuotos sunkvežimių svarstyklės 

(20.1;20.2) ir sunkvežimių cisternų pakrovimo/iškrovimo stotis su siurbline (19;19.1). 

Rytiniame sklypo kampe suprojektuota katilinė (07), aukščiau suprojektuotas sandėlis (05). Visi pastatai ir 

inžineriniai statiniai tarpusavyje susiję technologinio proceso ryšiais.  

 

1.11 Sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai 

Numatomas darbuotojų skaičius įmonėje – 260. Darbas organizuojamas trimis pamainomis. Didžiausioje 

pamainoje numatoma  - 125 darbuotojai (80%-vyrai (100), 20%- moterys(25) ), Darbuotojus priskiriame 

3.1.1.gamybos procesų grupei (Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų, LR 

Vyriausybės nutarimas 2003-04-24 Nr. 501). Įmonėje dirbs 52 administracijai priskiriamų darbuotojų ( 26 

vyrai, 26 moterys). Administracijos darbuotojai dirbs viena pamaina. Dalies administracijai priskiriamų 

darbuotojų darbo vietos numatomos gamybinių pastatų  patalpose . Spintelių skaičius priimtas pagal 

bendrą gamybinės dalies darbuotojų skaičių - 263 žmonės. Siūlomų spintelių gabaritas 490x400x1800 

(h); dviejų durelių su atskirais skyriais. Spintelės su ventiliacijos grotelėmis. 
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Sanitariniai mazgai planuojami kiekviename pastato aukšte, atskirai vyrams ir moterims. Atstumas nuo 

tolimiausios darbo vietos gamybinėje zonoje iki tualetų neviršija 75m, o administracinėje dalyje-50m. Prie 

rūbinių numatytos poilsio patalpos dirbantiesiems. 

Valymo priemonių patalpos numatytos kiekviename aukšte, šalia WC. Administraciniame pastate 

suprojektuota 70 vietų valgykla su maisto išdavimo linija, su atskiru įėjimu maisto žaliavų patekimui. 

Valgyklos patalpose vienoje pamainoje dirbs 5 darbuotojai. Valgyklos bloko gamybinės, žaliavų, 

sandėliavimo, darbuotojų buitinės patalpos bei gamybos ir aptarnavimo technologiniai srautai 

suprojektuoti pagal Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ reikalavimus. Pastatuose yra 

numatytos virtuvėlės, poilsio patalpos darbuotojams. Pagal Buities, sanitarinių ir higienos patalpų 

įrengimo reikalavimų VIII punktą ir pavyzdinių įmonių darbo medicinos tarnybų (medicinos punktų) 

nuostatų 10 punktą – projektuojamas medicinos punktas (įmonėje dirba daugiau kaip 100 darbuotojų-

naftos pramonė). Į medicinos punkto patalpas turi būti galima patekti su neštuvais. 

Sanitarinių prietaisų kiekis šiose patalpose didesnis negu skaičiuojamas bendras norminis, nes dėl 

atstumų ir reikalavimo, kad kiekviename aukšte būtų sanitariniai mazgai, numatomos sanitarinės patalpos 

taip, kad atstumai iki patalpų neviršytų leistinų.  

Periodiškai atvažiuojantiems vairuotojams numatomas wc bei įrengiama atskira poilsio patalpa. 

 

1.12 Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai 

Teritorija suplanuota atsižvelgiant į sklypo reljefą ir technologinio proceso reikalavimus -atstumai tarp 

pastatų ir atvirų gamybos zonų, estakadų, pastatų tarpusavio ryšį. Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“ ir ISO 21542 standartą gamyklos teritorijoje, kur pagal pastatų paskirtį - šiame projekte 

administracinės paskirties pastatai ir gamybos ir pramonės paskirties pastatai rengiami neįgaliųjų poreikių 

tenkinimo sprendiniai. (priedas Nr.2) 

Visa gamyklos pramoninė teritorija yra aptverta tvora ir patekimas į šią zoną griežtai kontroliuojamas. 

Alyvos perdirbimo procese, iki labai aukštų temperatūrų yra kaitinamos degios medžiagos (alyva), 

naudojamas vandenilis - šios zonos yra pavojingos gaisro ir sprogimo požiūriu. Alyvų gamybos cechas 

sprogimui nėra pavojingas, tačiau ten taip pat dirbama su degiomis medžiagomis. Darbuotojai dirbantys 

pramoninėje zonoje turi būti praėję atitinkamus saugos mokymų kursus, turi greitai gebėti reaguoti į 

susidarančias pavojingas (gaisro) situacijas, reaguoti į garsinius ir vaizdinius avarinių signalizacijų 

signalus. Esant reikalui turi sugebėti greitai evakuotis iš pavojaus zonos, pvz., nuo aptarnavimo aikštelių 

laiptais ir lipynėmis. Apie technologinio proceso ypatumus ir galimybę dirbti riboto judėjimo žmonėms 

skaityti užsakovo rašte (priedas Nr.1) 

1.13   Pastatų atitvarų elementų tipai ir medžiagos 

Teritorijoje projektuojami statiniai, atsižvelgiant į ES Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio 

naudingumo ir statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ atitinka A++ pastatų energinio naudingumo klasę. Pastatai projektuojami 

vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis statybos, gaisrinėmis ir higienos normomis bei reikalavimais. 
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Siūlomos medžiagos ir gaminiai atitinka darniojo standarto, Europos techninio liudijimo, nacionalinės 

Specifikacijos, pripažintos ES arba Lietuvos Respublikos techninės specifikacijos reikalavimus. 

Projektuojamų gamyklos komplekso pastatų tūriniai-planiniai sprendiniai priklauso nuo gamybos proceso 

technologijos reikalavimų. Pastatų aukštingumas, vieta, atstumai tarp pastatų taip pat įtakoti 

technologijos. Pastatų kompleksiškumas išlaikomas naudojant vieningus lakoniškus tūrinius– spalvinius 

sprendimus bei atitvarų medžiagiškumą. Gamybiniai, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatai 

projektuojami iš lengvų daugiasluoksnių plokščių atitvarų, administracinis pastatas - vartai į gamyklos 

teritoriją projektuojamas, naudojant nelaikančias trisluoksnes gelžbetoninių atitvarų konstrukcijas, 

paliekant natūralaus betono apdailą su dažymu ar faktūra fragmentuose ir naudojant daugiau stiklinių 

paviršių. Teritorijoje yra daug inžinerinių statinių ir įrenginių (estakados, talpos, etažerės). Jie spalviškai 

derinami prie bazinės komplekso spalvos. Technologinių statinių ažūriškumas pagyvina gamybinės 

teritorijos peizažą. Ant administracinio ir tepimo alyvų gamybos pastatų fasadų siūlome naudoti įmonės 

logotipus; kitų gamybinių pastatų pagyvinimui, siūlome naudoti fasadų fragmentuose dekoratyvinio 

skardinimo elementus, metalinio tinklo sienutes vijokliniams  augalams, taip suminkštinant ir paįvairinant 

griežtus pastatų tūrius. 

 

1.14  Pastatų natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai. Pastatų vidaus garso klasė. Kiti 

paskirties rodikliai 

Patalpos, kuriose yra nuolatinės darbo vietos, turi natūralų apšvietimą. 

Natūralus apšvietimas gamybinėse - šoninis per langus bei stoglangius. Administracinėse patalpose – 

šoninis per langus ir stoglangius. Visose patalpose, suprojektuotas dirbtinis apšvietimas. Suprojektuoti 

langai atitinka HN 98:2000” Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas bei STR 2.04.01:2018 „Pastatų 

atitvaros.Sienos, stoglangiai, langai ir išorinės įėjimo durys“ reikalavimus.  

Pastatuose vykdomas procesas, kurio metu dėl triukšmo nekils grėsmės pastate ar prie jo esančių 

žmonių sveikatai, todėl projekte nenumatyti papildomi statinių garso izoliavimo sprendiniai. Atitvarų garso 

izoliavimo rodiklis Rw≥25 dB. 

Pastatų gamybinėse patalpose vidutinė skaičiuojamoji oro temperatūra priimta nuo 5°C iki 18°C (pagal 

projekto technologinės dalies užduotį), administracinėse – buitinėse patalpose +21C. 

Statiniai projektuojami, atsižvelgiant į ES Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio 

naudingumo ir statybos techninį reglamentą STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo 

projektavimas ir sertifikavimas“ atitinka A++ pastatų energinio naudingumo klasę. 

Vienai darbo su kompiuteriu vietai skiriama ne mažiau kaip 6 m² patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m³ 

erdvės. Atstumas tarp kompiuterio ekrano ir kito kompiuterio užpakalinio paviršiaus turi būti ne mažesnis 

kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m. 

Pastatai projektuojamI taip, kad būtų apsaugotI nuo smurto, vandalizmo ir vagysčių (iš lauko įėjimai į 

pastatus ir išėjimai ant stogo, technines patalpas rakinami ir naudojamos techninės priemonės, 

padedančios kontroliuoti įėjimus (išėjimus); 
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2 KONSTRUKCINĖ DALIS 

Betono, armatūros ir plieno klasės bus nustatomos TP metu pagal užduotas apkrovas ir aplinkos 

poveikius. Konstrukcinių elementų dydis taip pat bus nustatomas TP metu pagal atliekamus inžinerinius 

skaičiavimus. 

2.1    01 Administracinis pastatas  

Administracinio pastato konstrukcinė schema – karkasas iš surenkamų gelžbetoninių (g/b) kolonų, sijų, 

sienų ir kiaurymėtų plokščių. G/b sijos ant kolonų remiasi lanksčiai. G/b sijos ir kiaurymėtos perdangų 

plokštės sudaro horizontalų standų diską. Pastato poslinkius varžo ir pastato standumą užtikrina 

surenkamos g/b sienos. 

Pagrindiniai pastato laikančiųjų konstrukcijų elementai:  

• pamatai po kolonomis ir g/b sienomis – gręžtiniai CFA tipo poliai su monolitiniais rostverkais, 

armuoti S500 klasės armatūra;  

• kolonos – gelžbetoninės surenkamos su gembėmis perdangų sijoms atremti. Kolonos į 

pamatus tvirtinamos įdėtinėmis detalėmis ir varžtais;  

• vidinės laikančios sienos – surenkamos viensluoksnės g/b plokštės; 

• perdangų konstrukcijos – kiaurymėtos gelžbetoninės surenkamos plokštės, gelžbetoniniai 

surenkami „T“ ir „L“ tipo rygeliai ir sijos; 

• laiptinių konstrukcijos – surenkamos viensluoksnės g/b sienos, g/b laiptų maršai ir aikštelės; 

• cokolinės plokštės – trisluoksnės surenkamos g/b, prie kolonų tvirtinamos per įdėtines detales. 

Cokolinių plokščių išorinis ir vidinis sluoksnis iš betono, vidurinis sluoksnis – šilumos izoliacija; 

• plokštė ant grunto –monolitinė g/b plokštė, armuota polipropileno fibra ir dviem armatūros 

tinklais; 

• lauko sienos – trisluoksnės surenkamos g/b, prie kolonų tvirtinamos per įdėtines detales. 

Sienų išorinis ir vidinis sluoksnis iš betono, vidurinis sluoksnis – šilumos izoliacija;  

• vidaus pertvaros – mūrinės, gipso kartono plokštės, stiklo-aliuminio konstrukcijos; 

• stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, PVC stogo danga. 

 

2.2    02 Tepimo alyvų gamybos pastatas  

Pastato konstrukcinė schema – erdvinis karkasas, kurį sudaro 4,1 – 26,0 m žingsniu (pagal Užsakovo 

pateiktus technologinius reikalavimus) išdėstytos kolonos, ant jų remiamos posantvarinės santvaros ir 

santvaros. Statinio standumą užtikrina denginio horizontalių ir vertikalių ryšių sistema bei kolonų vertikalių 

ryšių sistema. Pastato viduje numatytos administracinės dviejų aukštų patalpos, kurių konstrukcinė 

schema – karkasas iš surenkamų gelžbetoninių kolonų, sijų ir kiaurymėtų plokščių. 

Pagrindiniai pastato laikančiųjų konstrukcijų elementai:  

• pamatai po kolonomis – gręžtiniai CFA tipo poliai su monolitiniais rostverkais, armuoti S500 

klasės armatūra; 

• kolonos – gelžbetoninės surenkamos, į pamatus tvirtinamos įdėtinėmis detalėmis ir varžtais; 
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• administracinių patalpų perdangų konstrukcijos – kiaurymėtos gelžbetoninės surenkamos 

plokštės, gelžbetoniniai surenkami „L“ tipo rygeliai ir sijos; 

• laiptinių konstrukcijos – mūrinės sienos, surenkami g/b laiptų maršai ir aikštelės; 

• denginio laikanti konstrukcija – plieninės santvaros ir posantvarinės santvaros iš uždarų 

vamzdinių profiliuočių. Didžiausias santvaros ilgis 26,0 m, posantvarinės santvaros – 13,0 m; 

• statinio ryšiai – plieniniai, iš uždarų vamzdinių profiliuočių; 

• denginio sijos – plieninės, iš valcuotų dvitėjinių profiliuočių; 

• stogo konstrukcija – laikantis profiliuotas paklotas; 

• cokolinės plokštės – trisluoksnės surenkamos g/b, prie kolonų tvirtinamos per įdėtines detales. 

Cokolinių plokščių išorinis ir vidinis sluoksnis iš betono, vidurinis sluoksnis – šilumos izoliacija; 

• plokštė ant grunto - monolitinė gelžbetoninė plokštė, armuota polipropileno fibra arba dviem 

armatūros tinklais; 

• lauko sienos – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės;  

• vidaus pertvaros – mūrinės, daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės, gipso kartono plokštės; 

• stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, PVC stogo danga. 

 

2.3    03 Skirstykla ir valdymo pastatas  

Pastato konstrukcinė schema – karkasas iš surenkamų gelžbetoninių (g/b) kolonų, sijų, sienų ir 

kiaurymėtų plokščių. G/b sijos ant kolonų remiasi lanksčiai. G/b sijos ir kiaurymėtos perdangų plokštės 

sudaro horizontalų standų diską. Pastato poslinkius varžo ir pastato standumą užtikrina surenkamos g/b 

sienos. 

Pagrindiniai pastato laikančiųjų konstrukcijų elementai:  

• pamatai po kolonomis ir g/b sienomis – gręžtiniai CFA tipo poliai su monolitiniais rostverkais, 

armuoti S500 klasės armatūra;  

• kolonos – gelžbetoninės surenkamos su gembėmis perdangų sijoms atremti. Kolonos į 

pamatus tvirtinamos įdėtinėmis detalėmis ir varžtais;  

• vidinės laikančios sienos – surenkamos viensluoksnės g/b plokštės; 

• perdangų konstrukcijos – kiaurymėtos gelžbetoninės surenkamos plokštės, gelžbetoniniai 

surenkami „T“ ir „L“ tipo rygeliai ir sijos; 

• laiptinių konstrukcijos – surenkamos viensluoksnės g/b sienos, g/b laiptų maršai ir aikštelės; 

• cokolinės plokštės – trisluoksnės surenkamos g/b, prie kolonų tvirtinamos per įdėtines detales. 

Cokolinių plokščių išorinis ir vidinis sluoksnis iš betono, vidurinis sluoksnis – šilumos izoliacija; 

• plokštė ant grunto –monolitinė g/b plokštė, armuota polipropileno fibra ir dviem armatūros 

tinklais; 

• lauko sienos – trisluoksnės surenkamos g/b, prie kolonų tvirtinamos per įdėtines detales. 

Sienų išorinis ir vidinis sluoksnis iš betono, vidurinis sluoksnis – šilumos izoliacija;  

• vidaus pertvaros – mūrinės, gipso kartono plokštės, stiklo-aliuminio konstrukcijos; 

• stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, PVC stogo danga. 
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2.4    04 Dirbtuvių, laboratorijos pastatas 

Pastato konstrukcinė schema – karkasas iš surenkamų gelžbetoninių kolonų, sijų ir kiaurymėtų plokščių. 

G/b sijos ant kolonų remiasi lanksčiai. G/b sijos ir kiaurymėtos perdangų plokštės sudaro horizontalų 

standų diską. Pastato poslinkius perima ir pastato standumą užtikrina perdangų horizontalus standus 

diskas bei kolonų vertikalių ryšių sistema. 

Pagrindiniai pastato laikančiųjų konstrukcijų elementai:  

• pamatai po kolonomis ir mūro sienomis – gręžtiniai CFA tipo poliai su monolitiniais rostverkais, 

armuoti S500 klasės armatūra;  

• kolonos – gelžbetoninės surenkamos su gembėmis perdangų sijoms atremti. Kolonos į 

pamatus tvirtinamos įdėtinėmis detalėmis ir varžtais; 

• perdangų konstrukcijos – kiaurymėtos gelžbetoninės surenkamos plokštės, gelžbetoniniai 

surenkami „T“ ir „L“ tipo rygeliai ir sijos; 

• statinio vertikalūs ryšiai – plieniniai, iš uždarų vamzdinių profiliuočių; 

• laiptinių konstrukcijos – silikatinių mūro blokelių sienos, surenkami g/b laiptų maršai; 

• cokolinės plokštės – monolitinės gelžbetoninės; 

• plokštė ant grunto – monolitinė g/b plokštė, armuota polipropileno fibra arba dviem armatūros 

tinklais; 

• vidaus pertvaros – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės, gipso kartono plokštės; 

• lauko sienos – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės;  

• stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, PVC stogo danga. 

 

2.5    05 Sandėlis  

Pastato konstrukcinė schema – erdvinis karkasas, kurį sudaro 4,0 – 12,0 m žingsniu (pagal Užsakovo 

pateiktus technologinius reikalavimus) išdėstytos kolonos, ant jų remiamos santvaros. Statinio standumą 

užtikrina denginio horizontalių ir vertikalių ryšių sistema bei kolonų vertikalių ryšių sistema.  

Pagrindiniai pastato laikančiųjų konstrukcijų elementai:  

• pamatai po kolonomis – gręžtiniai CFA tipo poliai, armuoti S500 klasės armatūra; 

• kolonos – plieninės iš valcuotų dvitėjinių profiliuočių, į pamatus tvirtinamos varžtais; 

• denginio laikanti konstrukcija – plieninės santvaros iš uždarų vamzdinių profiliuočių. Santvaros 

ilgis 12,0 m; 

• statinio ryšiai – plieniniai, iš uždarų vamzdinių profiliuočių; 

• denginio sijos – plieninės, iš valcuotų dvitėjinių profiliuočių; 

• stogo konstrukcija – laikantis profiliuotas paklotas; 

• cokolinės plokštės – monolitinės gelžbetoninės; 

• plokštė ant grunto - monolitinė gelžbetoninė plokštė, armuota polipropileno fibra arba dviem 

armatūros tinklais; 

• lauko sienos – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės;  

• stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, PVC stogo danga. 
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2.6    06 Vandens cheminio valymo įrenginiai  

Žemiau paviršiaus lygio esantis statinys, gelžbetoniniai arba PVC baseinai ir sumaišymo bei dozavimo 

įranga. 

2.7    07 Katilinė  

Pastato konstrukcinė schema – erdvinis karkasas, kurį sudaro kolonos ir ant jų remiamos santvaros. 

Statinio standumą užtikrina denginio horizontalių ir vertikalių ryšių sistema bei kolonų vertikalių ryšių 

sistema.  

Pagrindiniai pastato laikančiųjų konstrukcijų elementai:  

• pamatai po kolonomis – gręžtiniai CFA tipo poliai su monolitiniais rostverkais, armuoti S500 

klasės armatūra;  

• kolonos – gelžbetoninės surenkamos, į pamatus tvirtinamos įdėtinėmis detalėmis ir varžtais; 

• denginio laikanti konstrukcija – plieninės santvaros iš uždarų vamzdinių profiliuočių. Santvaros 

ilgis 12,0 m; 

• statinio ryšiai – plieniniai, iš uždarų vamzdinių profiliuočių; 

• denginio sijos – plieninės, iš valcuotų dvitėjinių profiliuočių; 

• stogo konstrukcija – laikantis profiliuotas paklotas; 

• cokolinės plokštės – monolitinės gelžbetoninės; 

• plokštė ant grunto - monolitinė gelžbetoninė plokštė, armuota polipropileno fibra arba dviem 

armatūros tinklais; 

• lauko sienos – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės;  

• vidaus pertvaros – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės, gipso kartono plokštės; 

• stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, PVC stogo danga. 

2.8 07.1 Kaminas  

Metalinis dūmtraukis katilinės katilų degimo produktų šalinimui (apie 15 m. aukščio), montuojamas ant 

gelžbetoninio pamato. 

2.9 08 Vandens aušinimo įrenginiai  

Vandens aušinimo į atmosferą įrenginiai, vandens baseinas po jais, vandens siurbliai. Tiekiamas kaip 

įrenginys, montuojamas ant sekliojo gelžbetoninio pamato. 

2.10 09 Priešgaisrinė siurblinė  

Gaisrinio vandens siurblinė (apytikriai 12,5mx5m). Planuojama, kad įrenginiai bus montuojami ant sekliojo 

gelžbetoninio pamato konteineryje arba pastate. 

2.11 09.1 Dyzelino bakas 

Dyzelino bakas skirtas gaisro gesinimo siurbliui. Apibetonuotas apsaugai nuo išsiliejimo. 

2.12 10 Priešgaisrinis rezervuaras  
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Gaisrinio vandens sukaupimo rezervuaras (preliminariai 1400 m3). Tiekiamas kaip įrenginys, 

montuojamas ant sekliojo gelžbetoninio pamato. 

2.13 11 Hidrinimo įrenginių aikštelė  

Kad bloke 200 (11 statinys) yra trys plieninės konstrukcijos ir kompresoriaus pastogė; Didžiausios 

konstrukcijos aukštis yra apie 24 metrai. Vamzdynų estakados konstrukcijos šalia / tarp įrenginių. 

Atvirą konstrukciją sudaro gelžbetoniniai monolitiniai pamatai (gręžtiniai poliai ir polių galvenos), plieninės 

kolonos, sijos, vertikalūs ir horizontalūs ryšiai. Aikštelė bus projektuojama TP stadijoje pagal T dalies 

pateiktas užduotis.  

2.14 12 Regeneracijos įrenginių aikštelė  

Įrenginių aikštelės preliminarūs matmenys plane – 14,0 x 27,0 m, aukštis – 32,5 m. Atvirą konstrukciją 

sudaro gelžbetoniniai monolitiniai pamatai (gręžtiniai poliai ir polių galvenos), plieninės kolonos, sijos, 

vertikalūs ir horizontalūs ryšiai. Aikštelė bus projektuojama TP stadijoje pagal T dalies pateiktas užduotis.  

2.15 13 Žvakė 

Apie 18-23 m. aukščio į kaminą panašus įrenginys, skirtas momentiniam į atmosferą išmetamų 

angliavandenilių dujų sudeginimui suveikus apsaugos sistemoms. Tiekiamas kaip įrenginys, 

montuojamas ant gelžbetoninio pamato. 

2.16 14 Regeneracijos rezervuarų parkas  

Rezervuarų parko preliminarūs matmenys plane – 41,0 x 90,0 m.  Rezervuarų gaminiams numatyti 

gelžbetoniniai monolitiniai apvalūs pamatai, kurių matmenys bus parenkami pagal konkrečių gaminių 

gabaritus ir apkrovas. Rezervuarų tūriai kinta nuo 150 iki 7000 m3. Įgilinto rezervuarų parko danga aplink 

pamatus – gelžbetoninė monolitinė plokštė su nuolydžiais į prieduobes išsiliejusiems skysčiams surinkti. 

Rezervuarų parką juosia gelžbetoninė monolitinė sienutė. Sienutės aukštis virš sklypo paviršiaus bus 

nustatytas TP metu pagal technologinės dalies skaičiavimus. Rezervuarų išdėstymą ir apkrovas žr. T 

dalyje. 

2.17 14.1 Regeneracijos rezervuarų parko siurblinė  

Regeneracijos rezervuarų parko siurblinė (nešildomas pastatas), kur sumontuoti siurbliai. Laikančiosios 

konstrukcijos – plieniniai profiliai ir gelžbetoniniai pamatai. 

2.18 15 Alyvų gamybos rezervuarų parkas  

Rezervuarų parko preliminarūs matmenys plane – 44,0 x 52,5 m.  Rezervuarų gaminiams numatyti 

gelžbetoniniai monolitiniai apvalūs pamatai, kurių matmenys bus parenkami pagal konkrečių gaminių 

gabaritus ir apkrovas. Rezervuarų tūriai kinta nuo 200 iki 3500 m3. Įgilinto rezervuarų parko danga aplink 

pamatus – gelžbetoninė monolitinė plokštė su nuolydžiais į prieduobes išsiliejusiems skysčiams surinkti. 

Rezervuarų parką juosia gelžbetoninė monolitinė sienutė. Sienutės aukštis virš sklypo paviršiaus bus 
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nustatytas TP metu pagal technologinės dalies skaičiavimus. Rezervuarų išdėstymą ir apkrovas žr. T 

dalyje. 

2.19 15.1 Alyvų gamybos rezervuarų parko siurblinė  

Alyvų gamybos rezervuarų parko siurblinė (nešildomas pastatas), kur sumontuoti siurbliai, jų el. skydai. 

Laikančiosios konstrukcijos – plieniniai profiliuočiai ir gelžbetoniniai pamatai. 

2.20 16 Sunkvežimių kontrolės postas  

Pastato konstrukcinė schema – erdvinis karkasas, kurį sudaro kolonos ir ant jų remiamos sijos. Statinio 

standumą užtikrina denginio horizontalių ryšių sistema bei kolonų vertikalių ryšių sistema.  

Pagrindiniai pastato laikančiųjų konstrukcijų elementai:  

• pamatai po kolonomis– gręžtiniai CFA tipo poliai, armuoti S500 klasės armatūra;  

• kolonos – plieninės iš uždarų vamzdinių profiliuočių, į pamatus tvirtinamos varžtais; 

• denginio laikanti konstrukcija – plieninės sijos iš valcuotų dvitėjinių profiliuočių. Didžiausias sijų 

ilgis 6,8 m; 

• statinio ryšiai – plieniniai, iš uždarų vamzdinių profiliuočių; 

• stogo konstrukcija – laikantis profiliuotas paklotas; 

• cokolinės plokštės – monolitinės gelžbetoninės; 

• plokštė ant grunto - monolitinė gelžbetoninė plokštė, armuota polipropileno fibra; 

• lauko sienos – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės;  

• vidaus pertvaros – daugiasluoksnės Sandwich tipo plokštės, gipso kartono plokštės; 

• stogas sutapdintas, neeksploatuojamas, PVC stogo danga. 

2.21 17 Paviršinių nuotekų naftos produktų gaudyklė  

Žemiau paviršiaus esantis įrenginys betoninėje prieduobėje..  

2.22 18 Traukinio cisternų pakrovimo/iškrovimo stotis 

Traukinio cisternų pakrovimo ir iškrovimo vieta. Traukinio cisternos iškraunamos viršžeminiu būdu, 

pakraunamos per rankoves sumontuotas ant metalinės estakados (rėmo) šalia cisternų sustojimo vietos. 

Estakados konstrukciją sudaro gelžbetoniniai monolitiniai pamatai (gręžtiniai poliai ir polių galvenos), 

surenkamos gelžbetoninės kolonos, plieninės erdvinės santvarinės estakados, vertikalūs ir horizontalūs 

ryšiai. Estakada bus projektuojama TP stadijoje pagal T dalies pateiktas vamzdynų trasuotes ir 

veikiančias apkrovas. 

2.23 19 Sunkvežimių cisternų pakrovimo/iškrovimo stotis  

Sunkvežimių cisternų pakrovimo/iškrovimo stotis. 6 sunkvežimių sustojimo vietos, pastogė virš jų. 

Laikančiosios konstrukcijos – plieniniai profiliuočiai ir gelžbetoniniai pamatai. 
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2.24 19.1 Sunkvežimių cisternų siurblinė  

Sunkvežimių cisternų iškrovimo siurblių pastatas, nešildomas + prieduobė su pastoge į kurią supilama 

200 ltr talpose atvežama alyva. Laikančiosios konstrukcijos – plieniniai profiliuočiai ir gelžbetoniniai 

pamatai. 

2.25 20.1-20.2 Svarstyklės Nr.1 – Nr.2 

Automobilinės svarstyklės. Tiekiamas kaip įrenginys, montuojamas ant gelžbetoninio pamato. 

2.26 21.1-21.7 Inžinerinių tinklų estakados Nr.1 – Nr.9  

Estakados konstrukciją sudaro gelžbetoniniai monolitiniai pamatai (gręžtiniai poliai ir polių galvenos), 

surenkamos gelžbetoninės kolonos, plieninės erdvinės santvarinės estakados, vertikalūs ir horizontalūs 

ryšiai. Estakada bus projektuojama TP stadijoje pagal T dalies pateiktas vamzdynų trasuotes ir 

veikiančias apkrovas.  

2.27 22 Termoalyvos šildymo katilas 

Termoalayvos šildymo katilas – tai įrenginys deginantis gamtines dujas ir šildantis termoalyvą, kuri 

naudojama technologinio proceso šildymui. Montuojamas lauke, ant paruošto pamato. 

2.28 23 Kaminas  

Metalinis dūmtraukis termoalyvos katilo degimo produktų šalinimui, montuojamas ant gelžbetoninio 

pamato. 

2.29 24 Terminis oksidatorius 

Dujinis katilas – utilizatorius - prie katilinės lauke stovintis įrenginys, skirtas nedegiosioms technologinėms 

dujoms utilizuoti (deginimas aukštoje temperatūroje), sumontuotas ant gelžbetonio pamato. 

2.30 25 Kaminas  

Metalinis dūmtraukis terminio oksidatoriaus degimo produktų šalinimui, montuojamas ant gelžbetoninio 

pamato. 

2.31 26 Paviršinių nuotekų kaupimo rezervuaras 

Paviršinių nuotekų laikino sukaupimo tūris, prieš jas išleidžiant į paviršinius vandenis. Tūris formuojamas 

didelio diametro po žeme užkastais gelžbetoniniais arba PVC vamzdžiais, sujungtais tarpusavyje. 

2.32 27 Panaudoto gaisrinio vandens rezervuaras 

Panaudoto gaisrinio vandens požeminis rezervuaras sukaupti gamybinio pastato [02] gesinimo metu 

susidarančias nuotekas. 

2.33 28 Ūkio-buities nuotekų rezervuaras 
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Ūkio-buities nuotekų rezervuaras su jame įrengtais panardinamais siurbliais, skirtais perpumpuoti 

nuotekas į miesto nuotekų sistemą.  

2.34 29 Paviršinių nuotekų naftos produktų atskirtuvas 

Paviršinių nuotekų nuo gamyklos teritorijos naftos produktų atskirtuvas, skirtas išvalyti paviršines 

nuotekas nuo naftos produktų prieš jas išleidžiant į paviršinius vandenis. 

2.35 30 Laboratorijos nuotekų rezervuaras 

Laboratorijos nuotekų (tirpiklio) rezervuaras, montuojamas įgilintoje betoninėje prieduobėje. 

2.36 31 Atraminė sienutė 

Gelžbetoninė atraminė sienutė, reikalinga sprendžiant sklypo aukščių skirtumus. 

2.37 38 Rūgštinės žvakės išjungimo talpa 

Technologinis įrenginys (bakas) ant gelžbetoninio pamato. Skirtas žvakės [13] darbui. 

2.38 39 Žvakės išjungimo siurbliai 

Technologinis įrenginys (siurbliai) ant gelžbetoninio pamato. Skirti žvakės [13] darbui. 

 

2.39 40 Angliavandenilių žvakės išjungimo talpa 

Technologinis įrenginys (bakas) ant gelžbetoninio pamato. Skirtas žvakės [13] darbui. 

3 TRUMPAS TECHNOLOGIJOS IR NUOTEKŲ ŠALINIMO APRAŠYMAS 

3.1  Technologinio proceso aprašymas 

Tepimo alyvų gamybai bus naudojama bazinė alyva, kurios didžioji dalis bus gaunama gamykloje 

perdirbus panaudotos alyvos atliekas. Gamykloje numatoma perdirbti apie 60 tūkst. t/per metus 

panaudotos alyvos, iš kurios planuojama pagaminti apie 45 tūkst. t/per metus bazinės alyvos. Papildomai 

iš išorės tiekėjų taip pat bus atsivežama apie 25 tūkst. t/per metus jau pagamintos bazinės alyvos 

Naudota alyva į įmonę būtų atgabenama sunkvežimiais ir geležinkelio cisternomis. Naudota alyva 

gamyklos teritorijoje iš autocisternų ir geležinkelio cisternų būtų perpumpuojama siurbliais. Naudota alyva 

pirmiausia būtų laikoma naudotos tepimo alyvos iškrovimo talpyklose, kur tikrinamas naudotos tepimo 

alyvos kokybės atitikimas ribiniams parametrams. Jei alyva tinkama, naudota tepimo alyva 

perpumpuojama į naudotos tepimo alyvos saugojimo talpyklas. 

Naudotos alyvos regeneracijos ir bazinės alyvos gamybos zonoje bus atliekami toliau aprašyti 

pagrindiniai technologiniai procesai. Kiekvienas šių procesų skirtas pašalinti vieną ar daugiau teršalų 

kategorijų siekiant užtikrinti regeneruojamos alyvos atitikimo aukštiems bazinės alyvos kokybės 

reikalavimams: 
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• Vandens šalinimas; 

• Lengvojo gazolio atskyrimas;  

• Vakuuminis distiliavimas plonasluoksniais garintuvais,; 

• Hidrinimas ir galutinis frakcionavimas. 

Iš naudotos alyvos regeneruota ir išgryninta bazinė alyva bus šviesios spalvos ir bekvapė bei atitiks 

tarptautinius API II grupės bazinei alyvai keliamus standartus. Šio tipo alyva atitiks pirminio išgavimo 

bazinę alyvą. Alyva yra tinkama maišyti su priedais. Bazinės alyvos saugyklas planuojama įrengti 

šiaurinėje gamyklos teritorijos dalyje alyvų gamybos rezervuarų parke. Bazinei alyvai kaupti saugykloje 

naudojami 2 vienasieniai 800 m3 talpos ir 8 vienasieniai 400 m3 talpos rezervuarai. Rezervuarai būtų 

apšiltinti ir šildomi, kad palaikyti juose saugomos alyvos temperatūrą apie 20°C. 

Paskutinis technologinis etapas tai yra bazinės alyvos maišymas su priedais ir išpilstymas į įvairias 

talpas. Žaliavų pakuotės saugomos Tepimo alyvų gamybiniame pastate (02). Šiame pastate yra numatyta 

pastatyti statinių dekantavimo, dozavimo, integruoto maišymo įrenginius su kurių pagalba bazinė alyva 

būtų maišoma su priedais ir pagaminta produkcija išpilstoma į tarą arba saugoma rezervuaruose lauke 

rezervuarų parke. 

Pagaminta produkcija bus išvežama autocisternomis ir geležinkelio cisternomis (pilstoma tepimo alyva) 

bei sunkvežimiais ir geležinkelio vagonais (fasuota produkcija). Produkcija bus pakraunama gamyklos 

geležinkelio vagonų/cisternų iškrovimo/pakrovimo stotyje (objekto Nr.18) ir autocisternų 

iškrovimo/pakrovimo stotyje (objekto Nr.19), kurios tiesiogiai sujungtos technologiniais vamzdynais su 

produktų saugyklomis. Fasuota produkcija į sunkvežimius būtų pakraunama nuo gamybinio pastato 

rampų. 

3.2 Ūkio-buities nuotekų šalinimo dalis. 

Ūkio – buities nuotėkos sudaro nuotekos iš suprojektuotu objektu sanitarinių bei buitinių 

patalpų, taip pat nuotekos iš garo katilinės (obj. 07), nuotekos nuo gamybinių procesu (obj.02), 

laboratorijos (obj.04), nuotekos iš valgyklos (obj.01), plovimo nuotekos (obj.02,04), nuotekos po 

cheminio valymo (obj.06) . 

Gamykloje visos ūkio-buities nuotekos surenkamos nuo visų pastatų ir statinių  savitakiniais 

tinklais ir nuvedamos į projektuojama ūkio-buities nuotekų siurblinė (obj.28).   

Ūkio-buities nuotekų tinklai projektuojami DN160 ÷ DN200 mm iš  PP medžiagos vamzdžių ir 

fasoninių dalių. Šuliniai – plastikiniai D400, D600 mm. D800mm ir D1000 mm. 

Bendras ūkio-buities nuotekų iš gamyklos kiekis įvertinus 30% atsargai nenumatytai plėtrai: 

7,03 l/s;        22,65 m³/h;          275,40 m³/d; 93174,0 m³/metus 
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Išleidžiamos buitinių nuotekų teršalai  į miesto tinklus                                                         

Parametrai Matavimo vienetai Tikėtini rezultatai 

Temperatūra °C ≤40 

pH - 6,5÷9,5 

BDS7 mg/l 800 

ChDS/BDS7 mg/l < 3 

riebalai mg/l 100 

Skendinčios medžiagos SM mg/l 250 

Ūkio buities nuotekos iki sklypo ribos bus sprendžiamas atskiru projektu. 

 

3.3 Lietaus vandens nuotekų šalinimo dalis. 

Sklype bus numatomos tris atskiros lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sistemas. 

Pirmoji sistema – lietaus surinkimas nuo visų pastatų stogų. Pirmoje sistemoje surinktos lietaus 

nuotekos yra sąlyginai švarios ir bus išleidžiamos į griovį be valymo. Pastatuose bus 

numatomos skirtingos lietaus surinkimo sistemos priklausomai nuo pastato ploto. Tai yra 

vakuuminės sistemos ir gravitacinę lietaus nuleidimo sistema. 

Skaičiuotinas maksimalus debitas nuo stogų– 353,0 l/s. 

Antroji sistema - lietus surenkamas lietaus šulinėliais nuo pravažiavimų, parkavimo aikštelių ir 

lietaus nuotekos po užteršto(alyva) lietaus nuotekų valymo įrenginių obj.17, savitakiniais tinklais 

ir nuvedamas į griovį prieš tai lietaus nuotekos apvalomos paviršinių nuotekų valymo 

įrenginiuose obj.29.  

Trečioji sistema – tai užteršto lietaus nuotekų surinkimo sistema (L21) nuo gamyklos gamybinių 

zonų ir gamybinės nuotekos iš technologijos surenkamos savitakiniais tinklais ir nuvedamos į 

užterštų lietaus nuotekų valymo įrenginius obj.17. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į lietaus 

nuotekų sistema nuo teritorijos (L2), nuotekos, kurios bus nukreiptos į paviršinių nuotekų 

valymo įrenginius obj.29, galutiniam apvalymui. 

 Nuo rezervuarų parkų išleidimas lietaus nuotekos į užterštų lietaus (L21) tinklus vykdomas per  

uždorius. Nuo gamybinių aikštelių (obj.11 ir obj.12) išleidimas vykdomas per sklendės. 

Skaičiuotinas preliminarus lietaus vandens debitas nuo negamybinės teritorijos – 400,0l/s. 

Lietaus nuotekos nuo teritorijos bus užterštos skendinčiomis medžiagomis (200 mg/l) ir naftos 

produktais (50,0 mg/l). 

Todėl, prieš išleidžiant jas į griovį, nuotėkos valomos paviršinių lietaus nuotėkų valymo 

įrenginyje (naftos gaudyklėje), našumas 200 l/s (2x100l/s). 
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Per valymo įrenginį praleidžiamų nuotėkų kiekis ne mažesnis kaip 15% didžiausio skaičiuotino 

momentinio srauto (l/s). Lietaus debitas parenkamas iš reglamento Nr.D1-193 lentelės, priimam 

97,5 l/s. Valymo įrenginiai, susideda iš paskirstymo šulinio, dviejų 100 l/s našumo naftos 

atskirtuvų su naftos lygio signalizatoriumi, dviejų smėliagaudžių 15,0 m³ talpos, mėginių ėmimo 

šulinio su uždoriu. Projektuojant lietaus nuotekų valymo įrenginius, liūčių metu numatytas srauto 

apvedimas be valymo sistemos per debito paskirstymo šulinį. Debito paskirstymo šulinys 

užtikrina, kad skaičiuotinas lietaus nuotekų srautas būtų nukreipiamas į valymo įrenginius. Jeigu 

susidarančių lietaus nuotekų kiekis viršytų skirtuvo našumą, tai perteklinis srautas bus 

nukreipiamas per apvedimo liniją. Išvalytų nuotekų mėginiams paimti numatomas šulinys su 

numatyta uždaromąja armatūra. Lietaus nuotekų valymo įrenginio valymo arba remonto metu ji 

uždaroma ir neleidžia teršalams patekti į griovį, o iš jo toliau į Smeltės upelį. 

Valymo įrenginiuose yra įrengta naftos produktų lygio signalizacija. Naftos produktai bus 

šalinami ne rečiau kaip vieną kartą per metus, atliekant įrenginio valymą. 

Išvalytų nuotekų tarša neturi viršyti reikalavimų nuotekoms išleidžiamoms į aplinką. 

Bendrieji reikalavimai paviršinėms nuotekoms 

 

Parametras Matavimo vienetas Ribinė vertė 

skendinčiųjų medžiagų mg/l 30,0 

 naftos produktų mg/l 5,0 

BDS7 mg/l 23,0 

 

Po valymo įrenginių ir mėginių paėmimo šulinio nuotekų apskaitai numatytas ultragarsinis skaitiklis. 

Skaitiklis statomas ant patvenkto savitakinio vamzdyno, D2400m m skersmens PE šulinyje. Nuotėkų 

srauto uždarymui, skaitiklio išmontavimo atveju, šuliniuose prieš ir po skaitiklio suprojektuoti uždoriai, 

turintys antžeminio rankinio valdymo įrangą. 

Bendras preliminarus išleidžiamų lietaus nuotekų nuo visos teritorijos kiekis apie ƩQ=928,0 l/s. 

 

3.4 Sklypo drenažo sistema 

Projektavimo eigoje atsižvelgiant į geologines sąlygas, jei reikės, bus projektuojama pastatų drenažo 

sistema ir bus pajungiamas kelio dangos drenažas į numatyta lietaus sistemą per atbulinį vožtuvą. 
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4 PRIELIMINARUS VANDENS IR NUOTEKŲ, DUJŲ, ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIAI IR 

APSIRŪPINIMO ŠALTINIAI 

 

 

 

4.1    Preliminarūs kiekiai 

1.Bendras šalto geriamos kokybės vandens pareikalavimas: 

metuose – 245.0 tūks.m3 
paroje – 670,0 m3 
maksimalus valandinis – 35,0 m3 

 

2.Vandens poreikiai gaisrų gesinimui 
vandens poreikis išorės gaisrų gesinimui - 54,0 l/s. 

 

3.Ūkio-buitiės nuotekos 
metuose – 95,62 tūks.m3 
paroje – 290,0 m3 
maksimalus valandinis – 16,0 m3 

 

4.Lietaus nuotekos 
metuose – 40,3 tūks.m3 
paroje – 4049 m3 
maksimalus sekundinis – 930,0 l/s 
Naftos gaudyklė 2x100,0 l/s našumo. 

 

5. Elektros energija:  
apie 3700 kW, numatomas prisijungimo iš tinklų galingumas max. 4100 kW 

 

6. Gamtinės dujos:  
apie 1500 Nm³/h, numatomas prisijungimo iš tinklų galingumas max. 1700 Nm³/h 

 

Prognozuojami metiniai suvartojimai: 
 
Elektros energija: apie 16 Mln. kWh/metus 
Gamtinės dujos: apie 11 Mln. Nm³/metus 
Vanduo: apie 250 000 m³/metus 

 

4.2    Vandens tiekimas 

Vandens tiekimas numatomas iš Klaipėdos miesto vandentiekio tinklo. Numatoma II vandens tiekimo 

kategorija.  
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Nuo projektuojamų geriamųjų vandens 2x DN250 tinklų bus numatomas įvadinis geriamojo vandentiekio 

DN200mm tinklas užtikrinantys reikalingą vandens tiekimą ūkio–buities, maisto ruošimui, grindų plovimui 

ir priešgaisrinio–techninio vandens rezervuaro užpildymui ir papildymui.  

Buities vandens kokybės užtikrinimui bus statomi vietiniai vandens valymo įrengimai – filtrai, kurių tipas 

turi būti parenkamas pagal vandens kokybės tyrimų duomenis. 

Vanduo į ir kitus technologinius įrengimus, pagal gautas vandens kokybei užduotis, bus ruošiamas 

papildomai.  

Vandens tiekimas iki sklypo ribos bus sprendžiamas atskiru projektu. 

 

4.3    Elektros energijos tiekimas 

Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr. TS21-59578 iš Klaipėdos miesto 
Marių TP į Klaipėdos rajone projektuojamą gamybinį statinį klojamos dvi 500 mm² skerspjūvio požeminės 
kabelių linijos. 

Vartotojo sklype, statoma 10kV ir 0,4kV skirstykla iš kurios bus elektros energija tiekiama objekto elektros 
vartotojams. 

Elektros tiekimas iki sklypo ribos bus sprendžiamas atskiru projektu. 

 

4.4    Dujų tiekimas 

Pagal AB "Energijos skirstymo operatorius" prisijungimo sąlygas Nr. TS20-18812D numatoma pakloti 110 
mm² skerspjūvio dujotiekio vamzdį iš artimiausio Klaipėdos miesto dujotiekio pasijungimo taško. Aklė 
įrengiama ties sklypo riba. 

Dujų tiekimas iki sklypo ribos bus sprendžiamas atskiru projektu. 
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02

01

PASTABOS

EKSPLIKACIJA

 PAVADINIMASOBJ. Nr.

 ADMINISTRACINIS PASTATAS

DIRBTUVIŲ, LABORATORIJOS PASTATAS

03 SKIRSTYKLA IR VALDYMO PASTATAS

04

05

PARTS LIST

NAME NOTES

ELECTRICAL SUBSTATION AND CONTROL BUILDING

OBJ. No.

 ADMINISTRATION BUILDING

 WORKSHOP, LABORATORY BUILDING

06  VANDENS CHEMINIO VALYMO ĮRENGINIAI
 WATER CHEMICAL TREATMENT SYSTEM

07

VANDENS AUŠINIMO ĮRENGINIAI
 WATER COOLING SYSTEM 

PRIEŠGAISRINĖ SIURBLINĖ
FIRE FIGHTION PUMP STATION

09

08

SANDĖLIS
WAREHOUSE

 TEPIMO ALYVŲ GAMYBOS PASTATAS
 LUBE OIL BLENDING BUILDING

10

11 HIDRINIMO ĮRENGINIŲ AIKŠTELĖ
HYDROFINISHING FACILITIES

12 REGENERACIJOS ĮRENGINIŲ AIKŠTELĖ
REREFINING FACILITIES

07.1

PRIEŠGAISRINIO VANDENS REZERVUARAS
FIRE FIGHTING WATER RESERVIOR

13

14

14.1

15

15.1

ŽVAKĖ
 FLARE

REGENERACIJOS REZERVUARŲ PARKAS
REREFINING RESERVOIR PARK

REGENERACIJOS REZERVUARŲ PARKO SIURBLINĖ
REREFINING RESERVOIR PARK PUMP STATION

ALYVŲ GAMYBOS REZERVUARŲ PARKAS
BLENDING RESERVOIR PARK

16

17

18

19

20.1

20.2

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

26

ALYVŲ GAMYBOS REZERVUARŲ PARKO SIURBLINĖ
BLENDING RESERVOIR PARK PUMP STATION

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ
WASTE WATER DE - OILING SYSTEM

TRAUKINIO CISTERNŲ  PAKROVIMO / IŠKROVIMO STOTIS
TRAIN CISTERNS LOADING / UNLOADING STATION

SUNKVEŽIMIŲ CISTERNŲ PAKROVIMO / IŠKROVIMO STOTIS
TRUCK CISTERNS LOADING / UNLOADING STATION

SVARSTYKLĖS Nr. 1
 SCALES No. 1

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 1
 PIPE RACK No. 1

SVARSTYKLĖS Nr. 2
 SCALES No. 2

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 2
 PIPE RACK No. 2

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 3
 PIPE RACK No. 3

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 4
 PIPE RACK No. 4

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 5
 PIPE RACK No. 5

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 6
 PIPE RACK No. 6

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 7
 PIPE RACK No. 7

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARAS
WASTE WATER FROM PAVED AREAS ACCUMULATION RESERVOIR

 KATILINĖ
 BOILERHOUSE

SUNKVEŽIMIŲ KONTROLĖS POSTAS
TRUCK CONTROL POST

27.1 PANAUDOTO GAISRINIO VANDENS REZERVUARAS Nr.1
USED FIRE WATER RESERVOIR No.1

28 ŪKIO - BUITIES NUOTEKŲ SIURBLINĖ
INDUSTRAL - DOMESTIC WASTEWATER PUMPING

 TERMOALYVOS ŠILDYMO KATILO DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS

 THERMAL OIL HEATER WITH SHELTER 

02.1  DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
FLUE GAS STACK

21.8

21.9

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 8
 PIPE RACK No. 8

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 9
 PIPE RACK No. 9

22

23.1  MAITINIMO VANDENS SIURBLYS
 FEED WATER PUMP

24  TERMINIS OKSIDATORIUS
 THERMAL OXIDIZER

25.1

29 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ NAFTOS PRODUKTŲ ATSKIRTUVAS
SURFACE SEWAGE OIL PRODUCK SEPARATOR

30  NUOTEKŲ REZERVUARAS SU STOGINĖ
WASTE WATER RESERVOIR WITH SHELTER

31

32

33

34

ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (32 vnt.)
 PARKING PLACE FOR CARS

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (74 vnt.)

KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (11 vnt.)

KIEMO AIKŠTELĖ 
COURTYARD SQUARE

35

 PARKING PLACE FOR CARS

 PARKING PLACE FOR TRUCKS

09.1
DIZELINO BAKAS
DIESEL TANK

36

 GELEŽINKELIO KELIAS
 RAILROAD

 PRIVAŽIAVIMO KELIAS
 ACCESS ROAD

37

38 RŪGŠTINĖS ŽVAKĖS IŠJUNGIMO TALPA 
ACID FLARE KNOCKOUT DRUM

39  ŽVAKĖS IŠJUNGIMO SIURBLIAI 
FLARE KNOCKOUT PUMPS

40 ANGLIAVANDENILIŲ ŽVAKĖS IŠJUNGIMO TALPA 
HIDROCARBON FLARE KNOCKOUT DRUM

41 TVORA 
FENCE

11.1

42

43

ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

KOMPRESORIŲ STOGINĖ
 SHELTER FOR KOMPRESSORS

02.2 PRIEŠGAISRINIO VANDENS REZERVUARAS
FIRE FIGHTING WATER RESERVIOR

 GARO KATILO DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
 STEAM BOILER FLUE GAS STACK

VŠK DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
 WHB FLUE GAS STACK

07.2

44 ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

23.2  MAITINIMO VANDENS SIURBLYS
 FEED WATER PUMP

24.1

24.2

 TERMINIO OKSIDATORIAUS SIURBLYS
 THERMAL OXIDIZER  PUMP

 TERMINIO OKSIDATORIAUS DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
 THERMAL OXIDIZER  FLUE GAS STACK

 TERMOALYVOS SIURBLYS
 THERMAL OIL PUMU

25.2  TECHNOLOGINIO VANDENS SIURBLYS
 SERVICE WATER PUMP

22.1

 TERMOALYVOS ŠILDYMO KATILAS SU STOGINĖ

 THERMAL OIL HEATER FLUE GAS STACK

45 KONDENSATO SIURBLYS
RECOVERED LPC PUMP

 TERMOALYVOS SIURBLYS
 THERMAL OIL PUMU22.2

22.3

46 TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ AIKŠTELĖ

18.1 TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS KONTEINERIS
 TECHNOLOGICAL EQUIPMENT CONTAINER

AREA OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

ŪKIO - BUITIES NUOTEKŲ REZERVUARAS
INDUSTRAL - DOMESTIC WASTEWATER RESERVOIR28.1

24.3
VENTILIACINIŲ DUJŲ TALPA
VENT GAS KO DRUM

 TECHNOLOGINIO VANDENS SIURBLYS
 SERVICE WATER PUMP

26.1
PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SIURBLINĖ
SURFACE (RAIN) WASTE WATER PUMPING PLANT

27.2 PANAUDOTO GAISRINIO VANDENS REZERVUARAS Nr.2
USED FIRE WATER RESERVOIR No.2
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PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ
GRAFINIAI ŽENKLAI

GRAPHICAL SINGS OF
DESIGNED UTILITIES

 PAVADINIMAS
NAME

 SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
LEGEND

 UŽTERSTO LIETAUS VANDENS NUOTEKŲ TINKLAS (nuo tertorijos)
 POLLUTED RAIN WASTE WATER NETWORK (from the territory)

 APIŠVARIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
NETWORK OG SEMI-CLEAN WASTE WATER  

 GERIAMOJO VANDENS TINKLAS
 POTABLE WATER NETWORK

 LIETAUS VANDENS TINKLAS (nuo stogo)
RAIN WATER NETWORK (from the roof)

 GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS (užterštas chemikalais)
 INDUSTRIAL WASTERWATER NETWORK (contaminated with chemicals)

L1

V1

 F1 ŪKIO - BUITIES NUOTEKŲ NUOTĖKŲ TINKLAS

L2

LG1

 VIDUTINIO SLĖGIO  DUJOTIEKIS (nuo 0,1 bar iki 2 bar)
 MEDIUM PRESSURE GAS PIPELINE (from 0,1 bar to 2 bar)

 MELIORACIJOS DRENAŽAS (rinktuvas)
 LAND DRAINAGE (collector) 

ESAMŲ DRENŲ NAIKINIMAS
REMOVAL OF THE EXISTING DRAINS

E2

E1

E4

R0

 GATVĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAS
 STREET LIGHTING FIXTURE

 KONTROLINIS KABELIS ANT ESTAKADOS

 CONTROL CABLE 

 0,4 kV ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIS
 ELECTRIC CABLE 0,4 KV VOLTAGE

 RYŠIŲ KANALIZACIJA
 COMMUNICATIONS CAPLE PIPES 

 ĮŽEMINIMO JUOSTA
 EARTHING TAPE 

 10 kV KABELIŲ LINIJA
 10 KV CABLE LINE

 VAIZDO KAMERA ANT APŠVIETIMO ATRAMOS
 VIDEO SERVEILLANCE CAMERA ON LIGHTING POLE

 PROŽEKTORIUS TVIRTINAMAS PRIE PASTATO SIENOS
 LIGHTING FIXTURE FIXED TO BUILDING WALL 

 FIRE WATER SUPPLY NETWORK 
 GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAS

V2

 GROUND FIRE HYDRANT 
 ANTŽEMINIS GAISRINIS HIDRANTAS

L21
 UŽTERSTO LIETAUS VANDENS NUOTEKŲ TINKLAS (nuo gamybinių zonų)
 HIGHLY POLLUTED RAIN WASTE WATER NETWORK (from production areas)

F34

 SANITARY WASTEWATER NETWORK

E1  0,4 kV ĮTAMPOS ELEKTROS KABELIS ANT ESTAKADOS
 ELECTRIC CABLE 0,4 KV VOLTAGE TRAYS ON THE TRESTLE

 ĮŽEMINIMO LAIDININKO SUJUNGIMAS (juosta / juosta)
CONNECTION OF PROJECTED EARTHING CONDUCTOR (tape / tape)

 ĮŽEMINIMO STRYPAS SUJUNGIAMAS SU ĮŽEMINIMO KONTŪRU
 GROUND ROD CONNECTED TO GROUND CIRCUIT 

 ŽAIBOLAIDIS
 LIGHTNING CONDUCTOR

E1E1
 0,4KV KABELINĖS LINIJOS KLOJIMAS ŽEMYN / AUKŠTIN
LAYING DOWN / UP THE  0.4KV CABLE LINE

NUMERIŲ ATPAŽINIMO ĮRENGINYS IVAŽIAVIMUI / IŠVAŽIAVIMUI
LICENCE PLATE READING DEVICE FOR LEAVING / ENTRANCE

T1,T2  POŽEMINIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAS (teikamas ir grižtamas)
 HEATING UNDERGROUND NETWORK (supply and return)

 ANTŽEMINIS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAS (teikamas ir grižtamas)
 HEATING ABOVEGROUND NETWORK (supply and return)

 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAS KLOJAMAS ŽEMYN / AUKŠTIN
LAYING DOWN / UP THE  HEATING NETWORK

L11  LIETAUS VANDENS TINKLAS (išvalytas)
 RAIN WATER NETWORK (cleaned)

LS11  SLĖGINIS LIETAUS VANDENS TINKLAS (išvalytas)
 HIGLY RAIN WATER NETWORK (cleaned)

T1,T2

F32

PROJEKTUOJAMAS STATINIO DRENAŽAS 
DESIGNED CONSTRUCTION DRAINAGE LD11

LD12
PROJEKTUOJAMAS KELIO DRENAŽAS (sausintuvas)
DESIGNED ROAD DRAINAGE (dryer) 

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽAS (rinktuvas)
DESIGNED DRAINAGE (collector) LD13

 MELIORACIJOS DRENAŽAS (sausintuvas)
 LAND DRAINAGE (dryer) 

ESAMŲ DRENŲ UŽAKLINIMAS
CLOGGING OF THE EXISTING DRAINS
ESAMŲ DRENŲ PAJUNGIMAS
CONNECTION OF THE EXISTING DRAINS

PROJEKTUOJAMO SKLYPO RIBOS

KLAIPĖDOS MIESTO RIBA

DESIGNED PLOT BOUNDARIES

PROJEKTUOJAMI PASTAI IR STATINIAI 
DESIGNED BUILDINGS AND CONSTRUCTION WORKS

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
LEGEND

KLAIPEDA CITY LIMIT

PROJEKTUOJAMO KELIO BORTAS 
ROAD KERB BEING DESIGNED 

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENELĖ
DESIGNED SUPPORT WALL

PROJEKTUOJAMAS VEJOS BORTAS 
LAWN KERB BEING DESIGNED 

DESIGNED BIKE STAND
PROJEKTUOJAMI DVIRAČIŲ STOVAI 

ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS
DESIGNED PLOT BOUNDARIES

PROTECTION ZONE FOR CULTURAL PROPERTY
KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMI TECHNOLOGINIAI ĮRENGINIAI
DESIGNED TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

PROJEKTUOJAMI POŽEMINIAI STATINIAI 
DESIGNED UNDEGROUND STRUCTURES

PROJEKTUOJAMAS GELEŽINKELIS 
RAILWAY BEING DESIGNED 

PROJEKTUOJAMŲ TECHNOLOGINIŲ AIKŠTELIŲ RIBA 
THE BOUNDARY OF THE DESIGNED TECHNOLODGICAL SITES

PROJEKTUOJAMAS APTVERIMAS
FENCING BEING DESIGNED

PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIO BORTAS 
FLUSH ROAD KERB BEING DESIGNED 

D3

LD1

LD1

R11
RYŠIŲ KABELINIŲ LOVELIŲ TRASA ANT ESTAKADOS
DESIGNED COMMUNICATION CABLE TRAYS ON THE TRESTLE

Dr  GELEŽINKELIO DRENAŽAS 
 RAILWAY DRAINAGE 

F33  GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS (užterštas tirpikliais)
 INDUSTRIAL WASTERWATER NETWORK (contaminated with solvents)

T1,T2

 MAŽO SLĖGIO  DUJOTIEKIS (iki 0,1 bar)
 LOW PRESSURE GAS PIPELINE (up to 0,1 bar)D1

 TECHNICAL WATER  NETWORK 
 TECHNINIO VANDENS TINKLAS

V31

 LATAKAS
 GUTTER

PROJEKTUOJAMAS BETONINIS LATAKAS
DESIGNED CONCRETE GUTTER

PROJEKTUOJAMAS SANDĖLIO APTVERIMAS
WAREHOUSE FENCING BEING DESIGNED

F31  GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS (užterštas tirpikliais)
 INDUSTRIAL WASTERWATER NETWORK (contaminated with solvents)

 GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS (užterštas tirpikliais)
 INDUSTRIAL WASTERWATER NETWORK (contaminated with solvents)

ES-EW

ES

EW

 EMERGENCY SHOWER
 AVARINIS DUŠAS

 EYE WASH 
 AKIŲ PLOVIMAS

 EMERGENCY SHOWER AND EYE WASH
 AVARINIS DUŠAS IR AKIŲ PLOVIMAS

V1

V2

LAFETINIS ŠVIRKŠTAS 
MONITOR

VANDENS / VANDENS IR PUTŲ LAFETINIS ŠVITKŠTAS
WATER / WATER&FOAM MONITOR

 GERIAMOJO VANDENS TINKLAS (ant estakados)
 POTABLE WATER NETWORK (on the overpass)

 FIRE WATER SUPPLY NETWORK (on the overpass)
 GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAS (ant estakados)

V2  FIRE WATER SUPPLY NETWORK (aboveground)
 GAISRINIO VANDENTIEKIO TINKLAS (antžeminis)

FS39  SLĖGINIS GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS (užterštas alyva )
PRESSURIZED INDUSTRIAL SEWAGE NETWORK (contaminated with oil)

02

01

PASTABOS

EKSPLIKACIJA

 PAVADINIMASOBJ. Nr.

 ADMINISTRACINIS PASTATAS

DIRBTUVIŲ, LABORATORIJOS PASTATAS

03 SKIRSTYKLA IR VALDYMO PASTATAS

04

05

PARTS LIST

NAME NOTES

ELECTRICAL SUBSTATION AND CONTROL BUILDING

OBJ. No.

 ADMINISTRATION BUILDING

 WORKSHOP, LABORATORY BUILDING

06  VANDENS CHEMINIO VALYMO ĮRENGINIAI
 WATER CHEMICAL TREATMENT SYSTEM

07

VANDENS AUŠINIMO ĮRENGINIAI
 WATER COOLING SYSTEM 

PRIEŠGAISRINĖ SIURBLINĖ
FIRE FIGHTION PUMP STATION

09

08

SANDĖLIS
WAREHOUSE

 TEPIMO ALYVŲ GAMYBOS PASTATAS
 LUBE OIL BLENDING BUILDING

10

11 HIDRINIMO ĮRENGINIŲ AIKŠTELĖ
HYDROFINISHING FACILITIES

12 REGENERACIJOS ĮRENGINIŲ AIKŠTELĖ
REREFINING FACILITIES

07.1

PRIEŠGAISRINIO VANDENS REZERVUARAS
FIRE FIGHTING WATER RESERVIOR

13

14

14.1

15

15.1

ŽVAKĖ
 FLARE

REGENERACIJOS REZERVUARŲ PARKAS
REREFINING RESERVOIR PARK

REGENERACIJOS REZERVUARŲ PARKO SIURBLINĖ
REREFINING RESERVOIR PARK PUMP STATION

ALYVŲ GAMYBOS REZERVUARŲ PARKAS
BLENDING RESERVOIR PARK

16

17

18

19

20.1

20.2

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

26

ALYVŲ GAMYBOS REZERVUARŲ PARKO SIURBLINĖ
BLENDING RESERVOIR PARK PUMP STATION

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ NAFTOS PRODUKTŲ GAUDYKLĖ
WASTE WATER DE - OILING SYSTEM

TRAUKINIO CISTERNŲ  PAKROVIMO / IŠKROVIMO STOTIS
TRAIN CISTERNS LOADING / UNLOADING STATION

SUNKVEŽIMIŲ CISTERNŲ PAKROVIMO / IŠKROVIMO STOTIS
TRUCK CISTERNS LOADING / UNLOADING STATION

SVARSTYKLĖS Nr. 1
 SCALES No. 1

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 1
 PIPE RACK No. 1

SVARSTYKLĖS Nr. 2
 SCALES No. 2

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 2
 PIPE RACK No. 2

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 3
 PIPE RACK No. 3

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 4
 PIPE RACK No. 4

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 5
 PIPE RACK No. 5

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 6
 PIPE RACK No. 6

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 7
 PIPE RACK No. 7

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KAUPIMO REZERVUARAS
WASTE WATER FROM PAVED AREAS ACCUMULATION RESERVOIR

 KATILINĖ
 BOILERHOUSE

SUNKVEŽIMIŲ KONTROLĖS POSTAS
TRUCK CONTROL POST

27.1 PANAUDOTO GAISRINIO VANDENS REZERVUARAS Nr.1
USED FIRE WATER RESERVOIR No.1

28 ŪKIO - BUITIES NUOTEKŲ SIURBLINĖ
INDUSTRAL - DOMESTIC WASTEWATER PUMPING

 TERMOALYVOS ŠILDYMO KATILO DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS

 THERMAL OIL HEATER WITH SHELTER 

02.1  DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
FLUE GAS STACK

21.8

21.9

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 8
 PIPE RACK No. 8

INŽINERINIŲ TINKLŲ ESTAKADA Nr. 9
 PIPE RACK No. 9

22

23.1  MAITINIMO VANDENS SIURBLYS
 FEED WATER PUMP

24  TERMINIS OKSIDATORIUS
 THERMAL OXIDIZER

25.1

29 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ NAFTOS PRODUKTŲ ATSKIRTUVAS
SURFACE SEWAGE OIL PRODUCK SEPARATOR

30  NUOTEKŲ REZERVUARAS SU STOGINĖ
WASTE WATER RESERVOIR WITH SHELTER

31

32

33

34

ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (32 vnt.)
 PARKING PLACE FOR CARS

LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (74 vnt.)

KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ (11 vnt.)

KIEMO AIKŠTELĖ 
COURTYARD SQUARE

35

 PARKING PLACE FOR CARS

 PARKING PLACE FOR TRUCKS

09.1
DIZELINO BAKAS
DIESEL TANK

36

 GELEŽINKELIO KELIAS
 RAILROAD

 PRIVAŽIAVIMO KELIAS
 ACCESS ROAD

37

38 RŪGŠTINĖS ŽVAKĖS IŠJUNGIMO TALPA 
ACID FLARE KNOCKOUT DRUM

39  ŽVAKĖS IŠJUNGIMO SIURBLIAI 
FLARE KNOCKOUT PUMPS

40 ANGLIAVANDENILIŲ ŽVAKĖS IŠJUNGIMO TALPA 
HIDROCARBON FLARE KNOCKOUT DRUM

41 TVORA 
FENCE

11.1

42

43

ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

KOMPRESORIŲ STOGINĖ
 SHELTER FOR KOMPRESSORS

02.2 PRIEŠGAISRINIO VANDENS REZERVUARAS
FIRE FIGHTING WATER RESERVIOR

 GARO KATILO DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
 STEAM BOILER FLUE GAS STACK

VŠK DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
 WHB FLUE GAS STACK

07.2

44 ATRAMINĖ SIENUTĖ
RETAINING WALL

23.2  MAITINIMO VANDENS SIURBLYS
 FEED WATER PUMP

24.1

24.2

 TERMINIO OKSIDATORIAUS SIURBLYS
 THERMAL OXIDIZER  PUMP

 TERMINIO OKSIDATORIAUS DEGIMO PRODUKTŲ ŠALINIMO ĮRENGINYS
 THERMAL OXIDIZER  FLUE GAS STACK

 TERMOALYVOS SIURBLYS
 THERMAL OIL PUMU

25.2  TECHNOLOGINIO VANDENS SIURBLYS
 SERVICE WATER PUMP

22.1

 TERMOALYVOS ŠILDYMO KATILAS SU STOGINĖ

 THERMAL OIL HEATER FLUE GAS STACK

45 KONDENSATO SIURBLYS
RECOVERED LPC PUMP

 TERMOALYVOS SIURBLYS
 THERMAL OIL PUMU22.2

22.3

46 TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ AIKŠTELĖ

18.1 TECHNOLOGINĖS ĮRANGOS KONTEINERIS
 TECHNOLOGICAL EQUIPMENT CONTAINER

AREA OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

ŪKIO - BUITIES NUOTEKŲ REZERVUARAS
INDUSTRAL - DOMESTIC WASTEWATER RESERVOIR28.1

24.3
VENTILIACINIŲ DUJŲ TALPA
VENT GAS KO DRUM

 TECHNOLOGINIO VANDENS SIURBLYS
 SERVICE WATER PUMP

26.1
PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ SIURBLINĖ
SURFACE (RAIN) WASTE WATER PUMPING PLANT

27.2 PANAUDOTO GAISRINIO VANDENS REZERVUARAS Nr.2
USED FIRE WATER RESERVOIR No.2

E0

E0

 KONTROLINIS KABELIS

 CONTROL CABLE ON THE TRESTILE 

 APŠVIETIMO KABELIS
 LIGHTING CABLE 

PROJEKTUOJAMA ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ (montuojama pirmiausia)
DESIGNED CAR CHARGING STATION (installed first)

PERSPEKTYVINĖ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ (montuojama perspektyvoje)
PERSPECTIVE CAR CHARGING STATION (installed in perspective)

PEKS

EKS-1 (EKS-2)

NUMATOMAS SERVITUTAS 
EXPECTED EASEMENT

 SKLYPO SUVESTINĖ INŽINERINIŲ TINKLŲ SCHEMA /
A SUMMARY DIAGRAM OF ENGINEERING SERVICES 
ON THE LAND PLOT AREA
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5 - užstatymo tipas

Planuojamo žemės sklypo plotas (m  )

1
3

2
4 2 - leistinas pastatų aukštis (metrais)

TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTAI

3 - leistinas žemės sklypų užstatymo tankis (proc.)

T - teritorijos naudojimo tipas

Planuojamo žemės sklypo Nr.
2

n
m

4 - leistinas užstatymo tūrio tankio rodiklis

T 1 - teritorijos naudojimo būdas

6 - priklausomųjų želdynų ir želdinių teritorijų dalys (proc.)
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Pastaba. Planuojamo geležinkelio sprendiniai parengti vadovaujantis rengiamo „Susisiekimo komunikacijų Klaipėdos m. sav., Kairių g. 2, Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Laistų k., Laistų g. statybos projekto“ sprendiniais.

AutoCAD SHX Text
4.23

AutoCAD SHX Text
8.18

AutoCAD SHX Text
8.21

AutoCAD SHX Text
5.57

AutoCAD SHX Text
5.69

AutoCAD SHX Text
6.53

AutoCAD SHX Text
5.96

AutoCAD SHX Text
6.14

AutoCAD SHX Text
6.80

AutoCAD SHX Text
5.90

AutoCAD SHX Text
8.03

AutoCAD SHX Text
8.07

AutoCAD SHX Text
5.79

AutoCAD SHX Text
5.71

AutoCAD SHX Text
6.20

AutoCAD SHX Text
6.12

AutoCAD SHX Text
6.13

AutoCAD SHX Text
6.01

AutoCAD SHX Text
6.31

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
6.01

AutoCAD SHX Text
5.88

AutoCAD SHX Text
6.01

AutoCAD SHX Text
5.96

AutoCAD SHX Text
5.62

AutoCAD SHX Text
6.13

AutoCAD SHX Text
5.66

AutoCAD SHX Text
4.57

AutoCAD SHX Text
5.82

AutoCAD SHX Text
5.74

AutoCAD SHX Text
4.63

AutoCAD SHX Text
5.80

AutoCAD SHX Text
5.87

AutoCAD SHX Text
5.85

AutoCAD SHX Text
5.84

AutoCAD SHX Text
5.84

AutoCAD SHX Text
6.46

AutoCAD SHX Text
6.26

AutoCAD SHX Text
6.45

AutoCAD SHX Text
5.72

AutoCAD SHX Text
5.86

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
6.60

AutoCAD SHX Text
6.54

AutoCAD SHX Text
3.51

AutoCAD SHX Text
3.99

AutoCAD SHX Text
4.21

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
6.78

AutoCAD SHX Text
6.70

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
6.42

AutoCAD SHX Text
6.54

AutoCAD SHX Text
5.72

AutoCAD SHX Text
5.71

AutoCAD SHX Text
6.53

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
6.16

AutoCAD SHX Text
5.79

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
6.42

AutoCAD SHX Text
5.99

AutoCAD SHX Text
5.84

AutoCAD SHX Text
6.20

AutoCAD SHX Text
6.06

AutoCAD SHX Text
5.63

AutoCAD SHX Text
5.70

AutoCAD SHX Text
5.99

AutoCAD SHX Text
5.69

AutoCAD SHX Text
6.14

AutoCAD SHX Text
6.21

AutoCAD SHX Text
4.80

AutoCAD SHX Text
6.24

AutoCAD SHX Text
6.27

AutoCAD SHX Text
6.52

AutoCAD SHX Text
6.58

AutoCAD SHX Text
6.58

AutoCAD SHX Text
5.79

AutoCAD SHX Text
5.84

AutoCAD SHX Text
6.13

AutoCAD SHX Text
5.98

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
6.85

AutoCAD SHX Text
7.15

AutoCAD SHX Text
7.65

AutoCAD SHX Text
7.17

AutoCAD SHX Text
5.16

AutoCAD SHX Text
5.26

AutoCAD SHX Text
5.55

AutoCAD SHX Text
5.50

AutoCAD SHX Text
4.99

AutoCAD SHX Text
5.99

AutoCAD SHX Text
5.57

AutoCAD SHX Text
5.56

AutoCAD SHX Text
5.49

AutoCAD SHX Text
5.21

AutoCAD SHX Text
5.71

AutoCAD SHX Text
5.48

AutoCAD SHX Text
5.86

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
5.41

AutoCAD SHX Text
5.27

AutoCAD SHX Text
4.70

AutoCAD SHX Text
5.26

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
5.64

AutoCAD SHX Text
5.75

AutoCAD SHX Text
5.94

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
5.81

AutoCAD SHX Text
5.76

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
5.46

AutoCAD SHX Text
5.53

AutoCAD SHX Text
8.44

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
4.51

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
5.21

AutoCAD SHX Text
7.03

AutoCAD SHX Text
6.17

AutoCAD SHX Text
5.83

AutoCAD SHX Text
5.81

AutoCAD SHX Text
6.02

AutoCAD SHX Text
6.93

AutoCAD SHX Text
7.27

AutoCAD SHX Text
6.95

AutoCAD SHX Text
3.29

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
4.90

AutoCAD SHX Text
4.98

AutoCAD SHX Text
3.58

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.28

AutoCAD SHX Text
5.65

AutoCAD SHX Text
5.55

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.53

AutoCAD SHX Text
3.39

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
4.88

AutoCAD SHX Text
5.56

AutoCAD SHX Text
6.13

AutoCAD SHX Text
6.03

AutoCAD SHX Text
5.84

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
4.97

AutoCAD SHX Text
6.23

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
6.01

AutoCAD SHX Text
5.96

AutoCAD SHX Text
5.03

AutoCAD SHX Text
5.32

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
5.40

AutoCAD SHX Text
5.61

AutoCAD SHX Text
5.67

AutoCAD SHX Text
5.87

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
6.78

AutoCAD SHX Text
6.71

AutoCAD SHX Text
6.27

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
6.03

AutoCAD SHX Text
7.81

AutoCAD SHX Text
7.48

AutoCAD SHX Text
7.14

AutoCAD SHX Text
5.90

AutoCAD SHX Text
5.99

AutoCAD SHX Text
6.27

AutoCAD SHX Text
5.09

AutoCAD SHX Text
4.85

AutoCAD SHX Text
3.67

AutoCAD SHX Text
4.74

AutoCAD SHX Text
3.29

AutoCAD SHX Text
5.86

AutoCAD SHX Text
7.36

AutoCAD SHX Text
6.94

AutoCAD SHX Text
7.39

AutoCAD SHX Text
7.98

AutoCAD SHX Text
7.92

AutoCAD SHX Text
7.27

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.01

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
6.24

AutoCAD SHX Text
6.33

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
6.34

AutoCAD SHX Text
6.32

AutoCAD SHX Text
6.68

AutoCAD SHX Text
6.26

AutoCAD SHX Text
6.71

AutoCAD SHX Text
6.39

AutoCAD SHX Text
5.46

AutoCAD SHX Text
6.32

AutoCAD SHX Text
6.57

AutoCAD SHX Text
6.44

AutoCAD SHX Text
6.58

AutoCAD SHX Text
6.44

AutoCAD SHX Text
6.57

AutoCAD SHX Text
6.20

AutoCAD SHX Text
6.23

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
3MN 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
vv3.72

AutoCAD SHX Text
vv3.52

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d40v.s.

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2.PVC d110

AutoCAD SHX Text
2.PE d63

AutoCAD SHX Text
PE2d50

AutoCAD SHX Text
PVC2d50

AutoCAD SHX Text
PVC2d50

AutoCAD SHX Text
PVC2d50

AutoCAD SHX Text
vent.

AutoCAD SHX Text
vent.

AutoCAD SHX Text
met.

AutoCAD SHX Text
MN

AutoCAD SHX Text
vent.

AutoCAD SHX Text
PVC d600

AutoCAD SHX Text
201

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVC1xd110

AutoCAD SHX Text
PVC1xd110

AutoCAD SHX Text
PVC1xd110

AutoCAD SHX Text
PE d63

AutoCAD SHX Text
PE d63

AutoCAD SHX Text
PVC d400

AutoCAD SHX Text
554400070031

AutoCAD SHX Text
554400070258

AutoCAD SHX Text
554400070282

AutoCAD SHX Text
Stariškės g.

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
met.

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
Gar.

AutoCAD SHX Text
Met

AutoCAD SHX Text
Gar.

AutoCAD SHX Text
Met

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
Bet 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
PVC d400

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
pvcd160

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVCd200

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
RB-4

AutoCAD SHX Text
RB-5

AutoCAD SHX Text
PVCd63

AutoCAD SHX Text
PEd50

AutoCAD SHX Text
rampa

AutoCAD SHX Text
vv3.99

AutoCAD SHX Text
vv4.71

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
vv4.83

AutoCAD SHX Text
vv4.60

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
3.63

AutoCAD SHX Text
3.67

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
5.56

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
5.98

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.95

AutoCAD SHX Text
8.74

AutoCAD SHX Text
9.05

AutoCAD SHX Text
6.13

AutoCAD SHX Text
6.31

AutoCAD SHX Text
6.71

AutoCAD SHX Text
5.75

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
5.22

AutoCAD SHX Text
8.39

AutoCAD SHX Text
5.55

AutoCAD SHX Text
5.69

AutoCAD SHX Text
6.47

AutoCAD SHX Text
6.28

AutoCAD SHX Text
5.75

AutoCAD SHX Text
4.76

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
4.77

AutoCAD SHX Text
7.95

AutoCAD SHX Text
8.46

AutoCAD SHX Text
8.51

AutoCAD SHX Text
8.37

AutoCAD SHX Text
8.63

AutoCAD SHX Text
8.73

AutoCAD SHX Text
8.96

AutoCAD SHX Text
9.06

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
8.37

AutoCAD SHX Text
7.25

AutoCAD SHX Text
7.31

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
5.99

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
4.94

AutoCAD SHX Text
4.74

AutoCAD SHX Text
8.12

AutoCAD SHX Text
9.20

AutoCAD SHX Text
5.81

AutoCAD SHX Text
9.10

AutoCAD SHX Text
9.02

AutoCAD SHX Text
8.56

AutoCAD SHX Text
8.40

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
5.20

AutoCAD SHX Text
6.86

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
6.24

AutoCAD SHX Text
5.97

AutoCAD SHX Text
5.70

AutoCAD SHX Text
7.20

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
8.19

AutoCAD SHX Text
6.41

AutoCAD SHX Text
7.23

AutoCAD SHX Text
7.63

AutoCAD SHX Text
5.70

AutoCAD SHX Text
5.44

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
6.37

AutoCAD SHX Text
8.67

AutoCAD SHX Text
5.01

AutoCAD SHX Text
7.53

AutoCAD SHX Text
8.52

AutoCAD SHX Text
7.82

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
8.53

AutoCAD SHX Text
9.03

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
7.87

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.61

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.28

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.68

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.68

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
8.85

AutoCAD SHX Text
9.35

AutoCAD SHX Text
8.75

AutoCAD SHX Text
9.48

AutoCAD SHX Text
9.67

AutoCAD SHX Text
12.71

AutoCAD SHX Text
12.38

AutoCAD SHX Text
10.57

AutoCAD SHX Text
9.56

AutoCAD SHX Text
9.07

AutoCAD SHX Text
8.93

AutoCAD SHX Text
8.86

AutoCAD SHX Text
9.23

AutoCAD SHX Text
8.87

AutoCAD SHX Text
9.37

AutoCAD SHX Text
8.94

AutoCAD SHX Text
9.21

AutoCAD SHX Text
9.00

AutoCAD SHX Text
8.88

AutoCAD SHX Text
9.34

AutoCAD SHX Text
9.70

AutoCAD SHX Text
9.78

AutoCAD SHX Text
9.85

AutoCAD SHX Text
9.68

AutoCAD SHX Text
9.95

AutoCAD SHX Text
9.99

AutoCAD SHX Text
11.18

AutoCAD SHX Text
11.79

AutoCAD SHX Text
12.18

AutoCAD SHX Text
12.55

AutoCAD SHX Text
12.24

AutoCAD SHX Text
11.72

AutoCAD SHX Text
12.15

AutoCAD SHX Text
10.14

AutoCAD SHX Text
12.19

AutoCAD SHX Text
11.62

AutoCAD SHX Text
7.75

AutoCAD SHX Text
7.78

AutoCAD SHX Text
7.40

AutoCAD SHX Text
6.99

AutoCAD SHX Text
5.49

AutoCAD SHX Text
4.38

AutoCAD SHX Text
3.76

AutoCAD SHX Text
11.06

AutoCAD SHX Text
10.04

AutoCAD SHX Text
8.72

AutoCAD SHX Text
8.52

AutoCAD SHX Text
8.32

AutoCAD SHX Text
12.69

AutoCAD SHX Text
13.17

AutoCAD SHX Text
12.62

AutoCAD SHX Text
10.89

AutoCAD SHX Text
11.70

AutoCAD SHX Text
9.18

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
6.54

AutoCAD SHX Text
12.19

AutoCAD SHX Text
11.77

AutoCAD SHX Text
10.18

AutoCAD SHX Text
8.09

AutoCAD SHX Text
7.68

AutoCAD SHX Text
10.69

AutoCAD SHX Text
11.06

AutoCAD SHX Text
5.64

AutoCAD SHX Text
5.78

AutoCAD SHX Text
5.91

AutoCAD SHX Text
7.70

AutoCAD SHX Text
9.32

AutoCAD SHX Text
9.77

AutoCAD SHX Text
7.83

AutoCAD SHX Text
8.60

AutoCAD SHX Text
8.33

AutoCAD SHX Text
8.48

AutoCAD SHX Text
9.23

AutoCAD SHX Text
9.37

AutoCAD SHX Text
9.35

AutoCAD SHX Text
11.44

AutoCAD SHX Text
11.56

AutoCAD SHX Text
7.94

AutoCAD SHX Text
8.15

AutoCAD SHX Text
7.60

AutoCAD SHX Text
7.13

AutoCAD SHX Text
7.96

AutoCAD SHX Text
9.26

AutoCAD SHX Text
6.97

AutoCAD SHX Text
6.81

AutoCAD SHX Text
6.78

AutoCAD SHX Text
7.37

AutoCAD SHX Text
9.61

AutoCAD SHX Text
9.43

AutoCAD SHX Text
6.97

AutoCAD SHX Text
8.65

AutoCAD SHX Text
8.25

AutoCAD SHX Text
8.42

AutoCAD SHX Text
9.63

AutoCAD SHX Text
8.66

AutoCAD SHX Text
9.50

AutoCAD SHX Text
9.96

AutoCAD SHX Text
9.76

AutoCAD SHX Text
10.14

AutoCAD SHX Text
8.99

AutoCAD SHX Text
10.03

AutoCAD SHX Text
9.75

AutoCAD SHX Text
9.11

AutoCAD SHX Text
8.73

AutoCAD SHX Text
8.78

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
554400070316

AutoCAD SHX Text
554400070309

AutoCAD SHX Text
ž

AutoCAD SHX Text
kūdra

AutoCAD SHX Text
kūdra

AutoCAD SHX Text
kūdra

AutoCAD SHX Text
kūdra

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Krūmynai mynai 

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d125

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d125

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
5.79

AutoCAD SHX Text
5.79

AutoCAD SHX Text
5.44

AutoCAD SHX Text
5.34

AutoCAD SHX Text
12.23

AutoCAD SHX Text
6.19

AutoCAD SHX Text
9.18

AutoCAD SHX Text
12.08

AutoCAD SHX Text
10.88

AutoCAD SHX Text
8.30

AutoCAD SHX Text
8.65

AutoCAD SHX Text
10.81

AutoCAD SHX Text
10.61

AutoCAD SHX Text
12.20

AutoCAD SHX Text
12.48

AutoCAD SHX Text
12.60

AutoCAD SHX Text
12.76

AutoCAD SHX Text
13.24

AutoCAD SHX Text
12.58

AutoCAD SHX Text
11.44

AutoCAD SHX Text
9.90

AutoCAD SHX Text
6.98

AutoCAD SHX Text
6.94

AutoCAD SHX Text
9.34

AutoCAD SHX Text
8.99

AutoCAD SHX Text
10.17

AutoCAD SHX Text
13.40

AutoCAD SHX Text
12.08

AutoCAD SHX Text
12.91

AutoCAD SHX Text
12.46

AutoCAD SHX Text
12.17

AutoCAD SHX Text
11.62

AutoCAD SHX Text
11.83

AutoCAD SHX Text
12.39

AutoCAD SHX Text
13.17

AutoCAD SHX Text
13.35

AutoCAD SHX Text
13.38

AutoCAD SHX Text
12.36

AutoCAD SHX Text
12.65

AutoCAD SHX Text
12.92

AutoCAD SHX Text
12.62

AutoCAD SHX Text
12.38

AutoCAD SHX Text
12.74

AutoCAD SHX Text
11.96

AutoCAD SHX Text
12.05

AutoCAD SHX Text
7.00

AutoCAD SHX Text
7.75

AutoCAD SHX Text
8.99

AutoCAD SHX Text
9.14

AutoCAD SHX Text
7.75

AutoCAD SHX Text
7.58

AutoCAD SHX Text
7.07

AutoCAD SHX Text
10.83

AutoCAD SHX Text
11.66

AutoCAD SHX Text
12.01

AutoCAD SHX Text
11.40

AutoCAD SHX Text
11.29

AutoCAD SHX Text
10.86

AutoCAD SHX Text
11.10

AutoCAD SHX Text
5.55

AutoCAD SHX Text
6.38

AutoCAD SHX Text
5.95

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
6.36

AutoCAD SHX Text
6.24

AutoCAD SHX Text
6.26

AutoCAD SHX Text
5.89

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
6.91

AutoCAD SHX Text
6.89

AutoCAD SHX Text
6.72

AutoCAD SHX Text
6.60

AutoCAD SHX Text
6.14

AutoCAD SHX Text
5.98

AutoCAD SHX Text
6.74

AutoCAD SHX Text
5.81

AutoCAD SHX Text
5.86

AutoCAD SHX Text
8.19

AutoCAD SHX Text
8.40

AutoCAD SHX Text
7.39

AutoCAD SHX Text
6.96

AutoCAD SHX Text
5.98

AutoCAD SHX Text
5.40

AutoCAD SHX Text
4.62

AutoCAD SHX Text
5.53

AutoCAD SHX Text
4.90

AutoCAD SHX Text
8.73

AutoCAD SHX Text
6.16

AutoCAD SHX Text
5.93

AutoCAD SHX Text
6.17

AutoCAD SHX Text
6.21

AutoCAD SHX Text
6.22

AutoCAD SHX Text
6.15

AutoCAD SHX Text
6.32

AutoCAD SHX Text
6.05

AutoCAD SHX Text
6.07

AutoCAD SHX Text
6.01

AutoCAD SHX Text
6.10

AutoCAD SHX Text
6.27

AutoCAD SHX Text
7.08

AutoCAD SHX Text
10.55

AutoCAD SHX Text
9.73

AutoCAD SHX Text
7.39

AutoCAD SHX Text
7.14

AutoCAD SHX Text
7.34

AutoCAD SHX Text
7.37

AutoCAD SHX Text
7.18

AutoCAD SHX Text
7.45

AutoCAD SHX Text
7.60

AutoCAD SHX Text
7.25

AutoCAD SHX Text
8.29

AutoCAD SHX Text
7.91

AutoCAD SHX Text
6.50

AutoCAD SHX Text
6.92

AutoCAD SHX Text
7.77

AutoCAD SHX Text
7.77

AutoCAD SHX Text
7.70

AutoCAD SHX Text
8.09

AutoCAD SHX Text
8.38

AutoCAD SHX Text
6.81

AutoCAD SHX Text
6.76

AutoCAD SHX Text
6.71

AutoCAD SHX Text
6.91

AutoCAD SHX Text
7.16

AutoCAD SHX Text
6.85

AutoCAD SHX Text
6.82

AutoCAD SHX Text
8.14

AutoCAD SHX Text
7.82

AutoCAD SHX Text
7.79

AutoCAD SHX Text
7.39

AutoCAD SHX Text
7.39

AutoCAD SHX Text
7.68

AutoCAD SHX Text
7.45

AutoCAD SHX Text
7.39

AutoCAD SHX Text
7.91

AutoCAD SHX Text
8.03

AutoCAD SHX Text
7.10

AutoCAD SHX Text
7.10

AutoCAD SHX Text
7.16

AutoCAD SHX Text
6.81

AutoCAD SHX Text
6.55

AutoCAD SHX Text
6.56

AutoCAD SHX Text
6.53

AutoCAD SHX Text
6.44

AutoCAD SHX Text
6.06

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
6.03

AutoCAD SHX Text
6.42

AutoCAD SHX Text
6.70

AutoCAD SHX Text
6.85

AutoCAD SHX Text
6.94

AutoCAD SHX Text
6.39

AutoCAD SHX Text
9.62

AutoCAD SHX Text
9.02

AutoCAD SHX Text
9.12

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
3.28

AutoCAD SHX Text
3.97

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
4.67

AutoCAD SHX Text
4.62

AutoCAD SHX Text
4.51

AutoCAD SHX Text
4.47

AutoCAD SHX Text
4.80

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.44

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
5.07

AutoCAD SHX Text
4.77

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
4.66

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
4.91

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
5.72

AutoCAD SHX Text
5.71

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
4.01

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
4.28

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
3.07

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
4.57

AutoCAD SHX Text
4.48

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
4.44

AutoCAD SHX Text
5.02

AutoCAD SHX Text
5.01

AutoCAD SHX Text
5.17

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
4.61

AutoCAD SHX Text
4.44

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
3.02

AutoCAD SHX Text
3.12

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
5.22

AutoCAD SHX Text
5.43

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
3.97

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
3.21

AutoCAD SHX Text
3.19

AutoCAD SHX Text
3.21

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
3.59

AutoCAD SHX Text
3.72

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
3.32

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
3.58

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.86

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
4.02

AutoCAD SHX Text
3.64

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.69

AutoCAD SHX Text
3.62

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
3.35

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.23

AutoCAD SHX Text
3.02

AutoCAD SHX Text
3.12

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
3.59

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
3.49

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
3.04

AutoCAD SHX Text
3.08

AutoCAD SHX Text
3.64

AutoCAD SHX Text
3.56

AutoCAD SHX Text
3.09

AutoCAD SHX Text
3.08

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
3.03

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.74

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
2.94

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
3.51

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
3.76

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
2.85

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.11

AutoCAD SHX Text
2.68

AutoCAD SHX Text
2.60

AutoCAD SHX Text
2.80

AutoCAD SHX Text
2.88

AutoCAD SHX Text
3.10

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
2.34

AutoCAD SHX Text
2.16

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
2.16

AutoCAD SHX Text
2.78

AutoCAD SHX Text
2.90

AutoCAD SHX Text
2.46

AutoCAD SHX Text
2.76

AutoCAD SHX Text
2.89

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
2.64

AutoCAD SHX Text
2.69

AutoCAD SHX Text
2.45

AutoCAD SHX Text
2.66

AutoCAD SHX Text
2.55

AutoCAD SHX Text
2.47

AutoCAD SHX Text
3.60

AutoCAD SHX Text
3.21

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
3.03

AutoCAD SHX Text
3.39

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
4.21

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
3.84

AutoCAD SHX Text
3.81

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
3.98

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
3.97

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
4.05

AutoCAD SHX Text
3.86

AutoCAD SHX Text
4.47

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.52

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
4.88

AutoCAD SHX Text
4.84

AutoCAD SHX Text
4.58

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
4.23

AutoCAD SHX Text
4.21

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.69

AutoCAD SHX Text
4.05

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
3.21

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
4.05

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
3.91

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.09

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
4.05

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
4.83

AutoCAD SHX Text
4.75

AutoCAD SHX Text
3.99

AutoCAD SHX Text
3.55

AutoCAD SHX Text
4.91

AutoCAD SHX Text
5.08

AutoCAD SHX Text
4.65

AutoCAD SHX Text
4.43

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
5.37

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
4.97

AutoCAD SHX Text
4.80

AutoCAD SHX Text
4.86

AutoCAD SHX Text
4.86

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.77

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
4.91

AutoCAD SHX Text
4.63

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
5.23

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
3.81

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
4.45

AutoCAD SHX Text
4.59

AutoCAD SHX Text
4.68

AutoCAD SHX Text
5.01

AutoCAD SHX Text
4.58

AutoCAD SHX Text
4.48

AutoCAD SHX Text
5.03

AutoCAD SHX Text
5.32

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
5.40

AutoCAD SHX Text
5.61

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.01

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.45

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
4.09

AutoCAD SHX Text
4.09

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
4.06

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.67

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
4.44

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
3.91

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
5.46

AutoCAD SHX Text
5.36

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
4.56

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
4.28

AutoCAD SHX Text
4.28

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.38

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
4.38

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.47

AutoCAD SHX Text
4.50

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
4.54

AutoCAD SHX Text
4.57

AutoCAD SHX Text
4.57

AutoCAD SHX Text
4.57

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.09

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
Bet. 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
CB 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
3MN 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Bet d1000

AutoCAD SHX Text
Bet d800

AutoCAD SHX Text
Bet d1000

AutoCAD SHX Text
Bet d1000

AutoCAD SHX Text
Bet d300

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
PEv.s.d90

AutoCAD SHX Text
PE v.s.d90

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
PE v.s.d90

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
PVC d315

AutoCAD SHX Text
PVC d110

AutoCAD SHX Text
PVC d110

AutoCAD SHX Text
PE d225v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d225v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d225v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d225v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d225v.s.

AutoCAD SHX Text
vv3.72

AutoCAD SHX Text
vv3.52

AutoCAD SHX Text
vv3.72

AutoCAD SHX Text
vv2.87

AutoCAD SHX Text
vv3.03

AutoCAD SHX Text
vv2.08

AutoCAD SHX Text
vv2.70

AutoCAD SHX Text
vv2.26

AutoCAD SHX Text
vv2.40

AutoCAD SHX Text
vv2.71

AutoCAD SHX Text
vv3.50

AutoCAD SHX Text
Pln d315

AutoCAD SHX Text
PVC d200

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d90v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d63v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d63v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d63v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d63v.s.

AutoCAD SHX Text
PE d63v.s.

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
PVC d160

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
PE d40v.s.

AutoCAD SHX Text
211

AutoCAD SHX Text
212

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
241

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
241

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PEd110

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
Ket d100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
fut. Ket d150

AutoCAD SHX Text
PE d110

AutoCAD SHX Text
Ket d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
PE d150

AutoCAD SHX Text
-A-   Kairių g.

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Asb d100

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Asb d300

AutoCAD SHX Text
Asb d300

AutoCAD SHX Text
Asb d300

AutoCAD SHX Text
Asb d300

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Asb d300

AutoCAD SHX Text
Ker d200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
HDPEd110

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
SS1

AutoCAD SHX Text
Nr.252

AutoCAD SHX Text
Nr.254

AutoCAD SHX Text
HDPEd110

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2.PVC d110

AutoCAD SHX Text
2.PE d63

AutoCAD SHX Text
Asb d100

AutoCAD SHX Text
PE d100

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
n/v

AutoCAD SHX Text
PEd50

AutoCAD SHX Text
PEd50

AutoCAD SHX Text
PE2d50

AutoCAD SHX Text
PE2d50

AutoCAD SHX Text
PE2d50

AutoCAD SHX Text
PE2d50

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
PVC4d110

AutoCAD SHX Text
PVC2d160

AutoCAD SHX Text
PVCd110

AutoCAD SHX Text
PVC2d50

AutoCAD SHX Text
PE3d110

AutoCAD SHX Text
PVC2d50

AutoCAD SHX Text
PVC2d50

AutoCAD SHX Text
PEd40

AutoCAD SHX Text
vent.

AutoCAD SHX Text
vent.

AutoCAD SHX Text
met.

AutoCAD SHX Text
MN

AutoCAD SHX Text
vent.

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
554400070258

AutoCAD SHX Text
N 

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
Bet d1000

AutoCAD SHX Text
vv3.30

AutoCAD SHX Text
vv3.02

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
Ž 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVCd250

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PVCd250

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PVCd250

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
PVCd250

AutoCAD SHX Text
PVCd160

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
PVCd315

AutoCAD SHX Text
?

AutoCAD SHX Text
d125

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
d125

AutoCAD SHX Text
d125

AutoCAD SHX Text
d110

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
vv2.55

AutoCAD SHX Text
vv2.43

AutoCAD SHX Text
vv2.87

AutoCAD SHX Text
vv2.54

AutoCAD SHX Text
vv2.33

AutoCAD SHX Text
vv3.30

AutoCAD SHX Text
vv2.43

AutoCAD SHX Text
vv3.99

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
Ker d75

AutoCAD SHX Text
vv2.49

AutoCAD SHX Text
Pieva 

AutoCAD SHX Text
Pieva 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
Skalda 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
vv3.05

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
3.63

AutoCAD SHX Text
3.67

AutoCAD SHX Text
vv2.42

AutoCAD SHX Text
Ker d100

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
Ker d50

AutoCAD SHX Text
4.66

AutoCAD SHX Text
4.72

AutoCAD SHX Text
5.66

AutoCAD SHX Text
5.64

AutoCAD SHX Text
4.05

AutoCAD SHX Text
4.08

AutoCAD SHX Text
3.62

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.51

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.21

AutoCAD SHX Text
4.76

AutoCAD SHX Text
3.99

AutoCAD SHX Text
3.98

AutoCAD SHX Text
3.97

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.56

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
3.99

AutoCAD SHX Text
3.05

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.55

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.86

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
5.43

AutoCAD SHX Text
5.56

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.07

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
5.09

AutoCAD SHX Text
4.56

AutoCAD SHX Text
5.98

AutoCAD SHX Text
6.25

AutoCAD SHX Text
3.56

AutoCAD SHX Text
3.76

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
2.55

AutoCAD SHX Text
3.81

AutoCAD SHX Text
1.86

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
4.51

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
4.58

AutoCAD SHX Text
5.32

AutoCAD SHX Text
3.81

AutoCAD SHX Text
4.83

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
1.59

AutoCAD SHX Text
3.56

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
3.98

AutoCAD SHX Text
1.48

AutoCAD SHX Text
1.36

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
3.91

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
3.74

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.95

AutoCAD SHX Text
4.38

AutoCAD SHX Text
4.15

AutoCAD SHX Text
3.99

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
8.74

AutoCAD SHX Text
9.05

AutoCAD SHX Text
6.13

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
6.31

AutoCAD SHX Text
6.71

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
2.52

AutoCAD SHX Text
2.42

AutoCAD SHX Text
2.34

AutoCAD SHX Text
2.41

AutoCAD SHX Text
2.39

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
3.29

AutoCAD SHX Text
3.35

AutoCAD SHX Text
2.35

AutoCAD SHX Text
2.40

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
3.32

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
5.75

AutoCAD SHX Text
2.28

AutoCAD SHX Text
2.17

AutoCAD SHX Text
2.59

AutoCAD SHX Text
2.75

AutoCAD SHX Text
3.82

AutoCAD SHX Text
3.64

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
4.03

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
5.22

AutoCAD SHX Text
8.39

AutoCAD SHX Text
3.59

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
5.55

AutoCAD SHX Text
5.69

AutoCAD SHX Text
6.47

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
3.53

AutoCAD SHX Text
3.47

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
4.44

AutoCAD SHX Text
3.61

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
5.90

AutoCAD SHX Text
6.26

AutoCAD SHX Text
6.28

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.26

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
5.75

AutoCAD SHX Text
4.76

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.25

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
3.58

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
2.98

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.85

AutoCAD SHX Text
4.15

AutoCAD SHX Text
3.81

AutoCAD SHX Text
3.55

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
4.23

AutoCAD SHX Text
4.43

AutoCAD SHX Text
4.01

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
3.76

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
4.99

AutoCAD SHX Text
4.59

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
4.86

AutoCAD SHX Text
4.77

AutoCAD SHX Text
4.77

AutoCAD SHX Text
7.95

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
3.97

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
4.01

AutoCAD SHX Text
3.97

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
8.46

AutoCAD SHX Text
8.51

AutoCAD SHX Text
3.79

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
3.76

AutoCAD SHX Text
3.91

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
4.21

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
3.86

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
8.32

AutoCAD SHX Text
8.96

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.21

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
5.66

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
8.37

AutoCAD SHX Text
8.03

AutoCAD SHX Text
8.63

AutoCAD SHX Text
8.73

AutoCAD SHX Text
8.96

AutoCAD SHX Text
9.06

AutoCAD SHX Text
4.60

AutoCAD SHX Text
4.28

AutoCAD SHX Text
4.17

AutoCAD SHX Text
8.37

AutoCAD SHX Text
4.64

AutoCAD SHX Text
3.97

AutoCAD SHX Text
4.48

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
4.09

AutoCAD SHX Text
3.79

AutoCAD SHX Text
4.38

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
4.61

AutoCAD SHX Text
4.88

AutoCAD SHX Text
4.73

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
5.02

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
3.87

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.28

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
5.35

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
3.79

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
7.25

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
7.31

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
4.02

AutoCAD SHX Text
3.96

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.36

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
4.15

AutoCAD SHX Text
5.05

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
5.99

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.61

AutoCAD SHX Text
4.19

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
3.51

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.84

AutoCAD SHX Text
2.43

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
4.00

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
4.94

AutoCAD SHX Text
4.36

AutoCAD SHX Text
4.74

AutoCAD SHX Text
4.38

AutoCAD SHX Text
4.38

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.26

AutoCAD SHX Text
4.44

AutoCAD SHX Text
5.36

AutoCAD SHX Text
8.12

AutoCAD SHX Text
9.20

AutoCAD SHX Text
5.81

AutoCAD SHX Text
9.10

AutoCAD SHX Text
9.02

AutoCAD SHX Text
8.56

AutoCAD SHX Text
8.40

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
6.30

AutoCAD SHX Text
5.20

AutoCAD SHX Text
6.86

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
6.24

AutoCAD SHX Text
2.30

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.30

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.79

AutoCAD SHX Text
4.37

AutoCAD SHX Text
3.34

AutoCAD SHX Text
3.35

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
2.35

AutoCAD SHX Text
2.35

AutoCAD SHX Text
2.32

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.47

AutoCAD SHX Text
5.64

AutoCAD SHX Text
3.81

AutoCAD SHX Text
3.79

AutoCAD SHX Text
5.51

AutoCAD SHX Text
5.52

AutoCAD SHX Text
5.97

AutoCAD SHX Text
5.70

AutoCAD SHX Text
7.20

AutoCAD SHX Text
3.26

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
2.65

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
8.00

AutoCAD SHX Text
8.19

AutoCAD SHX Text
6.41

AutoCAD SHX Text
7.23

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
3.94

AutoCAD SHX Text
4.09

AutoCAD SHX Text
2.93

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.69

AutoCAD SHX Text
3.03

AutoCAD SHX Text
3.14

AutoCAD SHX Text
3.71

AutoCAD SHX Text
7.27

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
7.63

AutoCAD SHX Text
4.03

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
4.05

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
3.84

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
3.51

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.83

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
3.41

AutoCAD SHX Text
3.59

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
4.06

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
4.15

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
3.29

AutoCAD SHX Text
3.62

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
3.75

AutoCAD SHX Text
5.70

AutoCAD SHX Text
5.44

AutoCAD SHX Text
4.71

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
4.21

AutoCAD SHX Text
4.43

AutoCAD SHX Text
4.61

AutoCAD SHX Text
6.37

AutoCAD SHX Text
6.39

AutoCAD SHX Text
6.41

AutoCAD SHX Text
8.67

AutoCAD SHX Text
5.01

AutoCAD SHX Text
7.53

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.28

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.28

AutoCAD SHX Text
4.35

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
8.52

AutoCAD SHX Text
4.20

AutoCAD SHX Text
4.04

AutoCAD SHX Text
4.05

AutoCAD SHX Text
4.54

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.95

AutoCAD SHX Text
3.84

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
4.16

AutoCAD SHX Text
7.82

AutoCAD SHX Text
5.30

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
3.79

AutoCAD SHX Text
3.92

AutoCAD SHX Text
4.01

AutoCAD SHX Text
4.01

AutoCAD SHX Text
4.22

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
3.73

AutoCAD SHX Text
3.93

AutoCAD SHX Text
3.67

AutoCAD SHX Text
3.90

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
3.89

AutoCAD SHX Text
4.07

AutoCAD SHX Text
4.06

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.26

AutoCAD SHX Text
4.18

AutoCAD SHX Text
4.73

AutoCAD SHX Text
4.41

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
8.04

AutoCAD SHX Text
8.27

AutoCAD SHX Text
8.53

AutoCAD SHX Text
9.03

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
4.30

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
5.12

AutoCAD SHX Text
7.87

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
4.29

AutoCAD SHX Text
4.27

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.44

AutoCAD SHX Text
4.46

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.24

AutoCAD SHX Text
4.34

AutoCAD SHX Text
4.33

AutoCAD SHX Text
4.42

AutoCAD SHX Text
4.40

AutoCAD SHX Text
4.32

AutoCAD SHX Text
4.31

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
3.68

AutoCAD SHX Text
3.16

AutoCAD SHX Text
2.99

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
2.94

AutoCAD SHX Text
3.17

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.61

AutoCAD SHX Text
3.78

AutoCAD SHX Text
3.13

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.00

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.25

AutoCAD SHX Text
3.15

AutoCAD SHX Text
3.28

AutoCAD SHX Text
2.97

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
3.77

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
3.44

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.45

AutoCAD SHX Text
3.42

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
3.22

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
2.84

AutoCAD SHX Text
3.35

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
2.95

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
3.59

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
4.03

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.68

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
3.66

AutoCAD SHX Text
2.77

AutoCAD SHX Text
3.22

AutoCAD SHX Text
2.81

AutoCAD SHX Text
2.84

AutoCAD SHX Text
3.35

AutoCAD SHX Text
3.65

AutoCAD SHX Text
2.87

AutoCAD SHX Text
2.95

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
4.39

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.70

AutoCAD SHX Text
3.59

AutoCAD SHX Text
3.50

AutoCAD SHX Text
3.80

AutoCAD SHX Text
3.88

AutoCAD SHX Text
4.03

AutoCAD SHX Text
3.46

AutoCAD SHX Text
3.33

AutoCAD SHX Text
3.23

AutoCAD SHX Text
3.52

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.68

AutoCAD SHX Text
3.57

AutoCAD SHX Text
3.38

AutoCAD SHX Text
3.43

AutoCAD SHX Text
4.55

AutoCAD SHX Text
3.31

AutoCAD SHX Text
3.37

AutoCAD SHX Text
3.48

AutoCAD SHX Text
3.27

AutoCAD SHX Text
N 


	Untitled
	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	19215-03-PP-SA-03-B-01
	19215-03-PP-SA-03-B-02
	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	A2_DP_TP

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2




