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,'astato (unikatus Nr. B89s-6004-204g) skrype Tir2es g. 24, siruteje, rekonskavimo projektas,

kei.iant pagrindinq naudojimo paitirtl iS gamybos, prrron., 
1 
paitaugq

ASKNAIuIASIS RASTAS

1. bendrieii duomenvs

statinio pavadinimas: Pastato (unikalus Nr. 8895-6 oo4-2}4g)sklype Til2es g.24,Situtele
rekonstravi mo projektas, kediant naudol imo pr.l'rtiii gamybos,
pramon6s Ipaslaugq.

statvbos adresas: Z.9le1sklvpas TilZ€s g.z4,Silutqe, Silutes r. sav.,kurio unikalus Nr.44A0377 g-9094, kadastrin is t{r. AAOZIO 012 :52.

Statvtoi as ( uZsa kov ad: petras Girskis.

Proiektuotoias: A Petravidiaus projekta.vimo [mon6, Dariaus ir Gir6no g. 5a-102, situte,PV Algimantas petravidius, liv. at. Nr, AA28.

Sfafinrb sfafvbos r0Srs: Rekonstravimas.

statinio paskirtis: Gamybos, pralngng_s pastato paskirtis (7.g.) keidiama I paslaugq
paskirties pastatq (7 .4.).

Statinio kateqoriia: Neypatingas statinys.

Projekto rengimo pagrindas

lpjektas parengtas vadovaujantis:

. 

UZsakovo pateiktais statytojo teisq uztikrinanCiais dokumentais:*Nekilnoiamojo 
turto regiitro duomlnq banko isiasu apie 2em6s sklypq su statiniais;"Zemes sklypo kadastriniu planu ;

]lgmes sktypo nuomos sutartimi;
"Nekilnojamojo lYlg kadastro ir registro dokumentq bytos Nr. gg/3030 duomenimis;

-. 
"UZsakovo patvirtinta projektiniq pisiurymq r"ngiri uiduotimi Nr. pp17101.

Ekspertizes privaromumas, iisuombnes iirormaniilo t iiaVadovaujantis srR 1'06.03:2002 ,,statinio prolercto exspertize ir statinio ekspertiz6.,, projektoekspertiz€ neprivaloma. [vertinant ,,statinio irolLr.tarimal" reikalavimus, projektuojant objekt4visuomends informavimai apie parehgtq 
?rorbryqip".irlvrnq nustatyta tvarka privalomas.stflrb-o" d a rb t1 t e i d i m a s i r si atvb o s tel n n' i n e' p ri e z; ; ;_ -''''Pries pradedant statybos darbus butina g"rti .Ltybos darbus teidziant[ dokumentq srR1.47 -A1:20'r0 ,statybq reidZiantys oorumeitai ;;;fiyt, tuarka. statybos vykdymui srR'l'09'05:2002 ,,statinio- statybos iecnnine prieZiura" gtrifoor technin6 priezigra yra privatomanepriklausomai nuo finansavimo Saltiniq'bei statinio-riuosavyoes- formq, isskyrus I grup.snesudotingus statinius' Techninq priezirJ.rq.or.oaliluoia siatyto;as (u2sakovas), vadovaudamasissrR 1 - 09. 0s:2002,,statinio statybos tecnn ine?;;ili;, r"gramentu.

Objektas:

2.1. LR lstatymai:1 LR statybos [statymas.2. LR afliekqtuarkymo [statymas

2.2. o rg a n i z ac i n i a i tu a rko m t e-j i staty b os te c h n i n i a i reg t a m e nt a i ;1. STR1.01.OS:r007.-trtormatyviniaistafOos-t"tlniniridokumentai.

A. Pekavi6iaus projektavimo [mond TECHNINIS PROJEKTAS 2017IO1-RTP-PP-AISKINAMASIS NRSTNS I
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Objektas: Pastato (unikalus Nr. 8895-6004-2048) sklype TilZes g. 24, Siluteje, rekonstravimo projektas,

keidiant pagrindinq naudojimo paskirt[ i5 gamybos, pramon6s I paslaugtl

2. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rilSys.
3. STR 1.01.09:2003. Statiniq klasifikavimas pagal jq naudojimo paskirt[.
4. STR 1.03.02:2008. Statybos produktq atitikties deklaravimas.
5. STR1.04.01:2005,Esamqstatiniqtyrimai.
6. STR 1.05.06:2010. Statinio projektavimas.
7. STR 1.05.08:2003. Statinio projekto architekt0rinds ir konstrukcinds daliq

breZiniq braiZymo taisykles ir grafiniai Zym6jimai
8. STR 1.07.01.2010.StatybqleidZiantysdokumentai.
9. STR 1 .07.02.2005. Zemds darbai.
10. STR '1.08.02.2O02. Statybos darbai.
11. STR 1.09.04:2007. Statinio projekto vykdymo prieZi0ros tvarkos apra5as.
12. STR 1.09.05:2002. Statinio statybos technind prieZiUra.

13. STR 1.11.01:2010. Statybos uZbaigimas., 14. 'STR 1.12.06:2002. Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukm6.

2.3. Techniniq reikalavimq statybos techniniai ir kiti reglamentai'.
1. STR 2.01.01(1):2005. ESR. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.
2. STR 2.0'1.01(2):1999. ESR, Gaisrind sauga.
3. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
4. STR 2.01.01(a):2008. ESR. Naudojimo sauga.
5. STR 2.01.01(5):2008. ESR. Apsauga nuo triuk5mo.
6. STR 2.01.01(6):2008. ESR. Energijos taupymas ir Silumos i5saugojimas.
7 . STR 2.01.03:2009. Statybiniq medZiagq ir gaminir.l Siluminiq techniniq dydZir.l proj. vertes.
8. STR 2.01.06:2009. Statinir.l apsauga nuo Zaibo. l5orind statiniq apsauga nuo Zaibo.
9. STR 2.01.07:2003. Pastatr,l vidaus ir i5or6s aplinkos apsauga nuo triuk5mo.
10. STR 2.01.09:2012. Pastatq energinis naudingumas. Energ. naudingumo sertifikavimas.
1 1. STR 2.03.01 :2001. Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniq su negalia reikmdms.
12. STR 2.05.A1:20A5. Pastatq atitvarq Silumin€ technika.
13. STR 2.05.02.,2008. Statiniq konstrukcijos. Stogai.
'1 4. STR 2. 05. 03: 2003. Statybi nir4 konstrukcij q projektavimo pagrindai.
15. STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos.
16. STR 2.05.05:2005. Betoniniq ir gelZbetoniniq konstrukcijq projektavimas.
1 7. STR 2.A5.07 .2005. Medi n iq konstrukcijq projektavi mas.
18. STR 2.05.08:2005. Plieniniq konstrukcijq projektavimas. Pagrindinds nuostatos.
1 9. STR 2. 05. 09: 2005. Milrinitl konstrukcij q projektavimas.
20. STR 2.05.13.2004. Statiniq konstrukcijos. Grindys.
21. STR 2.05.2O:2006. Langai ir i5orin6s [ejimo durys.
22. STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuotekq Salinimas. Pastato inZinerinds sistemos.

Lauko in2ineriniai tinklai.
23. STR 2.09.02:2AOS. Sitdymas, v6dinimas ir oro kondicionavimas.
24, STR 2.O9.04:2002. Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis Sildymui.

2.4. Statybos normos, taisyklis ir kt.:
1. RSN 156-94. Statybine klimatologija.
2. Statybiniq atliekqtvarkymo taisyklEs (2006-05-29 Nr. D1-637).
3. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir [rengimo taisyklds.
4. E[[T. Elektros [renginir4 [rengimo taisyklds. 1999.
5. PAGD direktoriaus 2011-06-17 [sakymu Nr.1-201patuirtinti ,,Gaisrin6s saugos

pagrindiniai reikalavimai".

2.5. H igie nos norrnos ir aplinkos apsaugos normatyvin iai dokumentai :
1. HN 24: 2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybOs reikalavimai.
2. HN 33:2011 Akustinis triuk5mas,Triuk5mo ribiniai dydZiai gyvenamosios ir visuomenin€s

paskirties pastatuose bei jq aplinkoje.
3. HN 42:2009. Gyvenamqjq ir vieSosios paskirties pastatq patalpq mikroklimatas.
4. HN 98:2000. Nat0ralus ir dirbtinis darbo vietq ap5vietimas. Ap5vietos ribinEs vertds ir

bendrieji matavimo reikalavimai.
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Objektas: Pastato (unikalus Nr. 8895-6004-2048) sklype TilZes g. 24, Siluteje, rekonstravimo projektas,

keidiant pagrindinq naudojimo paskirt[ i5 gamybos, pramonds I paslaugq

3. Esamos b0kl6s analizd

3.1. Bendrieji duomenys

Techninis projektas gamybos pramon6s paskirties pastato (unikalus Nr. 8895-6004-2048,
burTusio suvirinimo cecho) rekonstravimui I paslaugq pastatq rengiamas kitos paskirties,
komercin€s paskirties objektqteritorijos naudojimo bUdo valstybinds Zemds sklype (unikalus Nr.

44A04773-9_094) registruotame TilZ6s g.2+, SiUtqe, buvusioje melioracijos statybos [mon6s
teritorijoje. Silutes r. savivaldyb6s bendrojo plano sprendiniais Silutds miestui planuojama
pletroi ieritorija rytineje miesto dalyje, tarp geleZinkelio, TilZes g. ir Sy5os upes [vardyta kaip
centrinir4 mi5riq funkcijq teritorija, kurioje nustatyti uZstatymo intensyvumo iki 1,0 bei pastatq
auk5dio iki 13 m reglamentai.

Komercinds paskirties obje$U teritorijos naudojimo b0do, 8,1492 ha ploto Zemds sklypas
(kadastrinis Nr. 8867/0017:52 Silutds m. k.v.), suformuotas atliekant kadastrinius matavimus.

Valstybines Zemds nuomos sutartimi 0,0984 ha Zemds sklypo dalis i5nuomota pastato, kurio
unikalus Nr. 8895-6004-2048 savininkams bendrosios jungtin6s nuosavyb6s teise. S[ 2emes plotq
sudaro Sio pastato savininkq atskirai naudojama sklypo dalis G esanti po pastatu ir apie ii'777 m2
@i207 m2 bendrai naudojamose sklypo dalyse C, F ir H skirtose privaZiavimams

3.2. Zemes sklypo (teritorijos) naudojimo apribojimaiir seruitutai :

Duomenys apie 2em6s naudojimo apribojimus

Servitutai

Eit.

Nr.

Kodas Apribo-
jimo
sk. Nr.

Apribojimai

Zem€s
plotas

ha

1 3 ill GeleZinkelio keliu ir iu irenginiq apsaugos zona 0.2586

2 6 VI Elektros liniiu aosauoos zona 0.6513

3 19 xtx Nekilnojamqjq kult0ros vertybiq teritorija ir apsaugos
zonos

1,3741

4 58 XXVII SauqomiZeldiniai auqantvs ne mi5ko Zemdie 0,1503

5 64 XXIX Pavir5inio vandens telkiniu oakrant6s apsauqos iuostos 0.4432

6 49 XLIX vandentiekio lietaus ir fekalinds kanalizacijos tinklq ir
irenoiniu aosauoos zonos

0,0618

Eit.

Nr.

Kodas Servituto rE5is Plotas

m2

1 203 Kelio servitutas-teisd vaZiuoti transporto priemon6m is (tarnaui. ) 3764

2 205 Statiniu servitutas (tarnauiantis 100

3 222 Servitutas- teis6 tiesti aptarnauti, naudoti po2emines, antZemines

kom unikaciias (tarnauiantis

81492
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Objektas: Pastato (unikalus Nr. 8895-6004-2048) sklype TilZds g. 24, Silutele, rekonstravimo projektas,

keidiant pagrinding nruooii*o prkirtils gamy6os, pramonds ipaitaugq ;

33. Zemes sktype registruoti pastatai ir statiniai:

Po
z.
Nr

Nekilnojamas
daiktas

Unikalus Nr. Pagrindind naudojimo
paskirtis

PaZy-
mejimas
plane

UZsta-
tytas
plotas
m2

Bend-
ras
plotas
m2

1 Pastatas- Administracinis 8895-6004-0012 Administracind 1B2o 981 1336,41

2- Pastatas- Sandelis 8895-6004-1010 Sanddliavimo 2F3o 360 574.96

3 Pastatas- Sandelis 8895-6004-1020 Sand6liavimo 3F2o 173 265,61

4 Pastatas- Suvirin. cechas 889s-6004-1031 Gamvbos.pramones 4P1o 155 141.34

5 Pastatas- Cechas 8895-6004-1042 Gamvbos, pramones 5P1 p 250 211.56

6 Pastatas- Cechas 8895-6004-1053 Gamvbos. oramones 6P1o 248 202,48

7 Pastatas- Sandelis 8895-6004-1064 SandEliavimo 7F1o 67 48,58

8 Pastatas- 'Sarqind 8895-6004-0023 Neqyvenamoji 8H1o 10 5,54

I Pastatas -Remonto d-vds 8895-8004-901 9 Gamvbos. pramones 9P2p 1915 1831,58

1A Pastatas-Mech. Dirb-v€s 8896-6002€018 Gamybos, prarnones 10P1b 1782 1661,65

11 Pastatas- Automobilitl
remonto dirbtuvds

8895-6004-3015 Gamybos-
oramones

1lPlp 342 272,72

12 Pastatas-
Autoorofilaktoriumas

8895-6004-3026 Gamybos-
oramones

12P1p 886 851,06

13 Pastatas- Sandelis 8897-001 1-9018 Sanddliavimo 13F1o 193 165.19

14 Pastatas- GaraZas 8897-001 1-9029 GraZu 14G1p 254 213,56

15 Pastatas- Sandelis 8897-001 1-9032 Sanddliavimo 15F1o 91 7',t.46
'16 Pastatas- GaraZas 8897-001 1-9046 GraZq 16G1p 199 183.39

17 Pastatas- Parduotuvd 88956004-2018 Prekybos 17E22 156 263.32

18 Pastatas-
Saroo b0stind

8895-6004-0029 Negyvenamoji 18Hlp I 5,06

19 Pastatas- RUsys
civilinei qvnvbai

8895-6004-0034 Specialioji 1901b 92 65,29

20 Pasfafas- Suvirinimo
cechas

889*6004-2048 Gamybos-pramones 2AP1p 157 126,80

21 Pastatas-
Automa5inu olowkla

8895-9004-9012 Paslaugq 21L1p 133 109,75

22 Pastatas-
Tepalu sanddlis

8895-9004-9023 Sand6liavimo 22F1p 68 52,35

23 Pastatas- Sandelis 8895-9004-9034 Sanddliavimo 23F1o 28 18,44

24 Pastatas- Kuro uZpylimo
ounktas

8895-9004-9045 Negyvenamoji 24H1p 26 15,99

25 Pastatas-Ad m i nistraci n is 8895-9004-9056 AdministracinO 2581o 57 37,92
26 Pastatas-Siltnamis 8898-2005-701 5 Kita (Siltnamiu) 2651o 828 0.00
27 Pastatas-Sanddlis 8898-2005-7026 27F1o 136 118.77

28 Pastatas-
Pramoninis pastatas 8898-2005-7037

Gamybos,
oramones

29P19 588 494,82

29 Pastatas-Sandelis 8898-7006-4012 Sand6liavimo 30F1 o u1 783.97
30 Pastatas-Katiline

su kaminu
8898-2005-7048 Gamybos, pramones 31P2p 174 190,08

31 Pastatas-Sanddlis 8898-2005-7059 Sand6liavimo 32F1o 3',17 266.76
32 Pastatas-Sandelis 8895-9004-9067 Sand6liavimo 33F1 p 26 17.68

33 Pastatas-Sandelis 8895-9004-9078 Sanddliavimo 34F1o 79 42.58

u Pastatas-
Teoalu sanddlis

8895-9004-9089 Sand6liavimo 35F1 p 60 49,85

35 Pastatas-
Elektros skydine

8895-9004-9092 Negyvenamoji 36Plp 6 3,50

36 Pastatas-Vandens
matavimo postas

8895-6004-0034 Negyvenamoji 37H1p I 5,99

37 Kiti inZineriniai statiniai
Kiemo statiniai

8895-6004-0M5 Kiti inZineriniai
statiniai

vi-
SO

1 1696 10706,0
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Pastato (unikalus Nr. 8895-6004-2048) sklype Til2es g. Z+, Situteie, rekonstravimo projektas,

keidiant pagrindinq naudojimo paskirt[i5 gamybos, pramonds Ipaslaugq :

Objektas:

4. Sprendiniai

4.1. Sklypo planas ir tvarkymas
Pagrindiniai Zemds sklypo uZstatymo rodikliai :

Sruypo plotas........ ,,,--81492m2;
UZitatytas plotas........ ..11764 m2;

UZstatymo tankis........ -'.-14,42o/o;

' UZstatymo intensyvumas........... ----'--13,21o/oi

4.2. Susrsrbkmo dalis

[vaZiavimas I sklypq palieka esamas nuo TilZds gatvds pro pastatq Nr,32, per privaZiavimui
prie atskirq pastatq skirtas, sklypo plane paZym€tas C, F ir H bendro naudojimo dalis.

4.3. Sklypo iniineriniai tinklai

Zemes sklypo teritorijoje yra nutiesti poZeminiai elektros, vandentiekio ir nuotekqtinklai.
Artimiausi gaisriniai hidrantai yra gretimoje teritorijoje miesto vandentiekio tinkle prie [vaZiavimo I
sklypq i5 TilZes gatvds ties pistatu Nr. 3i, o Salii iito ivaZiavimo prie tilto per SySq yra aik5tele
pritaikyta vandens pa6mimui i5 up6s.

Pastato aprUpinimas geriamos kokybes vandeniu numatytas prisijungiant prie sklypo
teritorijoje esandiq centralizuoto vandentiekio tinklq

Buitines nuotekos i5 [rengiamq buitiniq patalpq bus nuvedamos I teritorijoje esandius buitiniq
nuotekq kanalizacijos tinklus.
Elektros energijos tiekimo [vadas nuo transformatorinds pastot6s jau atvestas, KAS sumontuota
prie pastato Siaurin6s sienos.

4.4. Architekthriniai planiniai sprendimai

Rekonstruojant pastatq Siaurindje dalyje suplanuotos paslaugrtr klientq aptarnavimo, buitinds
patalpos ir katilind, vidurindje dalyje aptarnavimo dirbtuvd, o pietineje dalyje pristatant 10,80x5,0
priestat4 sanddliai.

Paslaugqteikimo veikloje nenumatoma naudoti pavojingq medZiagq artechnologiniq [renginiq.
Silto vandens ruo5imui numatoma pasitelkti ir saulds kolektorius ant pastato stogo.
Numatoma, kad dirbs 2 ar 3 darbuotoja

Pasrindiniai pastato techniniai rodikliai
0m2;PagalbinisplotaS.........''..''...........ts,00nf;

Beidrasis pbtas........ ..,182,00 m2; UZitatymo plotas., .-......225 m2;

Statybinis t0ris.......... ......960 ms; Statinio auk5tis...... ........,..5 m.

4.4.2. Pastato vidaus apdaila

Gnhdys-aptarnavimo dirbtuvirl sanddliq betoninds, pagalbiniq patalpq- keramikinittr plyteliq;
Srbnos- tinkuojamos, daZomos Slapio valymo priemon6ms atspariais daZais, buitindse ir
pagalbin6se patalpose dengiamos glaz0ruotomis plytelBmis,
Lubos- glaistomos, daZomos.

4.4.3. Pastato fasadq apdaila

Cokolis {engtas cemento plok5te, pilkos spalvos, artimos RAL 7037;
Sr'enos - dengtos profiliuotos cinkuotos skardos plieno lakStais, RAL 7035;
Vartai ir lauko durys -metaliniai, gamyklinio parengimo, m€lynos spalvos RAL 5007;
Langai- plastikinio rdmo su selektyvinio stiklo paketo uZpildymu, m6lyni, RAL 5007;
Patang*s ir skardinimai- cinkuotos skardos, pilka patina, artima RAL 7037;
Sfogas - dengtas profiliuotos cinkuotos skardos plieno lak5tais, RAL 7035;
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Pastato (unikalus Nr. 8895-6004-2048) sklype TilZes g. Z+, Situtele, rekonstravimo projektas,

keidiant pagrindinq naudojimo paskirt[i5 gamybos, pramon6s Ipaslaugq :

Objektas:

4. Sprendiniai

4.1. Sklypo planas ir tvarkymas
Pagrindiniai Zemds sklypo uZstatymo rodikliai :

Sruypo plotas........ ..,,--81492m2;
U2iiatytas plotas........ ,11764 m2;

UZstatymo tankis........ -...14,42o/o;

' UZstatymo intensyvumas........... ----'..13,21 o/oi

4.2. Susistrekmo dalis

[vaZiavimas I sklypq palieka esamas nuo TilZOs gatves pro pastatq Nr,32, per privaZiavimui
prie atskintr pastatr.l skirtas, sklypo plane paZym6tas C, F ir H bendro naudojimo dalis.

4.3. Sklypo iniineriniai tinklai

Zemes sklypo teritorijoje yra nutiesti poZeminiai elektros, vandentiekio ir nuotekqtinklai.
Artimiausi gaisriniai hidrantai yra gretimoje teritorijoje miesto vandentiekio tinkle prie [va2iavimo I
sklypq i5 TilZes gatvds ties pastatu Nr. 32, o Salia kito [vaZiavimo prie tilto per SySq yra aik5tele
pritaikyta vandens padmimui i5 up6s.

Pastato aprupinimas geriamos kokybes vandeniu numatytas prisijungiant prie sklypo
teritorijoje esandiq centralizuoto vandentiekio tinklq

Buitin€s nuotekos i5 [rengiamq buitiniq patalpq bus nuvedamos I teritorijoje esandius buitiniq
nuotekq kanalizacijos tinklus.
Elektros energijos tiekimo [vadas nuo transformatorin6s pastot6s jau atvestas, KAS sumontuota
prie pastato Siaurin6s sienos.

4.4. Architekttiriniai planiniai sprendimai

Rekonstruojant pastatq Siaurin6je dalyje suplanuotos paslaugq klientq aptarnavimo, buitinds
patalpos ir katilind, vidurindje dalyje aptarnavimo dirbtuvd, o pietineje dalyje pristatant 10,80x5,0
priestat4 sanddliai.

Paslaugr4teikimo veikloje nenumatoma naudoti pavojingq medZiagq ar technologiniq [renginiq.
Silto vandens ruo5imui numatoma pasitelkti ir saulds kolektorius ant pastato stogo.
Numatoma, kad dirbs 2 ar 3 darbuotojai

Paqrindiniai pastato techniniai rodikliai
0m2;PagalbinisplotaS..........'...............ts,00nf;

Bendrasis ptbtas........ ..,'182,00 m2; UZitatymo plotas.. .-......225 m2;

Statybinis t0ris.......... ......960 m3; Statinio auk5tis...... ........,..5 m.

4.4.2. Pastato vidaus apdaila

Grindys-aptarnavimo dirbtuviq sanddliq betoninds, pagalbiniq patalpq- keramikiniq plytelig
Srbnos- tinkuojamos, daZomos Slapio valymo priemonBms atspariais daZais, buitindse ir
pagalbindse patalpose dengiamos glazUruotomis plytelOmis,
Lubos- glaistomos, da2omos.

4.4.3. Pastato fasadq apdaila

Cokolis {engtas cemento plok5te, pilkos spalvos, artimos RAL 7037;
Sr'enos - dengtos profiliuotos cinkuotos skardos plieno lakitais, RAL 7035;
Vartai ir lauko durys -metaliniai, gamyklinio parengimo, m€lynos spalvos RAL 5007;
Langai- plastikinio rdmo su selektyvinio stiklo paketo uZpildymu, m6lyni, RAL 5007;
Palangds ir skardinimai- cinkuotos skardos, pilka patina, artima RAL 7037;
Sfogas - dengtas profiliuotos cinkuotos skardos plieno lak5tais, RAL 7035;

A.Petraviciaus projektavimo lmond rEcHNrNls PROJEKTAS 2A17M-RTP-PP-AISKINAMASIS RASTAS 5



4.5. Konstrukciniai sptrendimai,

Pamatai- esami betono juostiniai;
Srbnos- esamos-silikatiniq plytq m0ro;
Pertvaros - plytt{ mUro;
D A mtraukis -modulinis surenkamas -,,SCH I EDEL" sistemos;
P erd e n g i ny sA/b plok56iq.
Vartai ir lauko durys- metaliniai,
La n g ai -kom pozici n i q plastiko r6m q stik! i nti selektyvin io stiklo paketais ;

Sfogas- dengtas profiliuotos cinkuotos plieno skardos lak5tais.

I

PV, architektas
(lot at. A 328)

Pastato (unikalus Nr. 8895-6004-2048) sklype Til2es g. 24, Siluteje, rekonstravimo projektas,

keidiant pagriqding naudojimo paskirt[ i5 gamybos, pramonds I paslaugq

Algimantas Petmvidius
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